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DISEGNI E DIMENSIONI
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PER LO SCARICO VERTICALE

Tutte le dimensioni sono in millimetri.

Modello: UATYQ250

  CENTRO DI GRAVITÀ
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Panoramica dal lato posteriore dell'unità:

CONDOTTO DI SCARICO Ø 1"
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Modello: UATYQ350

ARIA DI 
RECUPERO 
VERTICALE

34
2,

1
34

2,
1

15
46

,4
22

,1
98

,5

2113,0

2230,0

57,5

20
7,

3
21

2,7
63

0,
0

264,8 544,0 650,5 614,3 135,6

24
9,

9
39

5,
1

40
5,

0

1161,3 1069,3

164,3 630,0

14
6,

7
61

4,
3

65
3,

3
53

7,
5

27
9,

6

407,0164,3

PER LO SCARICO VERTICALE

Tutte le dimensioni sono in millimetri.

ALIMEN-
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ARIA
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  CENTRO DI GRAVITÀ
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ALIMENTAZIONE 
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Panoramica dal lato posteriore dell'unità:

2209,0
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CONDOTTO DI SCARICO ø 1"

SCATOLA DI 

CONTROLLO
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PER LO SCARICO VERTICALE

Tutte le dimensioni sono in millimetri.

Modello: UATYQ450
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RECUPERO

PER LO SCARICO ORIZZONTALE

ALIMENTAZIONE 
ARIA

CONDOTTO DI SCARICO ø 1"
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Panoramica dal lato posteriore dell'unità:

SCATOLA DI 

CONTROLLO
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PER LO SCARICO VERTICALE

Tutte le dimensioni sono in millimetri.

Modello: UATYQ550

ARIA DI 
RECUPERO

PER LO SCARICO ORIZZONTALE

ALIMENTAZIONE ARIA

CONDOTTO DI SCARICO ø 1"

ARIA DI 
RECUPERO

ALIMENTAZIONE ARIA

Panoramica dal lato posteriore dell'unità:

SCATOLA DI 

CONTROLLO

  CENTRO DI GRAVITÀ
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DIAGRAMMA CABLAGGIO ELETTRICO

Modello: UATYQ250

PEZZO N.: 0802 4 106498B

SIMBOLO NOME
MC1 Motore compressore
MF1 Motore ventola (Interno)
MF2, 3 Motore ventola (Esterno)
52C1 Contattore (Compressore)
52F1 Contattore (Identifi cativo Ventola)
51C1 Relè di sovracorrente (Compressore)
TB1, 2, 3 Morsettiera
F1 Fusibile
51F1 Relè di sovracorrente (Identifi cativo Ventola)
CH1 Riscaldatore basamento
47 Protezione Di Fase
63H1 Interruttore Di Alta Pressione
63L1 Interruttore Di Bassa Pressione
C1, C2 Condensatore (Motore Ventola esterno)
SV1 Serpentina solenoide
21S41 Valvola a 4 vie
X1, X2, X3, X4 Relè ausiliari
SW1 Interruttore di selezione
TR Trasformatore 230V~24V
TB_RA Identifi cativo Sensore Aria di Recupero
CN_ODA Sensore Aria Esterno
CN_SNR1 Sensore DC1, DF1 e AF1
CN_EXV1 Valvola di espansione
CN_WIR Telecomando Cablato del pannello

DISPOSIZIONE

Cautela,
1.  Per proteggere il motore ventola 

interno da  corrente anomala, è 
installato il relè di sovracorrente  
<51F>. Pertanto non modifi care il 
valore predefi nito dal produttore per 
il Relè di sovracorrente.

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA
380~415V CA
3N~PE
50HZ

ROSSO
BIANCO
NERO

ROSSO
BIANCO
NERO
ROSSO

A
Z

Z
U

RR
O

ROSSO
BIANCO
NERO

ROSSO
BIANCO
NERO

PROTEZIONE 
INTERNA

ROSSO

ROSSO

ROSSO

ROSSO

PORPORA
ARANCIONE
AZZURRO

PORPORA

AZZURRO

ROSSO

V
IO

LA

RO
SS

O

RO
SS

O

V
IO

LA

V
IO

LA

V
IO

LA

V
IO

LA

V
IO

LA

V
IO

LA VIOLA

AR
AN

CI
O

NE

TR
AS

FO
RM

AT
O

RE

63H1 63L1 DC1
SENSORE

DF1
SENSORE

AF1
SENSORE

Identifi cativo RA 
SENSORE

Esterno
SENSORE EXV1

REMOTO
INTERRUTTORE 
DI SELEZIONE

PANELLO

Nota:
1.  Le linee punteggiate mostrano il 

cablaggio. 
2.  La cifra in parentesi mostra i 

componenti dell’alimentazione.
3.  Il colore del fi lo di terra è giallo e 

verde ritorto. 
4.  Specifi che soggette a modifi che 

senza preavviso. 
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Modello: UATYQ350/450/550

PEZZO N.: 0802 4 106505B

SIMBOLO NOME
MC1/MC2 Motore compressore
MF1 Motore ventola (Interno)
MF2, 3 Motore ventola (Esterno)
52C1/52C2 Contattore (Compressore)
52F1 Contattore (Identifi cativo Ventola)
51C1/51C2 Relè di sovracorrente (Compressore)
TB1, 2, 3, 4 Morsettiera
F1 Fusibile
51F1 Relè di sovracorrente (Identifi cativo Ventola)
CH1/CH2 Riscaldatore basamento
47 Protezione Di Fase
63H1/63H2 Interruttore Di Alta Pressione
63L1/63L2 Interruttore Di Bassa Pressione
C1, C2 Condensatore (Motore Ventola esterno)
SV1/SV2 Serpentina solenoide
21S41/21S42 Valvola a 4 vie
X1, X2, X3, X4 Relè ausiliari
SW1 Interruttore di selezione
TR Trasformatore 230V~24V
TB_RA Identifi cativo Sensore Aria di Recupero
CN_ODA Sensore Aria Esterno
CN_SNR1 Sensore DC1, DF1 e AF1
CN_SNR2 Sensore DC2, DF2 e AF2
CN_EXV1/CN_EXV2 Valvola di espansione
CN_WIR Telecomando Cablato del pannello
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63H1 63L1 SENSORE DF1

SENSORE AF1
SENSORE RA 

ESTERNO EXV1

REMOTOINTERRUTTORE 
DI SELEZIONE

EXV2

SENSORE DF2

SENSORE DC1

SENSORE DC263L263H2

IDENTIFICAZIONE 
SENSORE RA 

SENSORE AF2

Cautela,
1.  Per proteggere il motore ventola 

interno da  corrente anomala, è 
installato il relè di sovracorrente  
<51F>. Pertanto non modifi care il 
valore predefi nito dal produttore per 
il Relè di sovracorrente.

ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA
380~415V CA
3N~PE
50HZ

Nota:
1.  Le linee punteggiate mostrano il 

cablaggio. 
2.  La cifra in parentesi mostra i 

componenti dell’alimentazione.
3.  Il colore del fi lo di terra è giallo e 

verde ritorto. 
4.  Specifi che soggette a modifi che 

senza preavviso. 

PANELLO
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DIAGRAMMI CIRCUITO REFRIGERANTE

Modello: UATYQ 250, 350, 450, 550

Funzione raffreddamento

Funzione riscaldamento

Nota: (a) UATYQ350 consiste di 2 circuiti nel sistema.
 (b) I punti 15 e 16 sono applicabili solo per UATYQ350. 

No Descrizione parte
1 Compressore
2 Interruttore Di Alta Pressione
3 Valvola di accesso
4 Valvola a 4 vie
5 Essiccatore a fi ltro
6 Valvola di espansione elettronica
7 Filtro
8 Accumulatore
9 Interruttore Di Bassa Pressione
10 Elettrovalvola
11 Tubo capillare di bypass
12 Scambiatore di calore interno
13 Scambiatore di calore esterno
14 Controllo valvola 1 
15 Controllo valvola 2
16 Compensatore
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! AVVERTENZA
• Lʼinstallazione e la manutenzione devono essere 

eseguite da personale qualificato, competente in 
questo genere di apparecchi e al corrente delle leggi 
e regolamenti in vigore.

• Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti 
conformemente alla regolamentazione elettrica in 
vigore.

• Prima di procedere agli allacciamenti secondo lo 
schema elettrico presentato più avanti, accertarsi che 
il voltaggio dellʼapparecchio corrisponda a quello 
della rete.

• Dotare il condizionatore di una presa di TERRA 
al fi ne di prevenire i rischi originati da eventuali 
defi cienze del sistema di isolamento.

• Evitare che i fi li elettrici tocchino i condotti del 
refrigerante o un qualsiasi organo rotante dei motori 
della ventola.

• Prima di installare il condizionatore o di procedere 
ad interventi di manutenzione, accertarsi che sia 
spento.

• Staccare la corrente prima di procedere a qualsiasi 
intervento di manutenzione sul condizionatore.

• Non rimuovere il cavo di alimentazione quando il 
condizionatore è acceso. Questo può causare seri 
shock elettrici e pericolo dʼincendio.

• Tenere le unità del condizionatore d'aria, il cavo di 
alimentazione e i cavi di trasmissione ad almeno 
1 mt. di distanza da TV e radio al fi ne di evitare 
immagini distorte e staticità. (In base al tipo e alla 
fonte delle onde elettriche, il fenomeno di staticità 
si può verifi care anche quando ci si trova a più di 1 
metro di distanza).

! CAUTELA
Durante lʼinstallazione, verifi care accuratamente i 
punti seguenti.
• Non procedere allʼinstallazione qualora possano 

verifi carsi fughe di gas.
 Pericolo dʼincendio in caso di fughe o 

d i  concen t raz ion i  d i  gas  in to rno  a l 
condizionatore.

• Verifi care che i condotti di drenaggio siano stati 
correttamente installati.

 Una installazione imperfetta può causare delle 
perdite di liquido e danneggiare il mobilio.

• Non sovraccaricare il condizionatore.
 L̓ apparecchio è precaricato in fabbrica. 
 Qualsiasi sovraccarico provoca una sovracorrente 

e può danneggiare il compressore.
• Dopo lʼinstallazione o gli interventi di manutenzione 

accertarsi di aver rimesso a posto il pannello di 
chiusura.

 Una difettosa chiusura dei pannelli è causa di 
rumori durante il funzionamento.

• I bordi affi lati e le superfi ci della serpentina sono 
possibili aree che possono causare pericolo di 
lesioni.

 Evitare di entrare in contatto con tali aree.
• Nel fare operazioni di manutenzione che richiedono 

la spegnimento dellʼalimentazione, spegnere il 
telecomando a distanza. Togliere alimentazione 
quando lʼinterruttore del telecomando è sulla 
posizione ON è pericoloso perchè la funzione di 
riavvio automatico (in seguito alla mancanza di 
corrente) farà riaccendere automaticamente le ventole 
delle unità interna ed esterna tre minuti dopo che la 
corrente elettrica è stata ripristinata.

• Non utilizzare apparecchiature di riscaldamento 
nelle immediate vicinanze del condizionatore. 

• Non usare fi li elettrici uniti o attorcigliati per 
l'alimentazione di corrente in entrata.

IMPORTANTE

ITALIANO
Informazioni importanti relative al refrigerante 
usato
Questo prodotto contiene gas fl uorurati ad effetto serra 
previsti dal Protocollo di Kyoto. Non scaricare i gas 
nell'atmosfera.
Tipo di refrigerante: R410A R407C
Valore GWP (1) : 1975 1652,5
(1) GWP = potenziale di surriscaldamento globale
La quantità di refrigerante è indicata sulla targhetta 
dati dell'unità. In base alla normativa europea o locale, 
potrebbero essere necessarie delle ispezioni periodiche 
contro le fuoriuscite di refrigerante. Per maggiori 
informazioni, contattare il proprio rivenditore di zona.

MANUALE DʼINSTALLAZIONE

NORME DI SICUREZZA

Il presente manuale descrive come procedere allʼinstallazione del condizionatore per assicurarne il corretto 
funzionamento in condizioni di sicurezza.
Possono essere necessarie alcune regolazioni per un adeguamento ai requisiti locali.
Prima di utilizzare il condizionatore, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservarle per ogni 
evenienza futura.
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INSTALLAZIONE DELLʼUNITÀ

(a) Luogo Dʼinstallazione

L̓ unità deve essere installata in modo che la circolazione dellʼaria di scarico e dellʼaria di ritorno sia la più ampia 
possibile, evitando che questʼultima possa essere riaspirata (come avverebbe se la circolazione dei due fl ussi fosse troppo 
ravvicinata). Lasciare intorno allʼunità uno spazio suffi ciente per effettuarne la manutenzione.

Quando si deve procedere allʼinstallazione di due o più unità nel medesimo luogo, posizionarle in modo da evitare che 
lʼaria di scarico dellʼuna possa essere aspirata dallʼaltra.

Assicurarsi che non ci siano ostruzioni alla libera circolazione dellʼaria allʼinterno ed allʼesterno dellʼunità. Rimuovere gli 
ostacoli che bloccano la presa o lo scarico dellʼaria.

Ben ventilato in modo che lʼunità possa aspirare e distribuire una grande quantità dʼaria.

Si raccomanda di installare lʼunità nei seguenti luoghi:
Un luogo in grado di sostenere il peso dellʼunità e di offrire isolamento da rumori e vibrazioni.
Un luogo con drenaggio adeguato.
Tale da evitare che lʼunità possa essere ricoperta dalla neve.
Tale da evitare che la bocca di scarico dellʼaria sia esposta ad un forte vento.
Tale da evitare che i rumori dellʼaria in emissione come pure quelli dovuti al normale funzionamento possano recare 
disturbo ai vicini.
Un luogo non accessibile al pubblico generale.

(b) Construzione del condotto

• L̓ unità dispone di bocchette di aria di alimentazione e di ritorno. Il collegamento tra il condotto e lʼunità dovrebbe essere 
effettuato con fl ange per il condotto ed effettuato direttamente sulle aperture dʼaria con connettori del condotto fl essibili 
in modo da evitare la normale trasmissione del rumore.

• Per prevenire la perdita di aria, tutte le giunture del condotto dovrebbero essere sigillate. 
• I condotti negli spazi senza il passaggio di aria condizionata devono essere isolati.
• I condotti esposti allʼambiente esterno devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
• Per i condotti che accedono allʼedifi cio dal soffi tto, lʼentrata deve essere sigillata con guarnizione di tenuta per evitare 

pioggia, sabbia, polvere, ecc. entrino nellʼedifi cio.
• La dimensione corretta del fi ltro deve essere installata sul condotto dellʼaria di ritorno.
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(c) Supporto unità (Solo per l'unità a gettito verso il basso)
1. La fi gura mostra l'uso della struttura di tenuta a soffi tto 

per il montaggio di queste unità.
2. Tale struttura dovrebbe essere sigillata e fi ssata al soffi tto 

da una guarnizione di tenuta Un mezzo suggerito per la 
guarnizione dell'unità e la struttura di tenuta a soffi tto 
come mostrato a destra.

3. Le dimensioni della struttura di tenuta raccomandate 
sono mostrate di seguito.

Sigillare con catrame

Pedana a soffi tto

Pedana a soffi tto

Unità

N

Sezione A-A

30
0,

0 14
0,

0

M

B K

L
J

I

A

C

B F

C

A

25
,0

E

Sezione B-B

B D

Sezione C-C

C
O

P

A
F

30
0,

0

25,0

35
5,

0

G

Nota: Tutte le dimensioni sono in mm

Modello 
(UATYQ)

250 350/450 550

A 1821,0 1890,0 2448,0
B 1505,5 2081,0 2081,0
C 1881,0 1908,0 2466,0
D 1468,5 1998,0 1998,0
E 15,0 25,0 25,0
F 20,0 43,0 46,0
G 838,2 698,7 827,0
H 538,1 676,0 676,0
I 272,4 538,9 444,6
J 605,1 599,8 645,8
K 0,0 104,6 104,6
L 0,0 25,0 25,0
M 1781,0 1804,0 2362,0
N 479,7 475,7 589,0
O 50,0 52,0 52,0
P 15,0 25,0 25,0

H
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(f) Spazio necessario intorno allʼunità

Per los spazio necessario intorno allʼunità, fare riferimento al diagramma di cui sotto. Da notare che:-
(a) Tutte le dimensioni mostrate sono in mm.
(b)  Tutti i valori relativi allo spazio riguardano lo spazio libero minimo richiesto per lʼunità.
(c)  L̓ unità mostrata nel diagramma è UATYQ250. Ad altri modelli è attribuito lo stesso spazio libero.

(d) Sollevamento dellʼunità

I fori nei 4 angoli della base dellʼunità sono usati a scopo 
di sollevamento dellʼunità.
La barra distanziatrice deve essere leggermente più larga 
della larghezza dellʼunità.
Il materiale di isolamento deve essere aggiunto ai 4 
angoli della catena per evitare danni al pannello durante il 
sollevamento.

Nota: 
L̓ unità mostrata nel diagramma è UATYQ250.
Ad altri modelli è applicato lo stesso metodo di 
sollevamento.

(e) Condutture di scarico

• È fornito lʼaccessorio per lo scarico condensato A 1" 
MPT. La conduttura di scarico può essere fatta uscire 
sul lato anteriore.

• La conduttura di scarico deve essere fornita con un 
tubo in gomma nella parte esterna dellʼunità e deve 
essere inoltre installata in posizione inclinata per un 
drenaggio corretto, come mostrato a destra.

• Per evitare la formazione di condensa e per evitare 
perdite, inserire nella conduttura del materiale 
di isolamento per salvaguardare lʼunità dal 
gocciolamento.

• Al termine del lavoro relativo alle condutture, 
controllare che non ci siano perdite e che lʼacqua 
venga scaricata correttamente.

Catena

Bilancino di 
sollevamento

Barra 
distanziatrice

Fori di sollevamento 
per l'anello di attacco 
(4 angoli)

Bocchetta uscita d'aria del 
condensatore 30

00

Bocchetta en-
trata d'aria del 
condensatore

12
00

1200
Soffi ante e servizio motore

Servizio 
Filtro 
aria

Servizio serpentino 
evaporatore 12

00

Servizio circuito di 
controllo elettrico

Servizio compressore

Le condutture di scarico dovrebbero avere un tubo in 
gomma di drenaggio.

Condutture 
di scarico

Il tubo di scarico 
dovrebbe allungarsi 
al di sotto di questo 
livello.

Tubo in gomma 
per il drenaggio

A

B

C

Nota: ESP = Pressione Statica Esterna

Tubo di scarico in gomma per la condensa

A  70mm
B  2C
C  2 X ESP
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(g) Conversione unità       
 Nel caso della conversione di unʼunità standard in unʼunità con fl usso verso il basso, seguire i passi illustrati di seguito:

UATYQ 250, 350, 450 e 550

Passaggio 1 Passaggio 2

Passaggio 4 Passaggio 3

Rimuovere il pannello laterale
Rimuovere la cinghia 
per puleggia

Staccare il supporto del soffi ante

Staccare il soffi ante

Rimuovere le viti 
in entrambi i lati

Per UATYQ250:

Le due lastre laterali sono fi ssate con le viti 
sul supporto del soffi ante, come mostrato 

Per UATYQ350, 450 & 550:

Le due strutture con fl usso 
verso il basso sono fi ssate 
con le viti sul soffi ante

Coprire lʼapertura 
di alimentazione 
orizzontale con il 
supporto del soffi ante 
che si è staccato dal 
soffi ante stesso.

Girare il soffi ante in modo che 
sia rivolto verso il basso.
Avvitare su entrambi i lati.

Reinserire la 
cinghia della 
puleggia. 
Regolare 
la tensione 
di cinghia 
spostando 
la base del 
motore.

Coprire 
lʼapertura 
di ritorno 
orizzontale con 
il coperchio 
e avvitare 
saldamente

Svitare il 
coperchio di 
ritorno verticale 
dal pannello base

Rimuovere 
il pannello 
laterale sul lato 
di ritorno 

Infi ne, reinserire il pannello laterale

Reinserire la cinghia della puleggia. Regolare la tensione della 
cinghia. Infi ne, reinserire il pannello laterale 
Nota:
Per la conversione del fl usso verso il basso, la lunghezza della 
cinghia deve essere cambiata.
Per le unità con una puleggia standard, la lunghezza della cinghia 
= a mm
Distanza da pilastro a pilastro per il fl usso verso il basso, C-C 
= b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550

a 1120 1180 1150 1362

b 380 410 380 460
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DATI FISICI

DATI ELETTRICI

Pompa di riscaldamento (R410A)

Pompa di riscaldamento (R410A)

ALLACCIAMENTI ELETTRICI

• Tutto il lavoro per il sistema elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualifi cato e deve rispettare i requisiti di 
fornitura locali e la legislazione ad essi associata.

PE
a

b

c

d

g

e

f

 (2) Collegamento elettrico dellʼunità

 Fa passare i fi li per lʼalimentazione elettrica e il cavo di comando attraverso i fori semitranciati sullʼunità.

 Rimuovere i pannelli di servizio e collegare i cavi dellʼalimentazione elettrica delle unità al blocco terminale 
allʼinterno della scatola di controllo, come mostrato.        

a. Alimentazione 
Elettrica

d. Unità

b. Interruttore/
fusibile principale 
(alimentazione 
installatore)

e. Telecomando

f. Fili di collegamento per 
lʼunità e il telecomando

c. Fili per 
lʼalimentazione 
elettrica dellʼunità

g. Terra

Questo apparecchio soddisfa i requisiti di EN 61000-3-11 ed è soggetto a connessione condizionale alla rete elettrica. 
Può essere collegato dopo aver consultato lʼautorità preposta allʼalimentazione. L̓ apparecchio può essere collegato 
allʼalimentazione di rete colo con un impedenza dellʼimpianto non inferiore al valore indicato nella tabella che segue. 
L̓ impedenza dellʼimpianto al punto di interfaccia si può ottenere dallʼautorità preposta allʼalimentazione. 

Se lʼalimentazione di rete ha impedenza dellʼimpianto maggiore, possono presentarsi delle cadute di tensione quando 
lʼapparecchio viene avviato o durante il funzionamento. Questo può infl uenzare o disturbare il funzionamento di altri dis-
positivi per esempio luci lampeggianti, specialmente se collegati alla stessa rete di alimentazione.

Metodo per collegare i fi li elettrici

 Prima di collegare i fi li, consultare lʼazienda per la fornitura di energia elettrica di competenza.

 (1) L̓ intero diagramma del sistema elettrico dellʼunità

Modello Impedenza massima (Zmax), ohm 

UATYQ250 0,22

UATYQ350 0,23

UATYQ450 0,21

UATYQ550 0,21

Modello UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550
Refrigerante R410A
Carico del refrigerante kg 6,1 5,8/5,8 7,2/7,2 8,7/8,7

Flusso aria evaporatore
CFM 3300 4300 5650 6600
L/S 1557 2029 2667 3115

Pressione statica esterna
mmAq 15 21

Pa 147 206

Flusso aria condensatore
CFM 8230 6000/6000 6050/6050 6450/6450
L/S 3884 2831/2831 2855/2855 3044/3044

Controllo Controllo cablato a tetto 
Lunghezza fi li di controllo (Standard/Max) : Dimensioni m : mm2 15 / 100 : 3
Compressore (Tipo/Quantità) Scorrimento/1 Scorrimento/2 Scorrimento/2 Scorrimento/2
Filtro aria (Tipo/Quantità) Saranet lavabile/2
Dimensioni fi ltro aria (Lunghezza x Larghezza x Spessore) mm 880 x 467 x 4 1126 x 385 x 4 1126 x 435 x 4 1497 x 392 x 4

Modello UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550

Alimentazione Elettrica V/Ph/Hz 380-415/3N~/50

Corrente continua massima (Comp) A 26,0 16,5/16,5 19,0/19,0 26,0/26,0

Corrente elettrica di pieno carico (FLA, Comp) A 21,0 12,2/12,2 15,0/15,0 21,0/21,0

Corrente a rotore bloccato (LRA, Comp) A 111,0 74,0/74,0 101,0/101,0 111,0/111,0
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Nota: 
Mentre si installa lʼinterruttore di circuito sullʼunità, assicurarsi che le viti non danneggino i componenti (ad es. 
serpentina) allʼinterno dellʼunità.  
La scatola interruttori può inoltre essere installata senza fi ssarla allʼunità.  
I fori semitranciati sono solo nel modello UATYQ250; UATYQ350, UATYQ450 & UATYQ550 è fornito di un foro per il cavo di 
alimentazione.  

 UATYQ250    UATYQ350, 450 & 550

Esempio di cablaggio e Selezione dellʼInterruttore di Circuito

Modello Cavo di alimentazione 
(mm2)

Capacità 
interruttore(A)

Interruttore di protezione 
da sovracorrente (A)

Cavo da messa a 
terra (mm2)

UATYQ250 4 32 32 4

UATYQ350 6 40 40 6

UATYQ450 10 40 40 10

UATYQ550 10 50 50 10

Nota:
Essendo presente una separazione di contatto su tutti i poli, un interruttore principale o altri strumenti per lo 
scollegamento deve essere integrato ai cavi elettrici fi ssi adeguandosi alla normativa locale e nazionale. 

• L̓ unità deve essere cablata dirattamente su un quadro di distribuzione elettrica attraverso un interruttore di circuito 
(opzione preferita) o tramite un fusibile HRC. 

• Installare lʼinsieme di cavi per lʼalimentazione elettrica per controllare il modulo. Collegare i cavi di controllo per 
comandare il blocco terminale dal foro della scatola di controllo. 

• Deve essere effettuata la messa a terra dei fi li. 
• Il cavo per la fornitura di corrente deve corrispondere a H05VV-F (60227 IEC 52 o 60227 IEC 53), cioè il requisito 

minimo previsto, e deve essere usato in un tubo protettivo.

! AVVERTENZA
• Prima di lavorare in questa unità, isolarla dalla corrente elettrica. 
• I fi li elettrici su questa unità e sul telecomando devono essere installati secondo i requisiti appropriati dettati dal 

codice sulle installazioni elettriche locali.

Quando si esegue il cablaggio del blocco terminale, leggere 
le note di cui sotto. Precauzioni da adottare per il cablaggio 
dellʼalimentazione elettrica. 
(Usare un terminale rotondo piegato per collegare il blocco 
terminale. In caso non possa essere usato per motivi inprescindibili, 
assicurarsi di osservare le seguenti istruzioni.)

! CAUTELA
Quando si procede al collegamento tra i cavi di connessione e il blocco terminale con un fi lo a un singolo conduttore, 
accertarsi di eseguire lʼarricciatura del fi lo. 
I problemi nelle operazioni di lavoro possono causare calore e incendi.

• Tirare il fi lo e assicurarsi che non si scolleghi. Quindi fi ssare al suo posto il fi lo con un ferma fi lo.

Posizione 
raccomandata 
per la scatola 
interruttori 

Blocco terminale Blocco terminaleCavo di alimentazione
Cavo di alimentazione

Spelatura dei fi li sul blocco terminale

Buono Sbagliato

Spelare 
l'estremità del 
fi lo su questo 
punto.

Una lunghezza 
eccessiva di 
spelatura può 
causare scosse o 
perdite di elettricità.

SCATOLA 
DI CON-
TROLLO

SCATOLA DI 
CONTROLLO

Terminale rotondo 
piegato

Cavo a fi lamenti
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La disposizione dei blocchi terminali e dei componenti del telecomando è mostrata di seguito: 
a) Modulo di controllo UATYQ250

 b) Modulo di controllo UATYQ350/450/550 

(Strato inferiore) (Strato superiore) 

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Assicurarsi che la temperatura di funzionamento rientri nei limiti del range previsto, secondo quanto illustrato nel 
diagramma sottostante: 

Raffreddamento Riscaldamento

D
B

 T
em

pe
ra

tu
ra

 u
ni

tà
 e

st
er

na
 (

°C
) 

WB temperatura unità interna (°C)

W
B

 T
em

pe
ra

tu
ra

 u
ni

tà
 e

st
er

na
 (

°C
) 

DB temperatura unità interna (°C)

N. Descrizione parte

1 Scheda principale di 
controllo

2 Scheda di controllo EXV

3 Condensatore

4 Contattore

5 Protezione Di Fase

6 Relè

7 Morsettiera

8 Fusibile

9 Trasformatore

19

5

6

8

7

4 7 3

2

1
9

56 8

747 3

2

47

L̓ uso dellʼaria condizionata al di fuori del 
range della temperatura e dellʼumidità di 
funzionamento può risultare in un grave 
guasto. 

! CAUTELA
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L'unità dispone di una scheda principale di controllo e un telecomando a fi lo è collegato a tale scheda princpale. 
Tutte le impostazioni dell'unità sono predefi nite dal fabbricante. Si raccomanda di non modifi care questa impostazione, se non nei casi di 
necessità. 
a) Posizione del telecomando 

Il telecomando è situato su un supporto metallico dietro il pannello di servizio. È inserito nella confezione del manuale di installazione.
UATYQ250 UATYQ350, 450 & 550

b) Display LED (Scheda principale di controllo) 
La spia LED lampeggierà quando si accende l'unità. 

c) Display LCD (Telecomando)
Durante il normale funzionamento, lo schermo LCD visualizza lo stato di acceso/spento del compressore, la modalità, la temperatura 
impostata e così via. Fare riferimento al Manuale Operativo per avere i dettagli delle istruzioni operative. All'accensione, lo schermo 
LCD visualizzerà la schermata principale. Quando si verifi ca un cattivo funzionamento, un messaggio a fi nestra apparirà sullo schermo 
LCD con la retroilluminazione lampeggiante e un suono tipo “bip”.

d)  Confi gurazioni opzionali  
La scheda principale di controllo può essere usata come interfaccia del controllo del termostato e del sistema BMS.
(i)  Controllo del termostato (TB_THM-I)  
      •     Per utilizzare questo comando, inserire l'Impostazione dell'Interruttore Dip: SW1-ACCESO (predefi nito è SPENTO). 
      •     Seguire il metodo sottostante per le entrate del controllo del termostato:

GUIDA OPERATIVA DI CONTROLLO

Rimuovere il 
pannello di 

servizio 

Nota:
•  Quando la scheda principale di controllo è confi gurata per il controllo del termostato, il telecomando è utilizzato solo a scopo di 

monitoraggio.
•  L'unità deve essere riavviata (spegnimento e accensione) ogni volta che l'impostazione dell'interruttore dip viene modifi cata.

 (ii) Controllo BMS (TB_BMS-I)
 • Per utilizzare questo comando, inserire l'Impostazione dell'Interruttore Dip: SW3 - ACCESO (predefi nito è SPENTO) e il  
  parametro del pannello G8 su ʻ1ʼ. 
 • Per TB_BMS-I, ci sono 3 opzioni di comando:
  unità accesa/spenta; modalità operativa (freddo-0/caldo-1); e il valore di impostazione (4~20mA).
 • Per i suggerimenti sull'installazione, fare riferimento alla tabellla di cui sotto:

SCATOLA DI 
CONTROLLO

SCATOLA DI 
CONTROLLO

G Y1 Y2 W1 W2 Modalità Funzione
0 0 0 0 0 - Unità spenta
1 0 0 0 0 Raffreddamento Ventola interna attiva
X 1 0 X X Raffreddamento 1 fase compressore
X 1 1 X X Raffreddamento 2 fase compressore
X 0 X 1 0 Pompa di riscaldamento/Riscaldatore 1 fase compressore
X 0 X 1 1 Pompa di riscaldamento/Riscaldatore 2 fase compressore

Osservazioni: X = Non richiede attenzione.

• Per i suggerimenti sull'installazione, fare riferimento alla tabellla di cui sotto:
Entrata Voltaggi nominali Corrente nominale Dimensione fi lo

G

24V CA 5mA AWG22~18
Y1
Y2
W1
W2

ON

OFF
TB_THM-I

Nota: 
• Quando la scheda principale di controllo è confi gurata per il controllo BMS, il telecomando è utilizzato solo a scopo di 

monitoraggio.
• L'unità deve essere riavviata (spegnimento e accensione) ogni volta che l'impostazione dell'interruttore dip viene modifi cata.

1   2 3 4 5 6 7 8

ON

OFF
TB_BMS-I

Entrata TB_BMS-I Voltaggi nominali Corrente nominale Dimensione fi lo

Acceso/Spento 24V CA 5mA

AWG22~18
Modalità operativa 24V CA 5mA

Punto di funzionamen-
to freddo/caldo

- 4~20mA
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Osservazioni: X = Non richiede attenzione.
(ii) Per il controllo BMS, le uscite sono indicate come mostrato nella tabella sottostante.

Entrata BMS 
(SW3-ACCESO)

ERRORE SBRINA-
MENTO

Uscita 
allarme Uscita1 Uscita2 Segnale di 

sbrinamento

ACCESO/
SPENTO

MODALITÀ 
OPERATIVA

FREDDO/CALDO
IMPOSTAZIONE DI 
FUNZIONAMENTO

(AL) (O1) (O2) (DFRT)

0 0 X X X X 0 0 X
0 1 X X X X 0 1 X
1 0 X X X X 1 0 X
1 1 X X X X 1 1 X
X X X 1 X 1 X X X
X X X X 1 X X X 1

Osservazioni: X = Non richiede attenzione.
Il seguente diagramma mostra la posizione dei blocchi terminali sulla scheda di controllo usata per il controllo del termostato e il sistema 
BMS. Oltre a questo, sono mostrati anche gli spinotti di uscita per il riscaldatore elettrico ausiliario.

(iii) Uscita Riscaldatore Elettrico Ausiliario (HTR1 e HTR2)
• Ci sono due spinotti di uscita (HTR1 e HTR2) sulla scheda principale di controllo, utilizzati per dare energia al contattore del 

riscaldatore. Il contattore deve essere selezionato in modo appropriato per evitare qualsiasi problema/i legato/i alla sicurezza.
• Il riscaldatore deve essere installato rispettando la normativa locale e nazionale. Esso deve essere conforme alla normativa 

EN60335-2-40.
• Il fuso/i termale/i deve/devono essere installato/i sul riscaldatore per eliminare la possibilità di qualsiasi pericolo o danno al 

riscaldatore/unità. Ciò risulta particolarmente cruciale quando si verifi ca un guasto alla scheda principale di controllo o al soffi ante.
• Il riscaldatore deve trovarsi in un luogo sicuro, dove non ci sono rischi di danneggiamento all'unità. 
• Usare un condotto non infi ammabile per l'unità installata con il riscaldatore.
• Usare un'alimentazione di corrente diversa per il riscaldatore elettrico e installare un interruttore di circuito per ciascun riscaldatore.
• La temperatura massima nell'unità non deve superare 60°C. La rilevazione della temperatura deve avvenire durante l'installazione o 

la messa in opera al fi ne di garantire che la temperatura non superi questo valore. 
 Di conseguenza, selezionare il dispositivo di sicurezza o di protezione termale corretto.
• Il riscaldatore non deve mai essere installato all'interno dell'unità. Il luogo raccomandato per il riscaldatore è all'interno del condotto 

di alimentazione, dove la distanza del riscaldatore è tale da assicurare che la temperatura all'interno dell'unità non ecceda 60°C.

(ii) Uscita contatto secco (TB_BMS-O)
• Per TB_BMS-O, ci sono 4 uscite di monitoraggio: avviso di errore; uscita1; uscita2; e segnale di sbrinamento.
• Per i suggerimenti sull'installazione, fare riferimento alla tabellla di cui sotto: 
Entrata TB_BMS-O Voltaggi nominali Corrente nominale (A) Dimensione fi lo
Uscita allarme (AL) 230V CA/125V CA/30V CC 1/3/3

AWG22~18
Uscita1 (O1) 230V CA/125V CA/30V CC 2/3/3
Uscita2 (O2) 230V CA/125V CA/30V CC 3/3/3
Segnale di sbrinamento (DFRT) 230V CA/125V CA/30V CC 4/3/3

• I segnali di uscita varieranno in base alla confi gurazione della scheda principale di controllo, sia che si tratti del controllo del 
termostato sia del controllo BMS.

(i) Per il controllo del termostato, le uscite sono indicate come mostrato nella tabella sottostante.

Ingresso termostato
(SW1-ACCESO) ERRORE SBRINA-

MENTO Uscita allarme Uscita1 Uscita2 Segnale di 
sbrinamento

G Y1 Y2 W1 W2 (AL) (O1) (O2) (DFRT)
0 0 0 0 0 X X X 0 0 X
1 0 0 0 0 X X X 0 1 X
X 1 0 X X X X X 1 0 X
X 1 1 X X X X X 1 0 X
X 0 X 1 0 X X X 1 1 X
X 0 X 1 1 X X X 1 1 X
X X X X X 1 X 1 X X X
X X X X X X 1 X X X 1

Controllo del termostato (TB_THM-l)

Collegare al 
dispositivo 
di controllo 
di terzi

Sistema BMS (TB_BMS-l)

Collegare 
al Sistema 
BMS

Uscite contatto secco (TB_BMS-O)

Scheda principale di controllo

Uscita 
allarme

(AL)
Uscita 
1 (O1)

Uscita 
2 (O2)

Segnale 
di sbrina-

mento
(DFRT)

Uscita riscaldatore (HTR1 e HTR2)

Collegare a 
riscaldatore
contattore

Collegare a 
riscaldatore
contattore
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MANUTENZIONE PREVENTIVA E PERIODICA

MANUTENZIONE DEL FILTRO
• Togliere la polvere dal fi ltro usando unʼaspirapolvere o lavarlo in acqua tiepida (sotto ai 40˚C) con detersivo neutro.
• Sciacquare bene e asciugare il fi ltro prima di rimetterlo nellʼunità.
• Non usare mai benzina o prodotti chimici per pulire il fi ltro.
• Pulire il fi ltro almeno due volte al mese. O più spesso, se necessario.
Posizione fi ltro
I fi ltri sono installati davanti allo scambiatore di calore interno.
L'unità mostrata nel diagramma è UATYQ250. Ad altri modelli è attribuito lo stesso metodo.

Rimuovere il coperchio del fi ltro per effettuare la 
manutenzione del fi ltro stesso.

Altrimenti, rimuovere il pannello di servizio per effettuare 
la manutenzione del fi ltro.

SPURGO E RICARICA

Le unità a cassa per il soffi to sono precaricate nello stabilimento di produzione con suffi ciente refrigerante. Tuttavia, ci 
potrebbe essere la necessità di un ripristino della carica durante i lavori di manutenzione. Pertanto, si devono adottare 
alcune precauzioni per garantire il funzionamento ottimale e privo di problemi del sistema:
(i) Il sistema deve essere completamente aspirato per assicurare che non ci sia gas non compattabile o umidità nel 

sistema. 
(ii) Usare esclusivamente una pompa di aspirazione per l'R410A. Usando la stessa pompa di aspirazione per refrigeranti 

diversi si possono causare danni alla pompa o all'unità.
(iii) Il refrigerante non deve mai essere rilasciato direttamente nell'ambiente.
(iv) Quando si carica l'R410A, accertarsi che ad essere prelevato dalla bombola o dal contenitore di metallo sia 

solamente il liquido.

Normalmente la bombola o il contenitore di metallo del R410A è munita di un tubo a sifone per il travaso del 
liquido. Tuttavia, se il tubo a sifono non è disponibile, girare la bombola o il contenitore di metallo in modo da 
travasare il liquido dalla valvola sul fondo.

! CAUTELA
• Il refrigerante R410A deve essere caricato in forma liquida. Normalmente la bombola del R410A è munita di un tubo a 

sifone per il travaso del liquido. Se non ci fosse un tubo a sifone, la bombola dovrebbe essere capovolta per travasare il 
liquido R410A dalla valvola. 

• Non rabboccare mentre si sta riparando una perdita, perché potrebbe ridurre la prestazione dellʼapparecchio. Vuotare 
completamente lʼapparecchio e poi caricare nuovo refrigerante R410A rispettando la quantità indicata nelle specifi che.

Girare la bombola senza 
il tubo a sifone

Prelevamento del liquido

Tubo a sifone
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RISOLUZIONI DEI PROBLEMI

Per richieste di pezzi di ricambio contattare il rivenditore autorizzato. Non appena si nota che il condizionatore 
funziona male, controllare le situazioni e le cause di guasto riportate di seguito in modo da ottenre alcuni semplici 
suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.     

Problema Origine Intervento

L'unità non si avvia. Interruzione di corrente. Premere [ON/OFF] dopo il 
ripristino della corrente.

Fusibile bruciato o interruttore di circuito 
scattato

Sostituire il fusibile o reimpostare 
l'interruttore di circuito.

Fase di cablaggio dell'alimentazione di 
corrente incorretta.

Modifi care la fase di cablaggio.

Il compressore non funziona 
dopo che l'unità è stata accesa 
da 3 min.

Protezione contro gli avvii riavvicinati. Attendere 3 min per l'avvio del 
compressore.

Il fl usso dell'aria è debole. Il fi ltro è pieno di polvere e sporco. Pulire il fi ltro.
Qualcosa ostruisce l'entrata o l'uscita 
dell'aria sulle unità.

Rimuovere gli ostacoli.

Il compressore funziona 
continuamente.

Filtro dellʼaria sporco. Pulire il fi ltro dell'aria.

La temperatura impostata è troppo bassa 
(per il raffreddamento).
La temperatura impostata è troppo alta 
(per il riscaldamento).

Reimpostare la temperatura.

Non esce aria fredda durante il 
ciclo di raffreddamento oppure 
non esce aria calda durante il 
ciclo di riscaldamento.

La temperatura impostata è troppo alta 
(per il raffreddamento).
La temperatura impostata è troppo bassa 
(per il riscaldamento).

Impostare una temperatura più 
bassa.
Impostare una temperatura più alta.

Nel ciclo di riscaldamento, non 
esce aria (UATYQ250).
Oppure l'aria che esce non 
è suffi cientemente calda 
(UATYQ350/450/550).

L'unità opera il ciclo di sbrinamento. Attendere per un po.
(Sarà ripresa dopo lo sbrinamento.)

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.       
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Head offi ce: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/
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