
SPLIT SYSTEM Air Conditioners

INSTALLATION MANUAL

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION. 
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ 
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

MODELS
(Ceiling suspension type)

FH(Y)35BJV1 FHYP35BV1 FH35BZV1 FHQ35BUV1B FHQ35BVV1B
FH(Y)45BJV1 FHYP45BV1 FH45BZV1 FHQ50BUV1B FHQ50BVV1B
FH(Y)60BJV1 FHYP60BV1 FH60BZV1 FHQ60BUV1B FHQ60BVV1B
FHY71BJV1 FHYP71BV1 FHQ71BUV1B FHQ71BVV1B
FHY100BJV1 FHYP100BV1 FHQ100BUV1B FHQ100BVV1B
FHY125BJV1 FHYP125BV1 FHQ125BUV1B FHQ125BVV1B
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1. CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ces “CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ” avant d’installer l’appareil de climatisa-
tion et veillez à l’installer correctement. Après avoir terminé l’installation, veillez à ce que l’unité fonctionne 
correctement pendant l’opération de démarrage. Veuillez apprendre au client comment faire fonctionner 
l’unité et l’entretenir.
Informez en outre les clients qu’ils doivent ranger le manuel d’installation avec le manuel d’utilisation pour 
pouvoir s’y reporter par la suite.
Ce climatiseur est classé sous l’expression “les appareils ne sont pas accessibles au public”.

Signification des symboles d’avertissement et d’attention.

AVERTISSEMENT ......Ne pas observer un avertissement peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION .............. Ne pas observer une attention peut entraîner des blessures ou endommager le 
matériel.

AVERTISSEMENT
• Demander au revendeur ou à du personnel qualifié d’effectuer l’installation. Ne pas essayer d’installer la 

machine soi-même.
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d’eau, des décharges électriques ou un incendie.

• Effectuer l’installation conformément à ce manuel d’installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d’eau, des décharges électriques ou endommager le 
matériel.

• Veiller à n’utiliser que les pièces et accessoires spécifiés pour les travaux d’installation.
Ne pas utiliser les pièces spécifiées peut entraîner des fuites d’eau, des décharges électriques, un incendie 
ou une panne de l’unité.
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• Installer l’unité sur une fondation suffisamment solide pour supporter le poids de l’unité.
Une fondation pas assez solide peut entraîner la chute du matériel et provoquer des blessures.

• Exécuter les travaux d’installation spécifiés en tenant compte de vents forts, de typhons et de tremble-
ments de terre.
Une mauvaise installation peut entraîner la chute du matériel et provoquer des blessures.

• S’assurer qu’un circuit d’alimentation séparé soit fourni pour cette unité et que tous les travaux électriques 
soient assurés par du personnel qualifié conformément aux lois et aux réglements locaux et à ce manuel 
d’installation.
Une capacité d’alimentation insuffisante ou une construction électrique incorrecte peuvent entraîner des 
décharges électriques ou un incendie.

• Assurez-vous de la sécurité de tout le câblage, d’utiliser les fils spécifiés et qu’aucune force extérieure ne 
s’exerce sur les raccordements des bornes ou les fils.
Des connexions incorrectes ou une mauvaise installation peuvent entraîner un incendie.

• Lorsque vous raccordez les câbles d’alimentation et les câbles reliant les unités intérieures et extérieures, 
placez-les de manière à ce que le couvercle du boîtier de commande ferme bien.
La mise en place inadéquate du couvercle du boîtier de commande peut provoquer une électrocution, un 
incendie ou la surchauffe des bornes.

• Si le gaz frigorifique fuit pendant l’installation, ventiler immédiatement la zone.
Des gaz toxiques peuvent être produits si du gaz frigorifique entre en contact avec une flamme.

• Après avoir terminé les travaux d’installation, vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de gaz frigorifique.
Des gaz toxiques peuvent être produits si du gaz frigorifique fuit dans la pièce et entre en contact avec une 
source de feu comme un thermoventilateur, un poêle ou une cuisinière.

• Avant de toucher aux pièces électriques mettre l’unité hors-circuit.
• Assurez-vous de mettre l’appareil à la terre. 

Ne mettez pas l’appareil à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre ou la terre d’un téléphone. 
Une mise à la terre incomplète peut causer une electrocution ou un incendie. 
Un courant de surtension de la foudre ou d’une autre source peut endommager le climatiseur.

• Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre.
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

ATTENTION
• Tout en suivant les instructions de ce manuel d’installation, installer la tuyauterie d’évacuation de façon à 

assurer une évacuation correcte et isoler la tuyauterie afin d’éviter la condensation.
Une mauvaise tuyauterie d’évacuation peut entraîner des fuites d’eau et l’endommagement des biens.

• Installer les unités intérieures et extérieures, le cordon d’alimentation et le câble de raccord à au moins un 
mètre des téléviseurs ou appareils de radio afin d’empêcher les distorsions d’image ou les parasites.
(Selon les ondes radio, une distance de 1 mètre peut ne pas être suffisante pour éliminer les parasites.)

• La distance de transmission de la télécommande (kit sans fil) peut être plus courte que prévue dans les 
pièces équipées de lampes fluorescentes électroniques (types à inverseur ou à démarrage rapide).
Installer l’unité intérieure aussi loin que possible des lampes fluorescentes.

• Ne pas installer le climatiseur  dans les endroits suivants :
(a) où de la brume d’huile minérale ou une vaporisation d’huile ou de la vapeur sont produits, dans une cui-

sine par exemple.
Les pièces en plastique peuvent se détériorer et tomber ou entraîner des fuites d’eau.

(b) où des gaz corrosifs tel que du gaz d’acide sulfurique sont produits.
Des tuyaux en cuivre ou des parties soudées corrodées peuvent entraîner des fuites de gaz frig-
orifique.

(c) près de machine émettant des ondes électromagnétiques.
Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le fonctionnement du système de commande et 
entraîner un mauvais fonctionnement de l’appareil.

(d) où des gaz inflammables peuvent fuir, où il y a des fibres de carbone ou des poussières inflammables 
en suspension dans l’air, ou lorsque des produits volatiles inflammables tels que du solvant ou de 
l’essence sont manipulés.
Faire fonctionner l’unité dans de telles conditions peut entraîner un incendie.

• Veillez à prendre des mesures appropriées afin d’empêcher que l’unité extérieure ne soit utilisée comme 
abri par les petits animaux.
Les animaux qui entrent en contact avec des pièces électriques peuvent provoquer des dysfonctionne-
ments, de la fumée ou un incendie. Demandez au client de garder la zone autour de l’unité propre.
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2. AVANT L’INSTALLATION
• Lorsque vous déplacez l’unité après l’avoir sortie de la boîte en carton, veillez à la soulever en la 

tenant par les quatre oreilles de levage sans exercer aucune force sur les autres parties, en parti-
culier sur le volet oscillant, les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d’évacuation et autres pièces en 
résine.

• Veillez à vérifier le type de réfrigérant à utiliser avant d’installer l’unité. (L’utilisation d’un réfrigérant inap-
proprié empêchera l’unité de fonctionner normalement.)

• Les accessoires nécessaires à l’installation doivent être conservés jusqu’à la fin des travaux d’installation.  
Ne pas s’en séparer.

• Décider d’une ligne de transport.
• Lorsque le déballage est inévitable, utiliser une élingue en tissu doux ou des plaques de protection avec 

une corde lors du levage pour éviter d’endommager ou de rayer l’unité.
• Lors de la sélection du lieu d’installation, se référer au gabarit en papier.
• Lors du déplacement de l’unité au moment de l’ouverture ou après, ne pas faire pression sur la tuyauterie 

de fluide frigorifique, la tuyauterie d’évacuation ou les pièces en plastique.
• N’utilisez pas l’unité dans des endroits où l’air a une haute teneur en sel, tels que les habitations en bord 

de mer, ni des endroits où la tension est fluctuante, tels que les usines, ni dans les voitures ou les bateaux.

2-1 ACCESSOIRES

Vérifiez si les accessoires suivants accompagnent l’unité.

2-2 ACCESSOIRES EN OPTION
• Les télécommandes nécessaires pour cette unité interne sont indiquées dans le “Tableau 1” de la page 4.

(La télécommande n’est cependant pas nécessaire pour l’unité secondaire du système de fonctionnement 
simultané.)

• Deux types de télécommandes: avec et sans fil. Sélectionnez une télécommande dans le “Tableau 1” de 
la page 4 suivant la demande du client et installez-la dans un endroit approprié.

Nom 1) Durit d’évacu-
ation 2) Attache

3) Rondelle pour 
support de 
suspension

4) Attache
5) Gabarit en 

papier pour 
l’installation

Quan-
tité 1 pièce 1 pièce 8 pièces 6 pièces 1 pièce

Forme

Nom Isolant pour 
garniture

Tampon 
d’étanchéité

(Autres)

Mode d’emploil
Manuel d’installation

Quan-
tité 1 de chaque 1 de chaqu

Forme

6)Pour tuyau de gaz

7)Pour tuyau de 
liquide

8) Grand

9) Petit
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Tableau 1

REMARQUE
• Si vous souhaitez utiliser une télécommande qui ne figure pas dans le “Tableau 1” de la page 4, sélection-

nez une télécommande appropriée après avoir consulté catalogues et documentation technique.

VEUILLEZ PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX POINTS CI-DESSOUS PENDANT 
LA CONSTRUCTION ET LES VÉRIFIER APRÈS AVOIR TERMINÉ L’INSTALLATION.

a. Points à vérifier après avoir terminé le travail

b. Points à vérifier au moment de la livraison
∗Revoyez également les “CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ”

Type de télécommande Type à refroidissement seulement Type pompe à chaleur
Type câblée BRC1C517, BRC1D527, BRC1D528
Type sans fil BRC7E66, BRC7EA66 BRC7E63W, BRC7EA63W

Points à vérifier Ce qui risque de se produire si cela est mal 
exécuté. Vérifier

Les unités intérieure et extérieure sont-elles 
bien fixées?

Les unités peuvent tomber, provoquant des 
vibrations ou du bruit.

L’essai de fuite de gaz est-il terminé ? Cela peut entraîner un rafraîchissement 
insuffisant.

L’unité est-elle complètement isolée ? De l’eau de condensation peut goutter.

L’écoulement de l’évacuation est-il régulier ? De l’eau de condensation peut goutter.

Le voltage d’alimentation correspond-il à 
celui indiqué sur  la plaque signalétique ?

L’unité peut mal fonctionner ou les com-
posants peuvent griller.

Les câblages et tuyauteries sont-ils corrects ? L’unité peut mal fonctionner ou les com-
posants peuvent griller.

L’unité est-elle mise à la terre en toute 
sécurité ?

Dangereux dans le cas d’une fuite élec-
trique.

Les dimensions du câblages sont-elles con-
formes aux spécifications ?

L’unité peut mal fonctionner ou les com-
posants peuvent griller.

Les sortie ou entrées d’air de l’unité intérieure 
et - extérieure sont-elles bloquées ?

Cela peut entraîner un rafraîchissement 
insuffisant.

La longueur de la tuyauterie de fluide frig-
orifique et la charge supplémentaire de flu-
ide frigorifique sont-elles dûment notées ?

La charge de fluide frigorifique dans le 
système n’est pas vidée.

Points à vérifier Vérifier

Avez-vous expliqué le fonctionnement au client tout en lui montrant le manuel d’instruction ?

Avez-vous donner le manuel d’instructions au client ?
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c. Points à expliquer à propos du fonctionnement

2-3 REMARQUE POUR L’INSTALLATEUR
Assurez-vous de donner des instructions aux clients sur le mode d’emploi correct de l’unité (en particulier sur 
le nettoyage des filtres, l’utilisation des différentes fonctions et le réglage de la température) en leur faisant 
effectuer eux-mêmes les opérations à l’aide du manuel.

3. SÉLECTION DU LIEU D’INSTALLATION
(1) Sélectionner un lieu d’installation remplissant les conditions suivantes et approuvé par le client.

• Où une distribution d’air optimale est assurée.
• Où rien ne bloque le passage de l’air.
• Où la condensation peut être correctement évacuée.
• Où le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l’unité intérieure.
• Où le faux plafond n’est pas en pente.
• Où il n’y a pas de risque de fuite de gaz inflammable.
• Où un espace suffisant pour l’entretien et les réparations est assuré.

REMARQUE
• S’il reste de l’espace au dessus de la partie ∗, l’entretien sera facilité en l’ouvrant de 200 mm max.

• Où la tuyauterie entre les unités intérieure et extérieure est possible dans les limites permises.  
(Se référer au manuel d’installation de l’unité extérieure.)

• Installer les unités intérieures et extérieures, le cordon d’alimentation et le câble de raccord à au moins 
un mètre des téléviseurs ou appareils de radio afin d’empêcher les distorsions d’image ou les parasites.
(Selon les ondes radio, une distance de 1 mètre peut ne pas être suffisante pour éliminer les parasites.)

(2) Utiliser des boulons de suspension pour l’installation.  Vérifier si le plafond est suffisamment 
solide pour supporter le poids de l’unité.  Si un risque est présent, renforcer le plafond avant 
d’installer l’unité.
(Le trou d’installat ion est marqué sur le gabarit en papier pour l’installation.  S’y référer pour vérifier les 
points nécessitant un renforcement.)

(3) Ce produit peut être installé aux plafonds atteignant jusqu’à 3,5 m. Si le plafond dépassait 2,7 m, 
la télécommande devrait alors être configurée localement. (Reportez-vous au point 
“10. RÉGLAGE LOCAL”  de la page 19.)

Les points marqués avec AVERTISSEMENT et ATTENTION dans le manuel d’instructions sont 
des points représentants des possibilité de blessures physiques et de dommages matériels en plus de 
l’utilisation générale du produit. Il est donc nécessaire de fournir une explication complète des sujets 
décrits et de demander aux clients de lire le manuel d’instructions.

∗≥30 ∗≥30

≥3
0
0 2500 ou plus �

à partir du sol

Pour l�installation
sur plafonds hauts

Entrée �
d�air

Sortie d�air

Obstruction

Sol

Espace nécessaire
à l�entretien

(Longueur: mm)
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4. PREPARATIONS AVANT L’INSTALLATION
(1) Relation entre les trous de l’unité interne, la position des boulons de suspension, les conduites et 

les câbles.

(2) Pratiquez des trous pour les boulons de suspension, les conduites de réfrigérant et d’écoulement 
ainsi que pour les câbles.
• Reportez-vous au gabarit en papier pour l’installation.
• Sélectionnez l’emplacement de chaque trou et percez le plafond.

(3) Démontez les pièces de l’unité interne.
(3-1) Démontez la grille d’aspiration.

• Faites coulisser les manettes de blocage (×2) de la grille d’aspiration vers l’intérieur (dans le sens des 
flèches) et tirez-les vers le haut. (Reportez-vous à la Fig. 1)

• La grille d’aspiration ouverte, tirez-la vers l’avant en tenant ses languettes arrière.
(Reportez-vous à la Fig. 2)

Modéle A B C D E F G
Type 35, 45, 50 960 920 390 375 310 400 375
Type 60, 71 1160 1120 490 475 410 500 475
Type 100 1400 1360 610 595 530 620 595
Type 125 1590 1550 705 690 625 715 690

A

B

8
5

1
6
0

1
8
5

2
1
0

2
6
0

6
8
0

C
D
E

Trou des tuyaux �
d�écoulement �
orientés vers le haut

Trou supérieur des

tuyaux de gaz

Trou supérieur des

tuyaux de liquide

Boulon de suspension ( × 4)
Sortie d�air

Vue d�un faux plafond

(Longueur: mm)

1
6
0

1
3
5

F G

Trou des conduites

orientées vers

la droite

Trou des conduites

orientées vers

la gauche

Vue de face

Fig. 1
Fig. 2
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(3-2) Retirez les panneaux d’habillage 
(gauche et droit).
• Après avoir retiré les vis de fixation des pan-

neaux d’habillage (une chacun), tirez ces 
derniers vers l’avant (dans le sens de la 
flèche) et démontez-les.
(Reportez-vous à la Fig. 3)

• Enlevez les accessoires.
(3-3)  Retirez les supports.

• Desserrez les 2 boulons (M8) de fixation des 
supports, situés de chaque côté de ceux-ci (4 points à gauche et à droite), de 10 mm maximum.  
(Reportez-vous à la Fig. 4. 5)

• Après avoir retiré les vis de fixation (M5) des supports, situées à l’arrière de ceux-ci, tirez les supports 
vers l’arrière (dans le sens de la flèche) et démontez-les. (Reportez-vous à la Fig. 5)

(4) Fixez les boulons de suspension. (Utilisez des boulons de suspension de taille W3/8 ou M8-M10.)
• Réglez préalablement la distance entre les boulons de suspension et le plafond. 

(Reportez-vous à la Fig. 6)

REMARQUE
• Utilisez un dispositif d’ancrage tamponné pour les plafonds existants, une cheville encastrée, un dispositif 

d’ancrage encastré ou d’autres pièces que vous vous procurerez sur place pour les plafonds neufs, afin de 
renforcer le plafond et lui permettre de supporter le poids de l’unité. Réglez l’écartement depuis le plafond 
avant de continuer.

 Toutes les pièces ci-dessus sont procurées localement.

Accessoires

Vis de fixation du �
panneau �
d�habillage (M4)

Panneau d�habillage

Fig. 3

Vis de fixation des
supports (M5)

Support

Boulon de réglage �
du support (M8)

Fig. 5

Unité interne

Support

≤10

La longueur de �
desserrage doit être �
inférieure à 10 mm

Fig. 4

Plaque du plafond

Ancrage

Faux plafond

Boulon de suspension

2
5
-5
5

(Longueur: mm)

Fig. 6
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5. INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE
Il est plus facile de fixer les pièces accessoires avant d’installer l’unité intérieure. Par conséquent, 
veuillez également lire les modes d’emploi qui accompagnent les pièces accessoires.
En ce qui concerne les pièces devant être utilisées pour les travaux d’installation, veiller à utiliser les acces-
soires fournis et les pièces désignées par notre société.

(1)  Fixez les supports aux boulons de suspension. (Reportez-vous à la Fig. 7)

REMARQUE
• Pour être sûr qu’ils soient bien fixés, utilisez les rondelles fournies et fixez-les avec des doubles écrous.

(2) Soulevez le corps principal de l’unité intérieure, insérez les boulons (M8) des supports dans la 
pièce de fixation des supports tout en faisant coulisser le corps principal depuis l’avant.
(Reportez-vous à la Fig. 8)

(3) Fixez bien les boulons des supports (M8) aux 4 points de gauche et de droite. 
(Reportez-vous à la Fig. 8)

(4) Remettez les vis des supports (M5) en place aux 2 points de gauche et de droite.  Cela est néces-
saire afin d’éviter que le corps principal de l’unité intérieure ne glisse vers l’avant et l’arrière. 
(Reportez-vous à la Fig. 8)

(5) Lorsque vous accrochez le corps principal de l’unité interne, veillez à utiliser un niveau ou un tube 
en plastique rempli d’eau pour vous assurer que les tuyaux d’écoulement sont de niveau ou 
légèrement inclinés, afin que l’écoulement soit correct. (Reportez-vous à la Fig. 9)

A.Lorsque le tuyau d’écoulement est penché vers la droite ou vers la droite et l’arrière.
Mettez-la de niveau ou inclinez-la légèrement vers la droite ou vers l’arrière (de moins de 1°).

B.Lorsque le tuyau d’écoulement est incliné vers la gauche ou vers la gauche et l’arrière.
Mettez-la de niveau ou inclinez-la légèrement vers la gauche ou vers l’arrière (de moins de 1°).

ATTENTION
Régler l’unité sur un angle opposé à celui des tuyaux d’évacuation peut provoquer une fuite d’eau.

Écrou (non fourni)

Rondelle (3)(fournie)

Doubles écrous
(non fournis)

Support

Fig. 7
Support

pièce de fixation

Boulon de réglage du �
support (M8)

Vis de fixation des
supports (M5)

Fig. 8

≤ 1°

≤ 1° ≤ 1°

A A.B

B

Fig. 9
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6. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE
〈〈〈〈Pour les tuyauteries de fluide frigorifique de l’unité extérieure, voir les instructions d’installation 
jointes à l’unité extérieure.〉 〉 〉 〉 
〈〈〈〈Exécutez entièrement l’isolation thermique de chaque côté des tuyaux de gaz et de liquide. Autre-
ment, une fuite d’eau pourrait se produire.〉 〉 〉 〉 
(Lors de l’utilisation d’une pompe à chaleur, la température des tuyaux de gaz pouvant atteindre jusqu’à envi-
ron 120°C, utilisez une isolation suffisamment résistante.)
〈〈〈〈En outre, si la température et l’humidité des sections des tuyaux de réfrigérant dépassent 30°C ou 
HR80%, renforcez l’isolation du réfrigérant (20 mm ou plus épaisse.) De la condensation peut se 
former à la surface du matériau isolant.〉〉〉〉
〈〈〈〈Avant de poser les tuyaux de réfrigérant, vérifiez le type de réfrigérant utilisé. Le fonctionnement ne 
pourra être correct si les types de réfrigérant ne sont pas les mêmes.〉〉〉〉

ATTENTION
• Utilisez un coupe-tubes et un évasement adaptés au type de réfrigérant.
• Appliquez de l’huile éthylique ou de l’huile acétique autour de l’évasement avant de procéder au 

raccordement.
• Pour éviter que de la poussière, de l’humidité ou des corps étrangers ne s’infiltrent dans les con-

duites, pincez leur extrémité ou recouvrez-les d’un ruban adhésif.
• Ne permettez à rien d’autre que le réfrigérant désigné de se mélanger au circuit du réfrigérant, tel 

que l’air, etc.En cas de fuite de réfrigérant lorsque vous travaillez sur l’unité, aérez immédiate-
ment la pièce.

• L’unité extérieure est chargée de fluide frigorifique.
• Utiliser des tuyaux en alliage de cuivre sans soudure. 

(ISO 1337). 
• Veiller à utiliser une clé de serrage et une clé dyna-

mométrique ensemble, comme montré dans le 
dessin, lors du raccord ou du débranchement des 
tuyaux de l’unité. (Reportez-vous à la Fig. 10)

• Reportez-vous au “Tableau 2” pour les dimensions 
des espacements des écrous évasés.

• Lorsque vous raccordez l’écrou évasé, enduisez 
l’évasement (à l’intérieur et à l’extérieur) d’huile éth-
ylique ou d’huile acétique, faites-le tout d’abord 
tourner trois ou quatre fois, puis serrez-le. 
(Reportez-vous à la Fig. 11)

REMARQUE
• Utilisez l’écrou évasé fourni avec le corps principal de 

l’unité.

Tableau 2

• Reportez-vous au “Tableau 2” pour déterminer le couple de serrage approprié.

Huile éthylique ou huile acétique

Fig. 11

Clé dynamométrique

Ecrou à évasement

Raccord de tuyau

Clé de serrage

Fig. 10

Type de réfrigérant
Modèle utilisable

Dimensions  A de l’évasement (mm)
R22, R407C

FH(Y)-BJV1
FHYP-BV1, FH-BZV1

R410A

FHQTaille du 
tuyau Couple de serrage

R0,4-0,8

A90
0
± 0

,50
 

45
0
± 2

014,2-17,2 N • m (144-175kgf • cm)

32,7-39,9 N • m (333-407kgf • cm)

49,5-60,3 N • m (505-615kgf • cm)

61,8-75,4 N • m (630-769kgf • cm)

97,2-118,8 N • m (991-1211kgf • cm)

φ6,4(1/4”)

φ9,5(2/8”)

φ12,7(1/2”)

φ15,9(5/8”)

φ19,1(3/4”)

Évasement

8,6 – 9,0

12,6 – 13,0

15,8 – 16,2

19,0 – 19,4

23,3 – 23,7

8,7 – 9,1

12,8 – 13,2

16,2 – 16,6

19,3 – 19,7
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ATTENTION
Trop serrer l’écrou évasé peut l’endommager et provoquer une fuite de réfrigérant.

Non conseillé mais peut être appliqué en cas d’urgence

Normalement, il convient d’utiliser une clé dynamométrique mais, si vous devez installer l’appareil sans une 
telle clé, vous pouvez suivre la méthode d’installation indiquée ci-dessous.

Lorsque le travail est terminé, vérifier s’il n’y a pas de fuite de gaz.

Lorsque que vous serrez l’écrou évasé avec une clé, à un certain stade, la force de torsion augmente sou-
dainement. À partir de cette position, continuer à serrer l’écrou évasé selon l’angle indiqué ci-dessous:

ATTENTION
PRECAUTION À PRENDRE LORS DU SOUDAGE DES TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT
“N’utilisez pas de fondant lorsque vous soudez les tuyaux de réfrigérant. Par conséquent, utilisez le fil à souder en cuivre 
au phosphore (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), qui ne requiert pas de fondant.”
(Le fondant a une influence très négative sur les tuyaux de réfrigérant. Par exemple, si vous utilisez un fondant à base 
de chlore, les tuyaux se corroderont ou, en particulier, si le fondant contient du fluor, il endommagera l’huile réfrigérante.)

• Avant de braser les tuyaux locaux de réfrigérant, insufflez de l’azote dans les tuyaux afin d’éliminer l’air qui 
y est contenu. Si vous brasez les tuyaux sans y insuffler d’azote, une couche d’oxyde se formera dans les 
tuyaux et pourrait provoquer un dysfonctionnement du système.

• Ne commencez à braser les tuyaux de réfrigérant qu’après avoir effectué la substitution d’azote ou l’insuf-
flation d’azote dans les tuyaux de réfrigérant. Après quoi, raccordez l’unité interne avec un raccord évasé 
ou à brides.

• L’azote doit être réglé sur 0,02 Mpa (0,2 kg/cm2) à l’aide d’une vanne réductrice de pression si vous soudez 
au laiton lors de l’introduction de l’azote dans les conduites. (Reportez-vous à la Fig. 12)

• Effectuez absolument les travaux d’isolation thermique des raccordements après vous être assuré de 
l’absence de fuites de gaz, en étudiant attentivement la figure suivante et en utilisant les isolants ther-
miques fournis des raccords (6) et (7) (Fixez les deux extrémités avec les attaches (4).) 
(Reportez-vous à la Fig. 13)

• N’enroulez que le tampon de scellement (9) autour de l’isolant des joints des conduites de gaz.
(Reportez-vous à la Fig. 13)

Dimension des 
tuyaux Angle de serrage supplémentaire Longueur de bras recommandée 

pour l’outil utilisé
φ6,4 (1/4”) 60 à 90 degrés Environ 150mm
φ9,5 (3/8”) 60 à 90 degrés Environ 200mm

φ12,7 (1/2”) 30 à 60 degrés Environ 250mm
φ15,9 (5/8”) 30 à 60 degrés Environ 300mm
φ19,1 (3/4”) 20 à 35 degrés Environ 450mm

Conduites de

réfrigérant
Partie à souder

au laiton

Pose de ruban adhésif

Vanne réductrice

de pression

vanne manuelle

Azote
Azote

Fig. 12
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ATTENTION
Veillez à isoler toutes les conduites locales jusqu’au raccordement des conduites situées à l’intérieur de 
l’unité. Toutes les conduites exposées pourraient former de la condensation ou provoquer des brûlures en 
cas de contact.

(1) Pour les conduites orientées vers l’arrière.
• Retirez le couvercle arrière et installez les conduites. (Reportez-vous à la Fig. 14. 16)

(2) Pour les conduites orientées vers le haut.
• Lorsque vous installez les conduites orientées vers le haut, il est nécessaire d’utiliser le kit d’embranche-

ment en L vendu à part.
• Retirez le couvercle du haut et utilisez le kit d’embranchement en L vendu à part pour installer les con-

duites. (Reportez-vous à la Fig. 14. 15)

Isolant pour tuyau de gaz (6) (joint)

Conduites de gaz

Conduites de liquide

Isolant pour tuyau de liquide (7) (joint)

Attache (4) (joint) (× 4)

Fixez-le en bas

(Pour les conduites de gaz et de liquide)

Procédure d�isolation thermique des tuyaux de liquide

Matériau d�isolation des
raccords (7) (accessoire)

Orientez l�extrémité du matériau
d�isolation enroulé vers le haut.

Raccord de l�écrou évasé
Matériau d�isolation des tuyaux
(unité principale)

Fixez-le à la base.

Unité principale

Unité
principale

Collier (4) (accessoire)

Collier (4)
(accessoire)

Matériau d�isolation des tuyaux

(A se procurer sur place)

Procédure d�isolation thermique des tuyaux de gaz

Matériau d�isolation des
raccords (6) (accessoire) Matériau d�isolation

des tuyaux
(unité principale)

Fixez-le à la base.Orientez l�extrémité du matériau
d�isolation enroulé vers le haut.

Raccord de l�écrou évasé

Matériau d�isolation des tuyaux

(A se procurer sur place)

Enroulez-le autour
du tuyau en partant
de la base.

Petit matériau étanche
(9) (accessoire)

Fig. 13
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(3) Pour les conduites orientées à droite.
• Pratiquez une fente dans le panneau d’habillage (droit) et installez les conduites. (Reportez-vous à la Fig. 16)

• Lorsque vous avez fini d’installer les conduites, prenez des ciseaux, découpez le couvercle que vous avez 
retiré suivant la forme des conduites et fixez-le.
Avant de démonter le couvercle supérieur d’insertion, fixez les lignes conductrices du moteur d’oscillation 
et du thermistor en les faisant passer à travers le serre-fil situé sur le couvercle supérieur d’inser-
tion.(Reportez-vous à la Fig. 14. 17)

• Lors de cette opération, colmatez tout éventuel interstice entre les conduites et leur bouchon avec du mas-
tic pour éviter que de la poussière n’entre dans l’unité interne.

7. TUYAUTERIES D’ÉCOULEMENT
(1) Installez les tuyaux d’écoulement.
• Veillez à ce que l’écoulement s’effectue correctement.
• Vous pouvez choisir d’orienter les tuyaux d’écoulement vers l’arrière droite, la droite, l’arrière gauche ou la 

gauche. Pour les tuyaux orientés vers l’arrière droite et la droite, reportez-vous au point “6. TUYAUTERIES 
DE FLUIDE FRIGORIFIQUE” de la page 9 pour les tuyaux orientés vers l’arrière gauche et la gauche. 
(Reportez-vous à la Fig. 18)

Plaque du haut

Fente

Couvercle arrière

Couvercle du haut

Fente

Fig. 14

Conduites de réfrigérant �

orientées vers le haut �

Kit d�embranchement en L

(Accessoires en option)

Fig.15

Conduites de �
réfrigérant �
orientées vers �
l�arrière

Tuyaux d�écoulement
orientés vers l�arrière �
droite

Tuyaux d�écoulement �
orientés vers la droite

Conduites de
réfrigérant �
orientées
vers la droite

Partie amovible du panneau
d�habillage (droit)

Si seuls les tuyaux d�écoulement seront orientés�
vers la droite, ne coupez que cette partie.

Fig. 16

Zone du serre-fils �
du couvercle �
du haut

Ligne conductrice du �

thermistor

Ligne conductrice

du moteur �

d�oscillation

Fig. 17

Partie amovible arrière �

(plaque métallique)

Tuyaux d�écoulement orientés �

vers la gauche

Partie amovible du panneau �

d�habillage gauche

Tuyaux d�écoulement orientés

vers l�arrière gauche

Fig. 18
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• Lorsque vous orientez les tuyaux vers la gauche, faites passer le bouchon en caoutchouc et l’isolant du 
trou de raccordement des tuyaux d’écoulement de la gauche à la droite de l’unité interne.
Au cours de cette opération, insérez la butée en caoutchouc à fond pour éviter toute fuite d’eau.

• Assurez-vous que le diamètre des conduites soit égal ou supérieur à celui des embranchements (con-
duites en chlorure de vinyle, diamètre nominal 20 mm, diamètre externe 26 mm).

• Assurez-vous que les conduites soient courtes, qu’elles aient une inclinaison d’au moins 1/100, et qu’elles 
soient à même d’éviter la formation de poches d’air. 
(Reportez-vous à la Fig. 19)

ATTENTION
L’accumulation d’eau dans les tuyaux d’évacuation peut entraver l’écoulement.

• Veillez à utiliser le tuyau d’écoulement (1) et le collier de serrage (2) fournis.
En outre, insérez complètement le tuyau d’évacuation dans le manchon d’évacuation et serrez bien le col-
lier à l’intérieur de la zone du ruban gris située à l’extrémité du tuyau d’évacuation.
(Reportez-vous à la Fig. 20)
Serrez les vis du collier de serrage jusqu’à ce qu’il ne dépasse que de 4 mm. (Veillez au sens de la pièce 
de fixation pour éviter que le collier n’entre en contact avec la grille d’aspiration.) 
(Reportez-vous à la Fig. 21)

• Isolez le collier de serrage et le tuyau d’écoulement en partant du bas à l’aide du tampon de scellement 
fourni (8). (Reportez-vous à la Fig. 21)

• Veillez à isoler tous les tuyaux d’écoulement internes.
• Evitez que le tuyau d’écoulement ait du jeu à l’intérieur de l’unité interne. (Reportez-vous à la Fig. 22)

(La grille d’aspiration pourrait se casser si le tuyau d’évacuation était détendu.) 

(2) Vérifiez que l’écoulement soit régulier après avoir fini d’installer les conduites.
• Afin de tester l’évacuation, versez lentement 600 ml d’eau dans le bac d’évacuation par la sortie d’air.

Tuyau incliné �

vers le bas

Ne soulevez pas le tuyau

Assurez-vous qu�il �
n�y ait pas de jeu

Assurez-vous que le �
tuyau ne soit pas dans l�eau

Correct Incorrect

Fig. 19

Incorrect

Fig. 22

Tampon �
d�étanchéité(8) �
(fourni)

Collier de serrage (2) (fourni)

Tampon d�étanchéité (8)
(fourni)

Collier de serrage (2) �
(fourni)

≤4

≤4

(Longueur: mm)

<Orientation vers l�arrière

droite ou la droite>

<Orientation vers l�arrière

gauche ou la gauche>

Fig. 21

Zone du ruban (gris)
Durit d�évacuation (1) (fourni)

Collier de serrage (2) (fourni)
Fig. 20
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ATTENTION
Raccordements des conduites de drainage
Ne raccordez pas directement les conduites de drainage aux conduites d’écoulement des eaux sales qui 
sentent l’ammoniaque. L’ammoniaque des conduites d’écoulement des eaux sales pourrait entrer dans 
l’unité interne via les conduites de drainage et corroder l’échangeur de chaleur.

Sortie d�air

Récipient en

plastique pour

verser l�eau

Prenez soin que l�eau ne gicle pas.
1
0
0
m
m

o
u
p
lu
s

L�accumulation d�eau dans les tuyaux

d�évacuation peut entraver l�écoulement.

Tuyau d�évacuation central
Inclinez le tuyau vers le bas de

1/100 ou plus afin que l�air ne

s�y accumule pas.
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8. EXEMPLE DE CÂBLAGE
Pour le câblage des unités extérieures, se référer aux instructions d’installation jointes à l’unité extérieure. 
Vérifier le type du système.
• Système pair ou multi: 1 télécommande commande 1 unité inférieure (système standard). 

(Reportez-vous à la Fig. 23)
• Système à fonctionnement simultané : une télécommande commande deux unités intérieures (2 deux 

unités intérieures fonctionnent ensemble.) (Reportez-vous à la Fig. 24)
• Commande de groupe : une télécommande commande jusqu’à 16 unités intérieures. (Toutes les unités 

intérieures fonctionnent depuis la télécommande.) (Reportez-vous à la Fig. 25)
• Commande via deux télécommandes: 2 télécommandes commandent 1 unité intérieure.

(Reportez-vous à la Fig. 26)

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2

Alimentation principale
Interrupteur 
principal

Fusible

Unité extérieure

Unité intérieure

Télécommande 
(Accessoire en option)

Système pair ou multi

Fig. 23

P1 P2

P1 P2

P1 P2

1 2 3

1 2 3 1 2 3

Alimentation principale
Interrupteur 
principal

Fusible

Unité extérieure

Unité intérieure 
(Principale)

Unité intérieure 
(Secondaire)

P1 P2

Système à fonctionnement simultané 

Télécommande (Accessoire en option) 

Fig. 24

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Alimentation 
principale

Alimentation 
principale

Alimentation 
principale

Fusible

Unité extérieure Unité extérieure Unité extérieure

 Unité intérieure

Télécommande (Accessoire en option) 

Unité intérieure Unité intérieure

Fusible Fusible

Commande de groupe

Fig. 25

Interrupteur 
principal

Interrupteur 
principal

Interrupteur 
principal

P1 P2 P1 P2

1 2 3

P1 P2

Unité intérieure

Télécommande 1 
(Accessoire en option)

Unité extérieure

Alimentation 
principale

Interrupteur 
principal

Fusible

1 2 3

Commande via deux 
télécommandes

Fig. 26

Télécommande 2 
(Accessoire en option)
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REMARQUE
1. Tout le câblage de transmission, sauf les câbles de télécommande, est polarisé et doit correspondre aux 

symboles des bornes.
2. En cas de commande de groupe, branchez la télécommande à l’unité principale en cas de connexion au 

système de fonctionnement simultané (il n’est pas nécessaire de la brancher à l’unité secondaire).
3. En cas de commande de groupe, choisissez la télécommande correspondant à l’unité interne ayant le 

plus de fonctions (comme le déflecteur).
4. Lorsque vous commandez le système de fonctionnement simultané avec 2 télécommandes, connectez 

l’unité principale. (Il n’est pas nécessaire de brancher l’unité secondaire.)

9. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
• Toutes les pièces, matériaux et travaux électriques procurées localement doivent être conformes aux 

codes locaux.
• N’utiliser que des câbles en cuivre.
• Pour les branchements électriques, reportez-vous également au point “8. EXEMPLE DE CÂBLAGE” de la 

page 15 fourni avec le corps de l’unité.
• Pour les détails du câblage de la télécommande, se référer au manuel d’installation joint à la télécom-

mande.
• Tous les travaux de câblage doivent être exécutés par un électricien agréé.
• Un disjoncteur capable de mettre l’alimentation du système entier hors circuit doit être installé.
• Se référer au manuel d’installation joint à l’unité extérieure pour la taille du câble électrique d’alimentation 

raccordé à l’unité extérieure, la capacité du disjoncteur et de l’interrupteur et les instructions de câblage.
• Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
• Ne raccordez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux d’eau, aux paratonnerres ou aux fils de terre 

du téléphone.
• Conduites de gaz: des explosions ou des incendies pourraient se produire en cas de fuites de gaz.
• Tuyaux d’eau: pas d’effet terre en cas d’utilisation de conduites en vinyle dur.
• Fils de terre du téléphone ou paratonnerres: le potentiel électrique de la terre pourrait augmenter de 

manière anormale en cas d’orages.

• Spécifications du câble local

Tableau 3

REMARQUE
1. N’est visible que dans le cas de l’utilisation de tuyaux protégés.  Utiliser H07RN-F dans le cas où il n’y a 

pas de protection. (Épaisseur de la gaine: 1 mm ou plus)
2. Utilisez un fil à double isolation pour la télécommande (épaisseur de la gaine: 1 mm ou plus) ou faites 

passer les fils à travers un mur ou une gaine de manière à ce que l’utilisateur ne puisse entrer en contact 
avec eux.

3. Cette longueur correspondra à la longueur de prolongation totale relative au système de commande de groupe.

Câble Taille (mm2) Longueur

Câblage entre unités H05VV - U4G
(REMARQUE 1, 3) 2,5 -

Cordon de la 
télécommande

Cordon en vinyle gainéou câble
(2 fils) (REMARQUE 2) 0,75 - 1,25 Maximum 500 m

(REMARQUE 3)
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ATTENTION
• Même en cas de démontage du couvercle supérieur d’insertion, tirez le cordon de la télécommande et les 

câbles reliant les unités à l’intérieur de l’unité dans des conduits distincts, de sorte que les câbles n’entrent 
pas en contact avec l’ouverture du boîtier métallique.

• Faites passer les conduits à travers le mur et fixez-les avec la tuyauterie de réfrigérant en évitant qu’une 
force extérieure ne s’exerce sur le cordon de la télécommande et les câbles reliant les unités.

• Évitez que de la poussière n’entre dans l’unité en remplissant d’un matériau de colmatage ou de mastic 
l’espace compris entre les conduits et le couvercle d’insertion (supérieur ou arrière).

• Arranger les câbles et fermement fixer un couvercle de façon à ce que le couvercle ne bouge pas pendant 
les travaux de câblage.

• Ne serrez pas ensemble le cordon de la télécommande et les câbles reliant les unités. Ceci pourrait pro-
voquer un dysfonctionnement.

• Le cordon de la télécommande et les câbles reliant les unités doivent se trouver à au moins 50 mm des 
autres fils électriques. La non-observation de cette instruction peut provoquer un dysfonctionnement dû 
aux parasites.

Connexion des câbles reliant les unités et du cordon de la télécommande  (Reportez-vous à la Fig. 27)
• Câblage des unités

Tout en tenant le couvercle de la boîte de commutation, desserrez les deux vis de fixation, retirez le cou-
vercle de la boîte de commutation, faites correspondre les phases du bloc des bornes d’alimentation (3P) 
et effectuez les connexions.
Cette opération terminée, utilisez le serre-fil fourni (4) pour fixer les câbles reliant les unités au point 
d’ancrage. (Reportez-vous à la Fig. 28)

• Cordon de la télécommande: l’unité secondaire du multisystème de fonctionnement simultané n’est pas 
nécessaire. (Reportez-vous à la Fig. 27. 29)
Connectez-le au bloc des bornes des télécommandes (2P). (Pas de polarité.) Cette opération terminée, uti-
lisez le serre-fil fourni (4) pour fixer le cordon de la télécommande au point d’ancrage. 
(Reportez-vous à la Fig. 28)
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Fixation de la grille de prise d’air et des panneaux d’habillage
• Après avoir terminé les branchements, fixez bien le panneau latéral d’habillage en inversant les étapes 

suivies pour retirer la grille de prise d’air.

Observez les remarques ci-dessous lors du raccordement des câbles aux bornes.

Couples de serrage des vis des bornes.
• Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes. Si la lame du tournevis est trop petite, la tête 

de la vis risque de s’abîmer et la vis ne pourra être serrée correctement.
• Si les vis des bornes sont trop serrées, elles peuvent s’abîmer.
• Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le couple de serrage des vis des bornes.

Borne Taille Couple de serrage
Bornier de télécommande (2P) M3,5 0,79 - 0,97 N•m
Plaqu à bornes d’alimentation (3P) M4 1,18 - 1,44 N•m
Borne de terre M4 1,18 - 1,44 N•m

Borne de terre

Fig. 28
Couvercle arrière

Tuyau de liquide

Tuyau de gaz

Tuyau d�évacuation

Cordon de la télécommande Câblage entre les unités

Boîte de commutation

Bornier de télécommande (2P)

Plaqu à bornes
d�alimentation (3P)

Scellez-les avec un
matériau de
colmatage ou du
mastic.

Attache
Collier de serrage (4) (fourni)

Après avoir fixé le
serre-fils au
support, coupez
la partie
excédente.

Cordon de la
télécommande

Attache

Collier de
serrage
(4) (fourni)

Branchement
entre les unités

Vis de fixation de la
boîte de commutation

Conduits

Mode de raccordement au bornier
d�alimentation (3P)

Branchement entre les unités
(Si vous branchez l�unité secondaire,
connectez l�unité principale.)

Fig. 27

Fig. 28
P
1
P
2

Cordon de �

la télécommande

Bornier de
télécommande (2P)

Fig. 29
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Précautions à prendre pour les câbles d’alimentation
Utilisez une borne à sertir arrondie pour le raccordement au bornier d’alimentation. 
Dans le cas où pour des raisons inévitables, elle ne peut pas être utilisée, veiller à suivre les instructions 
suivantes. (Reportez-vous à la Fig. 30)

• Ne pas racorder des câbles de calibre différents à la même borne d’alimentation. (Du jeu dans le raccord 
peut provoquer une surchauffe) (Reportez-vous à la Fig. 31)

• Lorsque vous connectez des fils de même calibre. (Reportez-vous à la Fig. 31)
• Lors du câblage, assurez-vous d’utiliser les fils prescrits, effectuez tous les raccordements et fixez les fils 

de sorte qu’aucune force extérieure ne s’exerce sur les bornes.

10. RÉGLAGE LOCAL
(1) Assurez-vous que le couvercle des boîtiers de commande des unités intérieures et extérieures 

soit fermé.
(2) Le réglage local doit être effectué depuis la télécommande conformément aux conditions 

d’installation.
• Le réglage doit être effectué en changeant le “Mode No.”, le “PREMIER NO. DE CODE”, et le “SECOND 

NO. DE CODE”.
• La “Configuration locale” fournie avec la télécommande décrit l’ordre de configuration et la méthode de 

fonctionnement.
10-1 Réglage de la hauteur du plafond
• Sélectionnez le SECOND NO. DE CODE correspondant à la hauteur du plafond du “Tableau 4”. 

(Le SECOND NO. DE CODE est réglé à l’usine sur “01” pour une hauteur de plafond de 2,7m ou moins.)

Tableau 4

10-2 Réglage des options
• Pour le réglage des options, voir les instructions fournies avec l’option.

Hauteur du plafond (m) Mode No. PREMIER NO. DE CODE SECOND NO. DE CODE
Moins de 2,7 m

13 (23) 0
01

2,7 à 3,5 02

Câble électrique

Borne ronde de �

style sertie

Fig. 30
Fixez le manchon d�isolation

Correct Incorrect Incorrect

Connectez des fils de

même calibre des

deux côtés.

(CORRECT)

Ne connectez pas

les fils de même calibre

d�un seul côté.

(INCORRECT)

Ne connectez pas

les fils de calibre

différent. (INCORRECT)

Fig. 31
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10-3 Réglage du signe du filtre à air
• Les télécommandes sont équipées de signes du filtre à air à affichage à cristaux liquides pour afficher le 

moment du nettoyage des filtres à air.
• Changer le SECOND NO. DE CODE cnformémént au “Tableau 5” en fonction du montant de poussière ou 

de crasse dans la pièce.
(Le SECOND NO. DE CODE est réglé en usine sur “01” pour la contamination légère du filtre à air.)

Tableau 5 

10-4 Réglage du nombre d’unités d’un système à fonctionnement simultané
• Lors de l’utilisation en mode de système à fonctionnement simultané, changer le SECOND NO. DE CODE 

comme montré dans le “Tableau 6”.
(Le SECOND NO. DE CODE est réglé en usine sur “01” pour le système de climatisation par paire (1 
unité).)

Tableau 6 

• Pour le mode d’utilisation du système de fonctionnement simultané, reportez-vous au point “10-5 Réglage 
individuel pour un système à fonctionnement  simultané” du paragraphe de la page 20, expliquant com-
ment configurer séparément les unités principales et secondaires.

Lors de l’utilisation de télécommandes sans câble
• Lors de l’utilisation de télécommandes sans câble, le réglage de l’adresse de la télécommande sans câble 

est nécessaire. Se référer au manuel d’installation joint) la télécommande sans câble pour les instructions 
de réglage.

10-5 Réglage individuel pour un système à fonctionnement  simultané
Plus aisé lorsque la télécommande en option est utilisée lors du réglage de l’unité secondaire.
• Suivez la procédure ci-après lors du réglage séparé de l’unité principale et de l’unité secondaire.

Procédure
(1) Pour le réglage individuel, faites passer le SECOND NO. DE CODE sur “02” de manière à pouvoir régler 

l’unité secondaire individuellement. (Le SECOND NO. DE CODE est réglé en usine sur “01” pour le 
réglage unifié.)

(2) Procédez au réglage local (reportez-vous aux points 10-1 à 10-4) de l’unité principale.
(3) Mettre l’interrupteur principal d’alimentation hors circuit après (2).

Réglage
Espacement du temps de 
l’affichage du signe du filtre 
(type longue durée)

Mode No. PREMIER 
NO. DE CODE

SECOND 
NO. DE CODE

Encrassement du filtre
à air léger Environ 2500 heures

10 (20) 0
01

Encrassement du filtre 
à air lourd Environ 1250 heures 02

Réglage Mode No. PREMIER NO. DE CODE SECOND NO. DE CODE
Système en paire (1 unité)

11 (21) 0

01
Système à fonctionnement 
simultané (2 unités) 02

Système à fonctionnement 
simultané (3 unités) 03

Multisystème à 4 unités 04

Réglage Mode No. PREMIER NO. DE CODE SECOND NO. DE CODE
Réglage unifié

11 (21) 1
01

Réglage individuel 02
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(4) Débrancher la télécommande de l’unité principale et la raccorder à l’unité secondaire.
(5) Remettre l’interrupteur principal d’alimentation en circuit et comme dans (1), changer le SECOND NO. DE 

CODE à “02”, réglage individuel.
(6) Procédez au réglage local (reportez-vous aux points 10-1 à 10-3) de l’unité principale.
(7) Mettre l’interrupteur principal d’alimentation hors circuit après (6).
(8) S’il y a plus d’une unité secondaire, répétez les étapes (4) - (7).
(9) Débrancher la télécommande de l’unité secondaire après le réglage et la rebrancher à l’unité 

principale. 
Le réglage est terminé.

∗Il n’est pas nécessaire de recâbler la télécommande depuis l’unité principale si la télécommande en 
option de l’unité secondaire est utilisée.
(Il faut cependant enlever les câbles attachés à la plaque à bornes de la télécommande de l’unité 
principale.) (Reportez-vous à la Fig. 24 page 15)

10-6 Lors de l’implémentation de la commande de groupe
• Lors de l’utilisation d’une unité paire ou d’une unité principale pour le fonctionnement simultané de plu-

sieurs unités, la commande (de groupe) peut démarrer/arrêter simultanément jusqu’à 16 unités via la télé-
commande.

• Dans ce cas, toutes les unités internes du groupe fonctionneront suivant la télécommande utilisée pour la 
commande de groupe.

• Sélectionnez une télécommande comprenant le plus grand nombre possible de fonctions (déflecteur, etc.) 
du groupe.

Méthode de branchement (Reportez-vous au point “9. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE” de la page 16)
(1) Retirez le couvercle de la boîte de commutation.
(2) Croisez les fils de la boîte des bornes des télécommandes (P1 P2) à l’intérieur de la boîte de com-

mutation. (Pas de polarité.) (Reportez-vous à la Fig. 25 de la page 15 et au Tableau 3 de la page 16)

REMARQUE
• En cas de combinaison avec le fonctionnement simultané de plusieurs unités, assurez-vous de ne câbler 

que l’unité principale.

10-7 Commande via deux télécommandes (Commande d’une unité intérieure par 2 
télécommandes)

• Lors de l’utilisation de 2 télécommandes, l’une doit être réglée sur “PRINCIPALE” et l’autre sur 
“SECONDAIRE”.

PERMUTATION PRINCIPALE/SECONDAIRE
(1) Insérer un tournevis à tête plate dans le renfoncement entre la partie supérieure et la partie inférieure de 

la télécommande et à partir des deux positions, soulever la partie supérieure. (La plaquette de circuit 
imprimés est fixée à la partie supérieure de la télécommande.)  (Reportez-vous à la Fig. 32)

(2) Faites passer le permutation principale/secondaire de la carte à circuits imprimés de l’une des deux 
télécommandes sur “S”. (Laissez le commutateur de l’autre télécommande sur “M”.) 
(Reportez-vous à la Fig. 33)

Unité 
extérieure 1

Unité 
extérieure 2

Unité 
extérieure 3

Unité 
intérieure 2

Unité 
intérieure 3

Unité 
intérieure 1

Télécommande servant 
à la commande de groupe
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Méthode de branchement (Reportez-vous au point “9. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE” de la page 16)
(3) Retirez le couvercle de la boîte de commutation.
(4) Ajoutez la télécommande 2 à la boîte des bornes des télécommandes (P1 P2) de la boîte de com-

mutation. (Pas de polarité.) 
(Reportez-vous à la Fig. 26 de la page 15 et au Tableau 3 de la page 16) 

REMARQUE
En cas de combinaison avec le fonctionnement simultané de plusieurs unités, assurez-vous de ne câbler que 
l’unité principale.

11. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
(1) Assurez-vous que le couvercle des boîtiers de commande des unités intérieures et extérieures 

soit fermé.
(2) Reportez-vous au paragraphe “VEUILLEZ PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX 

POINTS CI-DESSOUS PENDANT LA CONSTRUCTION ET LES VÉRIFIER APRÈS AVOIR 
TERMINÉ L’INSTALLATION.” de la page 4.

• Après avoir terminé la construction de la tuyauterie de fluide frigorifique, de la tuyauterie d’évacuation et du 
câblage électrique, procéder à un essai de fonctionnement de façon à protéger l’unité.

11-1 ESSAI DE FONCTIONNEMENT
1. Ouvrir la soupape d’arrêt du côté gaz.
2. Ouvrir la soupape d’arrêt du côté liquide.
3. Mettre le carter moteur sous tension pendant 6 heures. (Pas nécessaire dans le cas d’une unité spécial-

ement conçue pour le rafraîchissement seulement.)
4. Régler sur le fonctionnement rafraîchissement à l’aide de la télécommande et démarrer le fonctionnement 

en poussant le bouton MARCHE/ARRÊT ( ).
5. Presser le bouton INSPECTION/ESSAI DE FONCTIONNEMENT ( ) 4 fois (2 fois pour une télécom-

mande sans câble) et faire fonctionner en mode Essai de fonctionnement pendant 3 minutes.
6. Presser le bouton D’AJUSTEMENT DE LA DIRECTION de l’écoulement de l’air ( ) pour s’assurer que 

l’unité fonctionne.
7. Presser le bouton INSPECTION/ESSAI DE FONCTIONNEMENT ( ) et faire fonctionner normalement.
8. Confirmer le fonctionnement de l’unité conformément au manuel de fonctionnement.

PRÉCAUTIONS
1. Reportez-vous au point “11-2 COMMENT DIAGNOSTIQUER UN DYSFONCTIONNEMENT” si l’unité ne 

fonctionne pas normalement.

S

M

S

S

M
(Réglage d�usine)

(Une seule télécommande �

a besoin d�être changée �

si les réglages d�usine sont �

restés inchangés.)

Fig. 33

Plaquette de circuits �

imprimés de la �

télécommande.

Partie supérieure �

de la télécommande

Partie inférieure de

la télécommandeInsérer ici le tournevis et �

séparer doucement la �

partie supérieure de la �

télécommande.

Fig. 32

TEST

TEST
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2. Après avoir effectué l’essai, appuyez une fois sur la touche INSPECTION/ESSAI DE FONCTIONNE-
MENT pour mettre l’unité sous le mode Inspection, et assurez-vous que le code d’anomalie de fonction-
nement corresponde à “00” (=normal).
Si un code autre que “00” s’affiche, reportez-vous au point “11-2 COMMENT DIAGNOSTIQUER UN DYS-
FONCTIONNEMENT”.

REMARQUE
• Si une anomalie empêche l’appareil de fonctionner, reportez-vous au diagnostic des anomalies de fonc-

tionnement ci-dessous

11-2 COMMENT DIAGNOSTIQUER UN DYSFONCTIONNEMENT
Le système étant sous tension, il est possible de contrôler le type de dysfonctionnement grâce au 
code de dysfonctionnement qui s’affiche sur la télécommande.
Si rien ne s’affiche sur la télécommande, vérifiez les éléments suivants avant de tenter un diagnostic en fonc-
tion du code de dysfonctionnement car il existe sans doute une cause au problème.
• Débranchement ou erreur de câblage (entre l’alimentation et l’unité extérieure, entre l’unité extérieure et 

l’unité intérieure et entre l’unité intérieure et la télécommande)
• Fusible de l’unité intérieure ou de l’unité extérieure grillé
• “88” s’affichera pendant quelques secondes sur la télécommande immédiatement après la mise sous tension.

Cet affichage indique que la télécommande est en cours de vérification de fonctionnement, et n’est pas 
signe de dysfonctionnement.

Diagnostic à l’aide de l’afficheur à cristaux liquides de la télécommande
1. Avec la télécommande avec fil. (REMARQUE 1)

En cas d’arrêt de fonctionnement dû à une panne, le témoin de fonctionnement clignote et “  ” ainsi que 
le code de dysfonctionnement apparaissent dans l’afficheur à cristaux liquides. Dans ce cas, diagnos-
tiquez la panne en vous reportant au tableau de la liste des codes de dysfonctionnement pour commande 
de groupe, dans lequel figure le No. de l’unité en panne. (REMARQUE 2)

2. Avec la télécommande sans fil.
(Reportez-vous également au manuel d’utilisation joint à la télécommande.)
Lorsque le fonctionnement s’interrompt à la suite d’une panne, l’affichage de l’unité interne clignote. Dans 
ce cas, diagnostiquez la panne en vous reportant au tableau de la liste des codes de dysfonctionnement, 
dans lequel vous chercherez le code de dysfonctionnement, puis suivrez la procédure. (REMARQUE 2)

(1) Appuyez sur la touche INSPECTION/ESSAI DE FONCTIONNEMENT, “  ” s’affichera et “0” clignotera.
(2) Appuyez sur la touche HEURE DE PROGRAMMATION et cherchez le numéro de l’unité qui s’est 

arrêtée à la suite d’une panne.
Nombre de bips 3 bips courts ...... Effectuez toutes les opérations suivantes.

1 bip court.......... Effectuez les opérations (3) et (6).
1 bip long ........... Pas de problème

(3) Appuyez sur le SELECTEUR DE MODE DE FONCTIONNEMENT et le n° de code de dysfonctionne-
ment clignotera en haut.

(4) Continuez à appuyer sur la touche HEURE DE PROGRAMMATION jusqu’à ce que 2 bips courts soient 
émis et cherchez le code supérieur.

(5) Appuyez sur le SELECTEUR DE FONCTIONNEMENT et le n° de code de dysfonctionnement clignot-
era en bas.

(6) Continuez à appuyer sur la touche HEURE DE PROGRAMMATION jusqu’à ce qu’un bip long soit émis 
et cherchez le code inférieur.
• Un bip long indique le code de dysfonctionnement.

REMARQUE
1. Télécommande avec fil. Appuyez sur la touche INSPECTION/ESSAI DE FONCTIONNEMENT, 

“  ” commencera à clignoter.
2. Maintenez la touche MARCHE/ARRÊT enfoncée pendant 5 secondes ou plus sous le mode Inspection et 

l’historique de la panne ci-dessus disparaîtra après que le code d’erreur aura clignoté deux fois, suivi par 
le code “00” (normal). L’affichage passera du mode Inspection au mode Normal.
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11-3 Code de dysfonctionnement
• Même si le système continue de fonctionner alors que le code de dysfonctionnement n’apparaît pas ou 

l’indication “  ” ne s’affiche pas, veillez à inspecter le système et effectuez les réparations nécessaires.
• Selon le type d’unité interne ou externe, le code d’anomalie de fonctionnement pourrait ou ne pourrait pas 

s’afficher.
 Code Anomalie de fonctionnement/Remarques

A1 Carte à circuits imprimés de l’unité interne défectueuse
A3 Niveau d’eau de drainage anormal
A5 Peut étre bloqué avec la commande de haute pression ou la protection antigel.
A6 Moteur ventilateur interne surchargé, en excès de courant ou bloqué
AF Humidificateur défectueux

AH
Purificateur d’air défectueux
Seul le purificateur d’air ne fonctionne pas.

AJ
Jeu de caractères inapproprié
Capacité de stockage des données mal programmée ou rien n’est programmé sur le cir-
cuit intégré de support des données.

C4 Le détecteur (R2T) de température de l’échangeur de chaleur est défectueux.
C5 Le détecteur (R3T) de température de l’échangeur de chaleur est défectueux.
C9 Le détecteur de température de l’air aspiré est défectueux.

CJ
Capteur télécommande défectueux
Le thermistor de la télécommande ne fonctionne pas, mais le fonctionnement thermique 
du système est possible.

E0 Action du dispositif de sécurité (unité externe)
E1 Carte à circuits imprimés de l’unité externe défectueuse
E3 Haute pression anormale (unité externe)
E4 Basse pression anormale (unité externe)
E5 Anomalie blocage du moteur du compresseur
E6 Blocage du moteur du compresseur en cas de surintensité de courant (extérieur)

E7 Anomalie blocage du moteur du ventilateur externe
Anomalie courant excessif instantané du ventilateur externe

E8 Surintensite entree (unité externe)
E9 Détente électronique défectueuse (unité externe)
EA Dysfonctionnement du commutateur refroidissement/chauffage (extérieur)
F3 Température conduite d’évacuation anormale (unité externe)
H3 Interrupteur haute pression défectueux (unité externe)
H4 Interrupteur basse pression défectueux (unité externe)
H6 Position défectueuse du détecteur (unité externe)
H7 Anomalie de fonctionnement du signal de position du moteur externe
H8 Anomalie de CT incorrection de sensor de température (unité externe)
H9 Thermistor air externe défectueux (unité externe)
J3 Thermistor conduite d’évacuation défectueux (unité externe)
J5 Thermistor conduite d’aspiration défectueux (unité externe)
J6 Thermistor échangeur de chaleur défectueux (unité externe)
J8 Dysfonctionnement du thermistor des tuyaux de liquide (chauffage) (externe)
J9 Dysfonctionnement du thermistor des tuyaux de gaz (refroidissement) (externe)

L4
Ailette de rayonnement thermique en surchauffe (externe)
Défaut de refroidissement de l’inverseur
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12. FICHE TECHNIQUE DU CÂBLAGE
(Reportez-vous à la Fig. 34. 35. 36. 37. 38)

L5
Courant excessif instantané (externe)
Possibilité de terre défectueuse ou de court-circuit dans le moteur du compresseur.

L8
Thermoélectricité (externe)
Surcharge électrique possible dans le compresseur ou ligne coupée dans le moteur du compresseur.

L9
Prévention perte de vitesse (externe)
Compresseur éventuellement bloqué.

LC Anomalie de fonctionnement de la transmission entre les inverseurs des unités de com-
mande externes (externe)

P1 Phase ouverte ou basse tension du circuit principal (externe)
P3 Anomalie de fonctionnement du capteur de température de la carte à circuits imprimés (externe)

P4 Anomalie de fonctionnement du capteur de température de l’ailette de rayonnement de 
chaleur (externe)

PJ
Jeu de caractères inapproprié (unité externe)
Capacité de stockage des données mal programmée ou rien n’est programmé sur le cir-
cuit intégré de support des données.

U0 Température du tuyau d’aspiration anormale ou manque de réfrigérant

U1
Phase d’inversion
Inverser deux des fils L1, L2 et L3.

U2
Anomalie de fonctionnement tension de la source d’énergie
Inclut le défaut dans 52C.

U4
UF

Erreur de transmission (unité interne – unité externe)
Erreur de câblage entre les unités intérieures et extérieures ou dysfonctionnement de la 
carte à circuits imprimés montée sur les unités intérieures et extérieures
Si UF apparaît, le branchement entre les unités internes et externes n’a pas été effectué 
correctement. Par conséquent, coupez immédiatement l’alimentation et corrigez le 
branchement. (Le compresseur et le ventilateur montés sur l’unité externe pourraient se 
mettre en marche sans utiliser la télécommande.)

U5
Erreur de transmission (unité interne – unité externe)
Transmission inappropriée entre l’unité interne et la télécommande.

U8 Anomalie de fonctionnement de la transmission entre les télécommandes principale et 
secondaire. (Anomalie de fonctionnement de la télécommande secondaire.)

UA

Erreur de configuration du multisystème
Configuration erronée du sélecteur du multisystème. (se reporter au sélecteur SS2 de la 
carte à circuits imprimés de l’unité principale)
Erreur de combinaison entre unité intérieure et unité extérieure

UC Chevauchement adresse commande centrale

1 VERS L’UNITÉ EXTÉRIEURE 2 REMARQUE) 6

3 TÉLÉCOMMANDE CÂBLEE 4 DANS LE CAS D’UN SYSTÈME À 
FONCTIONNEMENT SIMULTANÉ

5 UNITÉ INTÉRIEURE (SECONDAIRE) 6 UNITÉ INTÉRIEURE (PRINCIPALE)
7 RÉCEPTEUR/AFFICHEUR 8 TÉLÉCOMMANDE
9 REMARQUE) 7 10 REMARQUE) 4
11 COFFRET ÉLECTRIQUE
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