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Climatizzatori VRV System

Manuale d'installazione e
d'uso

Indice Pagina
Prima dell'installazione..............ccooiiiiiiii e 1
Scelta del sito diinstallazione ............cccooooiiiiiiinii e 2
Preparazione prima dell'installazione............cccccooviniiiiiiiincn. 3
Installazione dell'unita interna ...........cocccviiiiiiiii e, 4
Installazione delle tubazioni del refrigerante ..........cccccocveviniciinns 4
Posa in opera delle tubazioni di scarico

Messa in opera dei collegamenti elettrici..........cccceeeveeiiieeicineeen. 7
Esempio di collegamento e impostazione del telecomando ............. 7
Esempio di collegamento ...........oooiiiiiiiiiiiiiiiee e 8
Installazione del pannello decorativo .... .8
Impostazioni dedicate ..........c.eeiiiiiiiiiii 8
Prova di funzionamento ...........ccoouiiiiiiiii i 10
MaNUEENZIONE.........oiiiiieeiiee et 10
Requisiti per [o smaltimento ..o 11
Legenda dello schema unificato dei collegamenti elettrici .............. 12

A LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA
DI INSTALLARE L'APPARECCHIO. UNA VOLTA LETTO,
QUESTO MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO IN UN
LUOGO A PORTATA DI MANO IN MODO DA ESSERE
DISPONIBILE PER FUTURE CONSULTAZIONI.

L'INSTALLAZIONE O IL MONTAGGIO IMPROPRI
DELL'APPARECCHIO O DI UN SUO ACCESSORIO
POTREBBERO DAR LUOGO A FOLGORAZIONI,
CORTOCIRCUITI, PERDITE OPPURE DANNI ALLE
TUBAZIONI O AD ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO.
USARE SOLO ACCESSORI PRODOTTI DA DAIKIN
SPECIFICAMENTE STUDIATI PER QUESTI APPARECCHI,
E FARLI INSTALLARE DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

IN CASO DI DUBBI SULLE PROCEDURE DI MONTAGGIO
O DI UTILIZZO, RIVOLGERSI AL RIVENDITORE DAIKIN
PER OTTENERE CONSIGLI E INFORMAZIONI.

Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono
traduzioni delle istruzioni originali.

Prima dell'installazione

B Lasciare l'unita nellimballaggio finché non si sara raggiunto il luogo
dell'installazione. Qualora fosse inevitabile rimuovere l'imballaggio,
usare un'imbracatura di materiale imbottito o una fune dotata di piastre
di protezione per il sollevamento, al fine di evitare danni o graffi all'unita.
Per rimuovere l'unita dall'imballaggio o per spostare l'unita dopo tale
operazione, ricordare di sollevarla agganciandola per I'apposita staffa,
senza esercitare alcuna pressione su altre parti, in particolare su
flessibili del refrigerante, tubazioni di scarico e su parti in resina.

B Fare riferimento al manuale di installazione dell'unita esterna per gli
argomenti non descritti nel presente manuale.

B Precauzioni da seguire con il refrigerante serie R410A:
Le unita esterne devono essere progettate esclusivamente per R410A.

Precauzioni

B Questo apparecchio pud essere utilizzato dai bambini a partire
dagli 8 anni di eta e dalle persone con capacita fi siche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenze, purché
abbiano ricevuto assistenza o formazione per [l'uso
dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i rischi che questo
implica.

B Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

B La pulizia e la manutenzione ordinaria possono essere effettuate
dai bambini solo sotto la supervisione di un adulto.

B Se il cavo di alimentazione & danneggiato, deve essere sostituito
dal costruttore, da un addetto al servizio assistenza o da persone
in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio

B Questo apparecchio & destinato all'uso da parte di utenti esperti
0 addestrati in officine, stabilimenti o fabbriche, oppure all'uso
commerciale da parte di privati.

B Non installare o far funzionare l'unita negli ambienti elencati di
seguito.
- Luoghi con un carico elevato di oli minerali o saturi di vapori
di olio o di spruzzi, come nelle cucine. (I componenti di
plastica possono deteriorarsi.)
- In presenza di gas corrosivi come i gas solforosi.
(Le tubazioni di rame e i punti brasati si possono corrodere.)
- Locali dove vengono usate sostanze volatili infiammabili,
come solventi o benzina.
- In presenza di macchine generatrici di campi elettromagnetici.
(Il sistema di controllo potrebbe non funzionare correttamente.)
- Punti in cui I'aria & fortemente salina, ad esempio in
prossimita di scogliere marine, e luoghi dove la tensione
di linea & soggetta a grandi fluttuazioni (in prossimita delle
fabbriche). su veicoli o0 a bordo di navi.
B Nella scelta del sito di installazione, usare la sagoma di cartone
per l'installazione a corredo.

B Non installare gli accessori direttamente sull'alloggiamento. Se si
eseguono fori con il trapano sull'alloggiamento si potrebbero
danneggiare i cavi elettrici, con rischio di incendio.

B La pressione di livello sonora & minore di 70 dB(A).

ACCESSORI

Verificare che i seguenti accessori siano stati forniti insieme all'unita.

1 2 3 4 5 6 7
1x 1x 8x 4x Ix+1x 7x 1x
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Fascetta di metallo

Flessibile di scarico

Rondella per staffa di sostegno

Vite
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Fascetta

Isolamento di riempimento del tubo del gas
Isolamento di riempimento del tubo del liquido
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Tampone sigillante grande

-
o

Tampone sigillante medio 1

-
-

Tampone sigillante medio 2

-
N

Tampone sigillante piccolo

-
w

Sagoma di cartone per l'installazione (da ritagliare dalla parte
superiore dell'imballaggio)
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Accessori opzionali

B Ci sono due tipi di telecomandi: via cavo e via radio. Scegliere
un telecomando a seconda delle necessita del cliente
e installarlo nella posizione appropriata.
Fare riferimento ai cataloghi e alla letteratura tecnica per
scegliere il telecomando piu adatto.

B L'installazione dell'unita all'interno richiede un pannello
decorativo opzionale.

Requisiti informativi per i ventilconvettori

Articolo Simbolo Valore Unita
Capacita di raffreddamento

(sensibile) Prated, ¢ A kw
Capacita di raffreddamento

(latente) Prated, ¢ B kw
Capacita di riscaldamento Prated, h C kw
Potenza elettrica totale

assorbita Petec D kw
Livello di potenza sonora

(per velocita impostata, Lwa E dB
se applicabile)

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.0.

Contatti U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeri Skvriiany,
Repubblica Ceca
LA TABELLA SOPRA S| RIFERISCE Al MODELLI
E Al VALORI RIPORTATI NELLA PRESENTE TABELLA
Modelli A B C D E
FXZQ15A2VEB 14 0,3 1,9 0,043 49
FXZQ20A2VEB 1,7 0,5 2,5 0,043 49
FXZQ25A2VEB 2 0,8 3,2 0,043 50
FXZQ32A2VEB 2,4 1,2 4 0,045 51
FXZQ40A2VEB 3,3 1,2 5 0,059 54
FXZQ50A2VEB 4,1 1,5 6,3 0,092 60

Nel corso della messa in opera, fare attenzione
particolarmente alle voci seguenti e controllarle
a conclusione dell'installazione

Spuntare v’

dopo il
controllo

L'unita all'interno € stata fissata saldamente?
Le unita potrebbero cadere, causare vibrazione o rumore.

E stata eseguita la prova per le perdite di gas?
Potrebbe essere causa di raffreddamento o riscaldamento insufficiente.

L'unita & completamente isolata?
L'acqua condensata potrebbe gocciolare.

Lo scarico defluisce liberamente?
L'acqua condensata potrebbe gocciolare.

Il voltaggio di alimentazione corrisponde a quello indicato sulla targhetta dei
dati tecnici?
L'unita potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare i componenti.

| collegamenti elettrici e le tubazioni sono corretti?
L'unita potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare i componenti.

L'unita & stata collegata a massa in modo sicuro?
Potrebbero verificarsi pericolose dispersioni di corrente.

La dimensione dei cavi elettrici corrisponde alle specifiche?
L'unita potrebbe funzionare male o si potrebbero bruciare i componenti.

Qualcosa ostruisce lingresso o l'uscita dell'aria dell'unita interna o esterna?
Potrebbe essere causa di raffreddamento o riscaldamento insufficiente.

Sono stati annotate la lunghezza delle tubazioni del refrigerante e I'entita del
rabbocco della carica del refrigerante?
Altrimenti I'entita della carica effettiva di refrigerante nel sistema potrebbe
essere non ben definita.

Nota per l'installatore

B Leggere attentamente questo manuale per assicurare una
corretta installazione. Accertarsi che il cliente venga informato di
come azionare correttamente il sistema, illustrando il manuale
d'uso a corredo dell'unita.

B Spiegare al cliente quale sistema e stato installato. Assicurarsi di
completare le opportune specifiche di installazione del capitolo
"Prima di cominciare" del manuale d'uso dell'unita esterna.

Informazioni importanti riguardanti il
refrigerante utilizzato

Questo prodotto contiene gas a effetto serra fluorurati.
Non rilasciare i gas nell'atmosfera.

Tipo di refrigerante: R410A
Valore GWP ™: 2087,5

M GWP = potenziale di riscaldamento globale

E possibile che siano necessarie ispezioni periodiche
per controllare eventuali perdite di refrigerante
secondo le normative locali e/o europee. Per
informazioni piu dettagliate, contattare il rivenditore
locale.

@ AVVISO relativo al tCO,eq

In Europa, si usano le emissioni di gas a effetto
serra della carica totale di refrigerante nel
sistema (espressa in tonnellate di CO2 equiva-
lente) per determinare gli intervalli di manutenzi-
one. Seguire la legislazione vigente.

Formula per calcolare le emissioni di gas a
effetto serra:

Valore GWP del refrigerante x Carica totale di
refrigerante [in kg] / 1000

Scelta del sito di installazione

Se le condizioni di temperatura del soffitto superano i 30°C e l'umidita
relativa supera 1'80%, oppure se nel soffitto arriva aria esterna,
€ necessario provvedere ad un isolamento aggiuntivo (schiuma di
polietilene con uno spessore minimo di 10 mm).

Per questa unita & possibile selezionare diverse direzioni del flusso
d'aria. E necessario acquistare un kit tampone di bloccaggio
opzionale per limitare lo scarico dell'aria a 3 o 4 direzioni (angoli
chiusi).

Installare I'unita in modo che passaggi aria, luci o altre macchine
vicine non interferiscano con il flusso d'aria.

i N Sk ) W

E (A) >1500 mm
og 21500 mm 22000 mm

3 |

~ 24000 mm

a Unita interna
llluminazione
La figura descrive l'illuminazione a soffitto, ma non ci si limita
a illuminazione incassata a soffitto.

c Ventola

Se l'uscita aria & chiusa, lo spazio contrassegnato (A) deve
essere di almeno 500 mm. Se anche gli angoli destro e sinistro
dell'uscita aria sono chiusi, lo spazio contrassegnato (A) deve
essere di almeno 200 mm.

B 21500 mm da qualsiasi oggetto

1  Scegliere un sito di installazione dove risultino soddisfatte le
condizioni sotto elencate e che riceva I'approvazione del cliente.
» Dove ci sia una distribuzione ottimale dell'aria.
» Dove non ci siano ostruzioni per il passaggio dell'aria.
» Dove sia possibile scaricare correttamente I'acqua di condensa.
* Dove il contro soffitto non sia visibilmente deformato.

DAIKIN
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+ Dove ci sia sufficiente spazio per la manutenzione e riparazione.
» Dove non ci siano rischi di perdita di gas infammabile.

Preparazione prima dell'installazione

* Lapparecchio non deve essere utilizzato in atmosfere 1 Rapporto tra l'apertura da praticare sul soffitto e la posizione dei
potenzialmente esplosive. tiranti di sospensione.
* Dove la lunghezza delle tubazioni di collegamento delle unita interna Se si usa il pannello decorativo
ed esterna non superi i limiti ammissibili. (Fare riferimento al manuale BYFQB0C: vedere figura 3.1
d'installazione dell'unita esterna). BYFQ60B: vedere figura 3.2
* Tenere le unita interne ed esterne, i cavi elettrici e il telecomando
ad almeno 1 metro da televisori e radio. Questo accorgimento 1 Dimensioni del pannello decorativo
serve ad evitare interferenze e rumori nelle apparecchiature . T )
. . 2 Dimensioni dell'apertura nel soffitto
elettriche. (Il rumore potrebbe essere generato in base alle
condizioni di generazione di onde elettriche, anche se viene 3 Dimensioni dell'unita interna
mantenuta la distanza di 1 metro.) 4 Dimensioni tirante di sospensione
* Quando si installa il kit per il telecomando senza fili, la distanza 5 Tubazioni del refrigerante
tra questo & l'unita interna potrebbe essere minore, in caso di ) ) ]
presenza nell'ambiente di lampade fluorescenti dotate di starter. 6 Tirante di sospensione (x4)
L'unita interna va installata il pit lontano possibile dalle lampade 7 Contro soffitto
fluorescenti. 8 Staffa di sostegno
B Installare 'apertura di ispezione sul lato scatola di comando, per

Altezza del soffitto

L'unita interna puo essere installata su soffitti fino a 3,5 m di
altezza. Sara tuttavia necessario effettuare impostazioni in loco
con il telecomando, se l'unita viene installata ad un'altezza
superiore a 2,7 m.

agevolare la manutenzione e lispezione della scatola di
comando e della pompa di scarico.

1 Apertura d'ispezione

. . . - T . ==————| 450x450
Per evitare contatti accidentali, si consiglia di installare l'unita ad +
un'altezza superiore a 2,5 m.
Fare riferimento a "Impostazioni dedicate" a pagina8 e al i A%
manuale di installazione del pannello decorativo. | N

L/ N

Direzioni del flusso dell'aria [
Selezionare le direzioni del flusso dell'aria piu adatte o (300)
all'ambiente e alla posizione d'installazione. (Per lo scarico

dell'aria in 3 direzioni, & necessario eseguire delle impostazioni
in loco per mezzo del telecomando e chiudere la(le) uscita(e)
dell'aria. Fare riferimento al manuale di installazione del kit di
spessori opzionali per il fermo e a "Impostazioni dedicate" a
pagina 8. (Vedere figura 1) ( 4> direzione del flusso d'aria)

1 Scarico dell'aria in tutte le direzioni
Scarico dell'aria in 4 direzioni

Scarico dell'aria in 3 direzioni

Con pannello decorativo BYFQ60B

NOTA L'installazione & possibile su un soffitto di dimensione

fé— di 660 mm (segnato con *). Tuttavia, per raggiungere
una sovrapposizione soffitto-pannello di 20 mm, la
distanza tra il soffitto e l'unita deve essere di 45 mm
oinferiore. Se la distanza tra soffito e unita
€ maggiore di 45 mm, aggiungere materiale di
tamponamento alla parte o ripristinare il soffitto.

NOTA Le direzioni illustrate in figura 1 del flusso d'aria 2 Realizzare un'apertura nel soffitto necessaria per l'installazione
‘.L— servono semplicemente da esempio per le sue dove possibile. (Per i soffitti esistenti).
possibili direzioni. - Per le dimensioni dell'apertura, fare riferimento alla sagoma
. X . . e . » di cartone per l'installazione.
Per l'installazione utilizzare tiranti di sospensione. Verificare che , ) . " .
) - . - Creare l'apertura nel soffitto necessaria per l'installazione.
la parete sia sufficientemente robusta per sopportare il peso \ . ) .
s . L ) ; Dalla parte dell'apertura sull'uscita dell'alloggiamento
dell'unita interna. In caso di dubbio, rinforzare la parete prima di , - . -
. s o dell'apertura per l'ispezione, montare le tubazioni del
installare I'unita. ) . .
) ] ) ] o refrigerante e dello scarico e il cavo del telecomando (non
(La sagoma di cartone per linstallazione riporta segnati gli necessario se & senza fili). Fare riferimento alla sezione
interassi per i tiranti di sospensione. Fare riferimento a tale relativa alle tubazioni e ai collegamenti elettrici.
sagoma per individuare i punti che devono essere rinforzati). - Dopo avere ricavato I'apertura nel soffitto, potrebbe essere
Per lo spazio necessario allinstallazione, vedere figura 2 ({: necessario rinforzare l'intelaiatura del contro soffitto per
direzione flusso d'aria) mantenere il soffitto in piano ed evitare che possa vibrare.
1 Scarico dell'aria Per ulteriori ragguagli, consultare il costruttore.
2 Entrata dell'aria 3 Installare i tiranti di sospensione. (Utilizzare tiranti di dimensioni
M8~M10).
NOTA Lasciare almeno 200 mm di distanza dai punti . . . A .
. . - . o Usare tasselli ad espansione per i soffitti esistenti, mentre per
‘.L— contrassegnati con *, sui lati dove l'uscita dell'aria & . . e L - e )
= chiusa i nuovi soffitti utilizzare tasselli incassati, dispositivi di ancoraggio
’ incassati o altri componenti non forniti a corredo, per rinforzare il
soffitto affinché possa sopportare il peso dell'unita. Prima di
procedere con l'installazione, regolare la distanza dal soffitto.
Esempio di installazione (Vedere figura 4)
1 Soletta del soffitto
2 Tassello
3 Dado lungo o tenditore girevole
4 Tirante di sospensione
5 Contro soffitto
DAIKIN
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NOTA B Tutte le parti suddette non sono fornite a corredo.

“é_ B Per eseguire installazioni diverse da quella
standard, contattare il rivenditore per altri dettagli.

Installazione dell'unita interna

Per linstallazione di accessori opzionali (tranne il pannello
decorativo), vedere anche il manuale di installazione degli accessori
opzionali. A seconda delle condizioni riscontrate in loco, potrebbe
risultare piu agevole installare gli accessori opzionali prima di
installare l'unita. Tuttavia, per i soffitti gia esistenti, installare sempre il
kit di aspirazione aria esterna prima di installare l'unita.

1 Installare I'unita dentro I'apertura del soffitto.

- Attaccare la staffa di sostegno al tirante di sospensione.
Assicurarsi di fissarla saldamente con un dado e una
rondella sia dal lato superiore che dal lato inferiore della
staffa di sostegno.

- Fissaggio della staffa di sostegno (Vedere figura 5)

1 Dado (non fornito)

2 Rondella (fornita con l'unita)
3 Staffa di sostegno
4

Dado doppio (non fornita, di serraggio)

2  Fissare la sagoma di cartone per l'installazione. (Solo per i soffitti
nuovi).

- Lasagoma di cartone per l'installazione corrisponde alle
misure dell'apertura nel soffitto. Per ulteriori ragguagli,
consultare il costruttore.

- Il centro dell'apertura nel soffitto € indicato sulla sagoma
di cartone per l'installazione. Il centro dell'unita & indicato
sull'involucro della stessa.

- La sagoma stampata puo essere ruotata di 90° per indicare
le dimensioni corrette su tutti e 4 i lati.

- Dopo aver ritagliato dall'imballaggio la sagoma stampata per
l'installazione, montarla sull'unita con le viti in dotazione,
come mostrato in figura 7.

1 Sagoma di cartone per l'installazione
2 Viti (fornite con I'unita)
3 Centro dell'apertura nel soffitto

3  Regolare l'unita nella posizione d'installazione corretta.
(Vedere "Preparazione prima dell'installazione" a pagina 3).

4  Controllare che I'unita sia in bolla orizzontalmente.

- Non installare I'unita in posizione inclinata. L'unita interna
€ dotata di una pompa di scarico e di un interruttore
a galleggiante incorporati. Se I'unita fosse inclinata in senso
contrario rispetto alla direzione del flusso della condensa
(con il lato tubazione di scarico sollevato), l'interruttore
a galleggiante potrebbe funzionare male e causare un
gocciolamento d'acqua.

- Controllare che I'unita sia in piano su tutti e quattro gli angoli,
utilizzando una livella o un tubo di vinile trasparente pieno
d'acqua, come mostrato in figura 11.

1 Livella

2 Tubo di vinile trasparente

5 Rimuovere la sagoma di cartone per l'installazione. (Solo per
i soffitti nuovi).

B Utilizzare esclusivamente accessori, apparecchiature opzionali
e ricambi fabbricati od omologati da DAIKIN.

Installazione delle tubazioni del refrigerante
Per la tubazione del refrigerante dell'unita esterna, far riferimento al
manuale di installazione fornito con l'unita esterna.

Disporre un isolamento termico completo sui lati di entrambe le
tubazioni del gas e del liquido. In caso contrario si potrebbero
verificare delle perdite di acqua.

Prima di montare i tubi, controllare il tipo di refrigerante utilizzato.

A L'installazione deve essere effettuata da un tecnico
frigorista qualificato e la scelta dei materiali e degli impianti
deve essere totalmente conforme alle norme nazionali
e internazionali applicabili. In Europa si utilizza lo standard

EN378.

B Utilizzare un tagliatubi ed una svasatura adatta a R410A.

B Per prevenire infiltrazione di polvere, umidita o altri corpi
estranei nei tubi, pinzarne le estremita o coprirle con nastro
adesivo.

B L'unita esterna si carica con il refrigerante.

B Per evitare perdite di acqua, disporre un isolamento termico
completo su entrambi i lati della tubazione del gas e di quella del
liquido. In caso di impiego di una pompa di calore, la
temperatura della tubazione del gas pud raggiungere circa
120°C; utilizzare pertanto un isolante sufficientemente resistente
al calore.

B Il collegamento e l'eventuale scollegamento delle linee
all'apparecchio devono essere eseguiti mediante una chiave
dinamometrica e una chiave fissa.

Chiave dinamometrica
Chiave fissa

Raccordo delle tubazioni

AW N =

Dado svasato

B Allinterno del circuito refrigerante evitare di introdurre aria
o altro che sia diverso dallo specifico refrigerante.

B Per le connessioni delle svasature utilizzare esclusivamente
metallo ricotto.

B Fare riferimento alla Tabella 1 per le dimensioni delle distanze
del dado svasato e la corretta coppia di serraggio. (Un serraggio
eccessivo pud danneggiare la svasatura e causare delle
perdite).

Tabella 1

Dimensione
svasatura A
Coppia di serraggio (mm)

Diametro
tubazione

Sagoma della
svasatura

@6,4 15~17 Nem 8,7~9,1 %02
45
29,5 33~39 Nem 12,8~13,2 @
1
@12,7 50~60 Nem 16,2~16,6 j ‘FM

~p B

B Prima di inserire il dado svasato, lubrificare la superficie interna
della filettatura con olio esterico o eterico, quindi avvitarlo
a mano per 3 o0 4 giri prima di serrarlo definitivamente.

I

B In caso di perdite di gas refrigerante durante I'operazione,
aerare immediatamente I'area. Il gas refrigerante emette gas
tossici se esposto alla famma.

B Accertarsi che non siano perdite di gas refrigerante. In caso di
perdite all'interno di ambienti, il gas del refrigerante a contatto
con fiamme di fornelli, stufe, ecc. sprigiona gas tossici.

B Per finire, eseguire l'isolamento come mostrato in figura (usare
gli accessori a corredo)

DAIKIN
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12 53 45 1 Tubo del liquido

2 Tubo del gas

3 Isolamento di riempimento
del tubo del liquido

4 Isolamento di riempimento
del tubo del gas

5 Fascette
(usare 2 fascette per ogni
isolamento)

Procedura di isolamento delle tubazioni

Tubazione del gas Tubazione del liquido
1 6 3

1 6 3 2 64 5 2 64 5
|

L |

N

<6 I

o g A O N =

Tubazioni del refrigerante

Parte da brasare

Nastratura

Valvola manuale

Valvola per la riduzione della pressione
Azoto

Posa in opera delle tubazioni di scarico

Installazione della tubazione di scarico

Installare la tubazione di scarico come mostrato in figura, in modo da
evitare formazione di condensa al suo interno. Tubazioni installate

non correttamente potrebbero generare perdite che sporcano mobilio

Materiale isolante per tubazioni (non fornita)
Collegamento del dado svasato

Isolante per il fissaggio (fornito a corredo)
Materiale isolante per tubazioni (unita principale)
Unita principale

Fascetta (non fornita)

N OO a A~ WON =

Tampone sigillante medio®1 per tubazione gas

(fornito a corredo)

Tampone sigillante medio°2 per tubazione gas |
(fornito a corredo)

A Ruotare le giunzioni in alto

w

Fissare la base

C Stringere sulla parte diversa dal materiale di isolamento
tubazioni

D Avvolgere dalla base dell'unita verso I'alto del collegamento
del dado svasato

B Per l'isolamento locale, accertarsi di isolare tutte
le vie delle tubazioni dei raccordi situati all'interno
dell'unita.

Le tubazioni esposte potrebbero causare
condensa o provocare ustioni se vengono
toccate.

B Accertarsi che le parti in plastica del pannello
decorativo (opzionale) non rimangano sporche
di olio.
L'olio potrebbe degradare e danneggiare le parti
in plastica.

B Coprire le tubazioni o racchiuderle in una
protezione per evitare danni meccanici.

Precauzioni per la brasatura

B Accertarsi di far passare il flusso di azoto durante la brasatura.
La brasatura in mancanza della sostituzione di azoto o in caso di
suo rilascio nella tubazione, causa un notevole spessore di
ossidazione all'interno delle tubazioni, che danneggia valvole
e compressori del sistema di refrigerazione e impedisce il
funzionamento regolare.

B Quando si esegue la brasatura, I'azoto inserito nella tubazione
deve essere regolato su 0,02 MPa con una valvola riduttrice di
pressione (cioé appena sufficiente a essere avvertito sula pelle).

e altri oggetti.

.5m—

1

O X

Barra di sostegno

Installare le tubazioni di scarico.

Mantenere la tubazione piu corta possibile e inclinarla verso
il basso con un gradiente di almeno 1/100, in modo che l'aria
non rimanga intrappolata nel tubo.

La lunghezza della linea deve essere mantenuta uguale o
maggiore del tubo di collegamento (tubo di vinile con
diametro nominale 20 mm e diametro esterno 26 mm).
Spingere il piu possibile la tubazione di scarico fornito a
corredo sulla presa di scarico.

2
7777777777777 I””””w:I
1 Presa di scarico (fissata all'unita)
2 Flessibile di scarico (fornito a corredo)

Stringere la fascetta metallica come indicato in figura.

Una volta terminata la prova della tubazione di scarico,
fissare il tampone sigillante dello scarico (4) fornito a corredo
sopra la parte scoperta della presa di scarico (cioe tra
flessibile di scarico e corpo dell'unita).
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1 Presa di scarico (fissata all'unita)
2 Flessibile di scarico (fornito a corredo)
3 Fascetta di metallo (fornita a corredo)

NOTA: piegare la punta della fascetta di metallo
senza lacerare la guarnizione.

4 Tampone sigillante grande (fornito a corredo)

Tubazione di scarico (non fornita)

Avvolgere il tampone sigillante grande fornito a corredo sulla
fascetta di metallo e il tubo di scarico per isolarlo e fissarlo
con le fascette.

Isolare l'intera tubazione di scarico all'interno dell'edificio
(non fornita).

Se non fosse possibile inclinare a sufficienza il flessibile

di scarico, dotare quest'ultimo di una tubazione di scarico
verticale (non fornito).

B Modalita di posa della tubazione di scarico (Vedere figura 6)

1 Soletta del soffitto

2 Staffa di sostegno

3 Campo di regolazione

4 Tubazione di scarico verticale (diametro nominale del tubo
di vinile = 25 mm)

5 Flessibile di scarico (fornito a corredo)

6 Fascetta metallica (fornita a corredo)

Collegare il flessibile di scarico alle tubazioni di scarico
verticale e isolarle.

Collegare il flessibile di scarico all'uscita di scarico dell'unita
interna e stringerla con la fascetta.

B Precauzioni

Installare i tubi di scarico verticali ad un'altezza minore di H2.

Installare i tubi di scarico verticali ad angolo retto sull'unita
interna e a non piu di 300 mm dall'unita.

Per prevenire la formazione di bolle d'aria, installare il
flessibile di scarico in piano oppure leggermente inclinato
verso l'alto (£75 mm).

La pompa di scarico montata nell'unita & di tipo ad alto
sollevamento. La caratteristica di questa pompa & che piu
alta & la pompa, piu efficace € lo scarico inferiore. Per la
pompa di scarico percio si raccomanda l'altezza di 300mm.

Pannello decorativo H2
BYFQ60C 645 mm
BYFQ60B 630 mm

NOTA L'inclinazione del flessibile di scarico dovrebbe
‘é— essere 75 mm o minore, in modo che la presa
di scarico non debba sostenere forze
aggiuntive.
Per assicurare una pendenza verso il basso di
1:100, montare le staffe di sostegno distanti da
1a1,5mtraloro.
Se si devono unire piu tubi di scarico, installare
i tubi come illustrato in figura 8. Scegliere i tubi
di scarico convergenti aventi dimensioni adatte
alla capacita di funzionamento dell'unita.

1 Giunto a T per tubi di scarico convergenti

Prova della tubazione di scarico

Una volta terminata la posa della tubazione, controllare che lo scarico
defluisca in modo scorrevole.

B Aggiungere all'incirca 11 di acqua versandola gradualmente
attraverso l'uscita dell'aria.
Metodo di aggiunta dell'acqua (Vedere figura 10)

1 Tubo di plastica per annaffiare (il tubo dev'essere lungo
100 mm circa)

2 Uscita di scarico di servizio (con tappo di gomma) (utilizzare
questa uscita per scaricare I'acqua dalla coppa di scarico)

3 Ubicazione della pompa di scarico

Tubo di scarico
5 Presa di scarico (punto di vista del flusso d'acqua)

Bl Controllare il flusso di scarico.

B Se é terminata la posa dei collegamenti elettrici
Controllare il flusso di scarico durante il funzionamento di
RAFFREDDAMENTO, spiegato in "Prova di funzionamento"
a pagina 10.

B Se non é terminata la posa dei collegamenti elettrici

- Rimuovere il coperchio della scatola di comando per
mezzo di due viti. Collegare I'alimentazione (230V/50Hz,
220V/60Hz) ai punti di connessione 1 e 2 della morsettiera
dell'unita interna e collegare saldamente il cavo di massa
(vedere figura 9).

- Chiudere il coperchio della scatola di comando e inserire
I'alimentazione.

- Non toccare la pompa di scarico. Si potrebbero causare
folgorazioni.

Coperchio scatola di comando

Collegamento elettrico unita interna

Cavo di massa

Morsettiera per I'alimentazione

Fascetta

Cavi di trasmissione

Morsettiera per il collegamento della trasmissione
Ingresso per i cavi

Adesivo dello schema elettrico
(sul lato inferiore del coperchio scatola di comando)

10 Collegamento del telecomando

© 00 NG AR WN -

Morsettiera per I'alimentazione (4)

® N L
T T
||
(&%)
€

- Verificare che lo scarico funzioni osservando la presa di
scarico.

- Dopo avere verificato il flusso dello scarico, spegnere
I'alimentazione, rimuovere il coperchio della scatola di
comando e scollegare nuovamente la fase
dell'alimentazione dalla morsettiera dell'unita interna.
Fissare si nuovo il coperchio della scatola di comando.
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Messa in opera dei collegamenti elettrici

Istruzioni generali

B L'installazione dei componenti elettrici e i collegamenti in loco
devono essere effettuati da un elettricista qualificato e in
conformita con le normative europee e nazionali vigenti in
materia.

B Usare esclusivamente conduttori di rame.

B Seguire lo "Schema collegamenti elettrici" fissato sul corpo
dell'unita per collegare I'unita esterna, le unita interne e il
telecomando. Per i dettagli su come agganciare il telecomando,
fare riferimento a "Manuale di installazione del telecomando”.

B Tutti i collegamenti devono essere eseguiti da un elettricista
autorizzato.

B In conformita alle normative locali e nazionali vigenti in materia,
il circuito elettrico fisso deve essere dotato di un interruttore
generale o comunque di altri dispositivi per lo scollegamento
che permetta la separazione dei contatti di tutti i poli.

Notare che il funzionamento riparte automaticamente se
I'alimentazione principale viene spenta e accesa di nuovo.

B Far riferimento al manuale di installazione fissato sull'unita
esterna per la dimensione del cavo elettrico di alimentazione
collegato all'unita esterna, la capacita dell'interruttore salvavita,
del fusibile e le istruzioni per i collegamenti.

B Accertarsi di effettuare la messa a terra del condizionatore.

B Non collegare il cavo di terra a:

- tubi del gas: potrebbero causare esplosioni in caso di perdite
di gas.

- cavi telefonici o parafulmini: potrebbero causare alti
potenziali di tensione anormali nella terra, durante temporali
con fulmini.

- tubazioni idrauliche: se si utilizzano tubi di vinile rigido, non vi
€ alcun effetto di messa a terra.

B Accertarsi che la forma del cavo di alimentazione e degli altri cavi
che si inseriscono nell'unita sia come mostrato in questa figura.

B Utilizzare un interruttore di collegamento a terra multifase con
almeno 3 mm tra gli spazi dei punti di contatto.

Modello

Gamma di tensioni

min. 198-max. 264/

FXZQ15~50 50/60 min. 198 - max. 242

220-240/220

Specifiche dei fusibili e cavi da reperire sul posto

Collegamento di alimentazione

Fusibili
Modello (non forniti)

FXZQ15~50 16 A

Cavo elettrico Dimensione

HO5VV-U3G

Codici locali

Cavi di trasmissione

Modello Dimensione

Cavo elettrico

Alimentatore Motore ventola

Modello MCA MFA KW ‘ FLA
FXZQ15~25 0,3 16 A 0,043 0,2
FXZQ32 0,4 16 A 0,045 0,3
FXZQ40 0,4 16 A 0,059 0,3
FXZQ50 0,6 16 A 0,092 0,5

MCA: Min. circuit Amps (A) (corrente minima circuito in Ampere)

MFA: Max. Fuse Amps (A) (corrente massima fusibile in Ampere)

KW: Fan Motor Rated Output (kW) (potenza uscita motore ventola in kW)
FLA: Full Load Amps (A) (corrente a pieno carico in Ampere)

NOTA Per i dettagli, fare riferimento a "Dati elettrici".

P

FXZQ15~50 Cavo schermato (2) 0,75-1,25 mm?
NOTA B Per dettagli, fare riferimento a "Esempio di
‘.L— collegamento" a pagina 8.

B Lalunghezza consentita per i cavi di trasmissione
tra unita interna ed esterna e tra unita interna e il
telecomando ¢ la seguente:

» Unita interna - unita esterna: max 1000 m
(lunghezza massima collegamento: 2000 m)
» Unita interna - telecomando: massimo 500 m

Esempio di collegamento e impostazione
del telecomando

Esecuzione dei collegamenti elettrici (Vedere figura 9)

B Collegamento di alimentazione
Rimuovere il coperchio della scatola di comando (1) e collegare
i cavi sul morsetto interno (L, N) e collegare il cavo di massa al
morsetto di massa. Per fare questo, tirare i cavi all'interno
attraverso il foro del contenitore e fissare i cavi tra loro, usando
una fascetta come indicato in figura.

B Collegamento unita di trasmissione e telecomando
Rimuovere il coperchio della scatola di comando (1), tirare i cavi
allinterno attraverso il foro del contenitore e collegarli al
morsetto dell'unita di trasmissione (F1, F2) e il telecomando
(P1, P2). Assicurare saldamente il collegamento con una
fascetta, come indicato in figura.

B Dopo il collegamento
Fissare il tampone sigillante piccolo (a corredo dell'unita) intorno
ai cavi, per evitare infiltrazioni di acqua proveniente dall'esterno.
Quando si usano piu di due cavi, dividere il tampone sigillante
nel numero necessario di pezzi e avvolgerli intorno ai cavi.

B Fissare il coperchio della scatola di comando.

Precauzioni

1 Osservare le note riportate di seguito durante il collegamento
alla morsettiera di alimentazione.
- Utilizzare un terminale ad anello a crimpare per il manicotto
di isolamento del collegamento alla morsettiera per collegare
le unita. Se non fosse disponibile, seguire le istruzioni

seguenti.
1 2 3 1 Terminale ad anello
‘ | | a crimpare
2 Attaccare il manicotto
S di isolamento
3 Collegamento elettrico

- Non collegare fili di spessore diverso alla stessa morsettiera
di alimentazione. (Un collegamento allentato pud causare
surriscaldamento).

- Quando si stringono i fili, usare le fascette (a corredo) per
evitare che venga esercitata pressione esterna sui cavi.
Stringere saldamente. Durante i collegamenti, accertarsi che
i fili siano ordinati e non creino confusione nella scatola di
comando. Chiudere bene il coperchio.

- Al momento di collegare fili della stessa sezione, eseguire
I'operazione in base alla figura.

DAIKIN

Manuale d'installazione e d'uso

FXZQ15~50A2VEB
Climatizzatori VRV System



O X X

Utilizzare i fili elettrici specificati. Collegare saldamente i fili
elettrici ai morsetti. Bloccare i fili elettrici senza esercitare forze
eccessive sulla morsettiera. Stringere con la coppia
corrispondente alla seguente tabella.

Coppia di serraggio (N*m)

Morsetto per unita di trasmissione e 0.79~0,97
telecomando
Morsettiera per I'alimentazione 1,18~1,44

- Al momento di installare il coperchio della scatola di
comando, fare attenzione a non pizzicare nessun cavo
elettrico.

- Una volta effettuati i collegamenti di tutti i cavi, colmare gli
spazi degli ingressi dei cavi nell'involucro con materiale di
isolamento (fornito a corredo), per impedire I'entrata di piccoli
animali o polvere all'interno dell'unita, con il rischio che si
formi un cortocircuito nella scatola di controllo.

2 La corrente totale che circola tra i collegamenti dell'unita interna
deve essere minore di 12 A. Eseguire le derivazioni della linea
esterna al morsetto dell'unita seguendo la normativa vigente per
gli apparati elettrici, quando si utilizzano due cavi di
alimentazione con spessore maggiore di 2 mm?2 (91,6).

L'allacciamento deve essere protetto da una guaina per offrire
un grado di isolamento uguale o maggiore dello stesso
collegamento di alimentazione.

3 Non collegare fili di sezioni differenti allo stesso terminale di
massa. Un collegamento allentato puo deteriorare la protezione.

4 |l collegamento al telecomando e all'unita di trasmissione deve
essere posizionato ad almeno 50 mm dal cavo di alimentazione.
Qualora queste direttive non vengano seguite, si potrebbero
verificare malfunzionamenti dovuti a rumore elettrico.

5 Per il collegamento del telecomando, consultare il "Manuale di
installazione" consegnato insieme al telecomando.

NOTA Il cliente pud scegliere il termistore del
ﬂ— telecomando.

6 Non collegare mai i cavi di alimentazione al morsetto dei
collegamenti di trasmissione. Un errore potrebbe danneggiare
l'intero apparato.

7 Utilizzare solo cavi specifici e collegare saldamente i fili sui
terminali. Evitare che i fili elettrici esercitino forze esterne sui
terminali. Disporre i collegamenti elettrici in modo ordinato e tale
da non bloccare altri dispositivi, come ad esempio l'apertura del
coperchio di servizio. Accertarsi che il coperchio si chiuda
saldamente. Un collegamento incompleto potrebbe dare luogo a
surriscaldamento e, nei casi peggiori, a folgorazioni o incendi.

Esempio di collegamento

Completare il collegamento dell'alimentazione di ciascuna unita con
un interruttore e un fusibile, come mostrato in figura 16.

unita BS (solo per REYQ)

Unita interna

1 Alimentazione

2 Interruttore generale

3 Collegamento di alimentazione

4 Collegamento dell'unita di trasmissione
5 Interruttore

6 Fusibile

7

8

9

Telecomando

Esempio di sistema completo (3 apparati)

Vedere le figure 12, 13 e 14.

1 Unita esterna
2 Unita interna
3 Telecomando (accessorio opzionale)
4 Schema a valle dell'unita interna
5 Per I'utilizzo con 2 telecomandi
6 Unita BS
Quando si usa il telecomando 1 per 1 unita interna.

Funzionamento normale (Vedere figura 12).
Per il controllo di gruppo o I'utilizzo con 2 comandi a distanza
(Vedere figura 13).

Contenuto in unita BS (Vedere figura 14).

NOTA Non & necessario designare l'indirizzo dell'unita interna

‘-‘l.— se si utilizza il controllo di gruppo. L'indirizzo viene

- automaticamente impostato quando si inserisce
I'alimentazione.

Precauzioni

1.  Per le unita di uno stesso apparato si puo utilizzare un solo
interruttore. Ad ogni modo occorre selezionare con attenzione
interruttori e circuiti di sezionamento.

2. Come telecomando per il comando di gruppo, selezionare il
telecomando adatto all'unita interna dotata del maggior numero
di funzioni (come ad esempio il deflettore incorporato).

3. Non collegare la massa dell'apparato a tubi del gas, condutture
idrauliche, parafulmini o incrociare la massa dell'impianto
telefonico. Una messa a terra non corretta pud causare
folgorazioni.

Installazione del pannello decorativo

Fare riferimento al manuale di installazione fornito insieme al
pannello decorativo.

Dopo aver installato il pannello decorativo, accertarsi che non sia

rimasto spazio tra unita interna e pannello. La perdita di aria
attraverso la fessura causa la formazione di rugiada.

Impostazioni dedicate

Le impostazioni dedicate vanno eseguite con il telecomando, in base

alle condizioni di installazione.

B Per eseguire limpostazione € necessario modificare il
"N° modalita", il "Primo N° di codice" e il "Secondo N° di codice".

B Per le impostazioni e il funzionamento, si faccia riferimento al
paragrafo "Impostazioni dedicate" del manuale di installazione
del telecomando.
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Sommario delle impostazioni dedicate

N° Primo
Modalita | N° di
(Nota 1) | codice

Secondo N° di codice (nota 2)

Descrizione
dell'impostazione

N° Primo Secondo N° di codice (nota 2)
Modalita| Ne di Descrizione Nota1: L‘impols<tazione viene gseguiﬁg pel\a modalita gruppo anlche se, nel caso venga selezionato il numero della
(Nota 1) | codice dell'impostazione moga\na tra _paren?esh Ie.umta interne possono essere impostate anche |nd|wdua|mepte.
Nota2: Leimpostazione di fabbrica del Secondo N° di codice sono segnate sullo sfondo grigio.
Contaminazione Nota 3: Utilizzare solo in combinazione con il sensore remoto opzionale o se si usa limpostazione 10-2-03.
Filtro - Pesante/ Nota4: Quando si seleziona il gruppo di comando e si utilizza il sensore di comando remoto,
Leggera impostare 10-6-02 e 10-2-03.
= impostare per Nota5: Se sono stati impostati allo stesso tempo 10-6-02 + 10-2-01 0 10-2-02 o0 10-2-03, Iimpostazione 10-2-01,
stabilire I'intervallo 10-2-02 0 10-2-03 ha la priorita.
tra 2 indicazioni di Filro ® © Nota6: Se sono stati impostati allo stesso tempo 10-6-01 + 10-2-01 0 10-2-02 0 10-2-03, per il collegamento di
visualizzazione di ‘g:, = _ _ gruppo ha la priorita limpostazione 10-6-01 e per il collegamento singolo hanno priorita le impostazioni

0 | puiia del fitro. (Se '(;Ju”g?a § 125000re | & 1250 ore 10-2-01, 10-2:02 0 10-2-03.
la contaminazione Nota 7: Altre impostazioni per lo scatto automatico del differenziale sono:

& pesante, si Secondo N° di codice 05 4°C
puo cambiare 06 5°C
Iimpostazione su 07 6°C
meta del tempo tra 08 7°C
le 2 indicazioni).

,‘IJ“"ZZH"’ i ‘ B Con i dispositivi di comando senza fili si deve utilizzare

Il sensore llizzare solo . . . .. . . . . .

dellunita (oil | il sensore Utilizzare solo l'impostazione dell'indirizzo. Per le istruzioni riguardanti

5 s ol sensore"ren;t)éo dellunita (ol |l Isensore gel l'impostazione, fare riferimento al manuale di installazione

celta sensore del termostato | se installato; sensore remoto | telecomando. | — . . "
il sensore del | se installato). | (Vedere le note fornito con il telecomando senza fili.
telecomando. | (Vedere le note | 5+6)
10 (20) (Vedere le note | 5+6)
56 . . ies
) Comando con 2 telecomandi (comando di 1 unita interna
Impostare per visualizzare - -

3 l'intervallo tra 2 indicazioni di VRET D Non _ per mezzo di 2 telecomandl)
visualizzazione di pulizia del visualizzare . . . .
filtro Quando si usano 2 telecomandi, uno dei due deve essere impostato

Soloilvalore el sulla posizione "MAIN" (PRINCIPALE) e I'altro sulla posizione "SUB"
Informazione diretta a I- zzn,?gifé (il del sensore (SUBORDINATO)-
5 manager, o — impostato — —
dispositivo di comando I-touch da 10-2-0X
sensore remoto | "
EemSiEE) ' Scatto main/sub
Utilizzare
Utll"zfafe gslﬁnsg(i . 1. Inserire un cacciavite a testa piatta nella rientranza presente fra
solo il sensore | dell'unita (o i . . . .
dellunita (o1l | sensore remoto la parte inferiore e quella superiore del telecomando, quindi
Sensore del termostato nel . . . . .
6 | comando del gruppo sensore remoto | se installato) | — - staccare quest'ultima facendo leva in 2 punti. (Vedere figura 18)
seinstallato). | E il sensore : feai : m .
(Vedere Ia del telecomand (‘Lg scheda di trasmlsspne a circuiti stampati del telecomando
nota 6) 0. (Vedere le ¢ fissata alla parte superiore del telecomando stesso.)
note 4+5+6) . L .
i 2. Impostare il commutatore principale/subordinato presente su

o | Segnale diuscita X1-x2 del kit |Termostalo-ON | Funzionamento | sira una delle schede circuito stampato dei due telecomandi, sulla
opzionale scheda KRP1B + compressore mento posizione g (Vedere figura 19)

Immissione del segnale (Lasciare l'interruttore del secondo telecomando impostato su "M").
ACCESO/SPENTO dall'esterno operazione

1 |(egnaleTiT2)= SPEGNIMENTO A%CESO/ _ _
impostazione con modalita FORZATO SPENTO 1 Scheda circuito stampato del telecomando
forzata ACCESO/SPENTO . . .
azionata dallesterno. 2 Impostazione di fabbrica
Scatto del termostato 3 Si deve modificare un solo telecomando

2 differenziale = da impostare 1°C 05°C _ _

12 (22) quando si usa il sensore !
remoto. Comando computerizzato (spegnimento forzato
Impostazioni della ventola OFF (SPENTO) e operazione di accensione/spegnimento)
3 quando termostato & posto su I Impostare la (Vedere la _
OFF nel funzionamento di velocita a3 L. X i . .
riscaldamento nota 3) 1. Caratteristiche dei cavi e come eseguire i collegamenti.
3°C * Collegare l'ingresso proveniente dall'esterno ai terminali T1 e T2
4 Sctaﬁo del differenziale 0°c 1°c 20 ‘(Vedefe della morsettiera (da telecomando a collegamento trasmissione).
automatico a
nota 7) Caratteristiche dei
Riavvio automatico dopo - o cavi elet Cavo di vinile o cavo normale ricoperto (2 fili)
5 interruzione di corrente Disabiltato Rtz - - . 5
— _ Misura 0,75-1,25 mm
Impostazioni della velocita

o |diusciadeliaria 27m >27230m  |>30235m  |— Lunghezza Massimo 100 m
Impostazione da modificare : R Y - - - —
in base all'altezza del soffitto. Terminale esterno Contatto in grado di assicurare un minimo

— carico applicabile di 15V CC, 1 mA
Scelta della direzione del
flusso d'aria .
1 Impostazione da modificare se | Flussoa4vie |Flussoa3vie |Flussoa2vie |— Vedere figura 17.
13 (23) si utilizza il tampone di blocco
opzionale.
) . 1 Ingresso A
Impostazione gamma direzione
flusso dell'aria .

§ o |SwmoeMede e || 2 Eoecuzions — + o "overazion
portata del movimento del . Lfa tabella. seguente Qescrlve. spegnlmentc? forzato" e "operazioni
deflettore girevole. di accensione/spegnimento” in risposta all'ingresso A.

operazioni di accensione/
Disattivazione forzata spegnimento
Il segnale in entrata "on" arresta Segnale in entrata off % on: accende
gnal . l'unita (operazione impossibile con
il funzionamento - ;
i telecomandi)
Il segnale in entrata "off" attiva Segnale in enfratla‘* off:
. spegne l'unita
il comando :
(con il telecomando)
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3. Selezione di spegnimento forzato e operazione di accensione/
spegnimento

* Accendere l'alimentazione, quindi usare il telecomando per
scegliere il modo di funzionamento.

* Impostare il comando a distanza sulla modalita di impostazione
in loco. Per i dettagli, fare riferimento "Installazione dedicata", nel
manuale del telecomando.

* Allinterno della modalita di impostazione dedicata, scegliere la
modalita N° 12, quindi impostare il primo N° di codice
(interruttore) su "1". impostare quindi il N° di codice del secondo
(posizione) si "01" per lo spegnimento forzato e su "02" per
'operazione di accensione/spegnimento. (spegnimento forzato
con le impostazioni di fabbrica). (Vedere figura 15)

Secondo N° di codice
N° Modalita

Primo N° di codice

AW N -

Modalita di impostazione dedicata

Comando centralizzato

Per il comando centralizzato, occorre definire il N° di gruppo. Per
dettagli, fare riferimento al manuale di ciascun dispositivo di
comando opzionale per il comando centralizzato.

Prova di funzionamento

Fare riferimento al manuale d'installazione dell'unita esterna.

NOTA Se si eseguono le impostazioni dedicate o le prove di

‘-L— funzionamento senza fissare il pannello decorativo,

- non toccare la pompa di scarico. Cid potrebbe
provocare folgorazioni.

La spia di funzionamento del telecomando lampeggia se si presente
un errore. Verificare il codice di errore sul visualizzatore a cristalli
liquidi per identificare l'errore. Fare riferimento al manuale di
installazione a corredo dell'unita esterna o contattare il proprio
fornitore. Vedere figura 24.

1 L'acqua di scarico del dispositivo di pompaggio di scarico
(incorporato) viene rimossa dalla stanza durante il raffreddamento

Deflettore del flusso di aria (lato uscita dell'aria)
Uscita dell'aria
Telecomando

Griglia di aspirazione

o g~ W N

Filtro aria (griglia di aspirazione interna)

Manutenzione

A ATTENZIONE

B |l servizio di manutenzione deve essere eseguito solo da
personale tecnico qualificato.

B Prima di accedere ai dispositivi terminali, tutti i circuiti sotto
tensione devono essere aperti.

B Prima di pulire il condizionatore, accertarsi di aver arrestato il
funzionamento e disattivato I'interruttore di alimentazione principale.
In caso contrario, potrebbero verificarsi folgorazioni o lesioni alle
persone.

B Non lavare il condizionatore con acqua.
Questo potrebbe provocare folgorazioni.

B Nel caso in cui si lavori sopra un'impalcatura, prestare molta
attenzione.
Quando si lavora in luoghi posti in alto occorre fare molta
attenzione.

B Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei pezzi
accessori e dei sostegni del condizionatore. In caso di danni,
I'apparecchio potrebbe cadere e provocare lesioni.

B Non toccare le alette dello scambiatore di calore.
Queste alette sono taglienti e possono causare lesioni da taglio.

B Quando si pulisce lo scambiatore di calore, assicurarsi di
rimuovere preliminarmente il quadro elettrico, il motore del
ventilatore, la pompa di drenaggio e l'interruttore a galleggiante.
Acqua e detergenti possono deteriorare I'isolamento dei
componenti elettronici e provocare la loro bruciatura.

Come pulire il filtro dell'aria

Pulire il filtro dell'aria quando sul display appare il simbolo " g(fb "
(TEMPO DI PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA).

Se l'unita & installata in una stanza dove I'aria & molto contaminata,
aumentare la frequenza degli interventi di pulizia.

(Come riferimento si puo ritenere che la pulizia va eseguita con una
media semestrale).

Se la sporcizia divenisse tale da rendere impossibile la pulizia,
cambiare il filtro dell'aria. (il filtro dell'aria di ricambio & disponibile
come opzione).

NOTA Non lavare il filtro dell'aria con acqua calda avente una
ﬂ— temperatura superiore a 50°C. Cosi facendo, si
potrebbe scolorire e/o deformare.

Non esporre l'unita a forti fonti di calore. In caso
contrario, potrebbero verificarsi incendi.

Nel caso del pannello decorativo
BYFQ60C vedere le figure contrassegnate con A
BYFQG60B vedere le figure contrassegnate con B

1  Aprire la griglia di aspirazione (Vedere figura 20) (azione 1 nella
figura).
Premere entrambe le leve contemporaneamente in direzione
della freccia, come indicato nell'illustrazione, e abbassare
lentamente la griglia. (Stessa procedura per la chiusura.)

2 Rimuovere il filtro dell'aria (azioni da 2 a 4 nell'illustrazione).
Tirare verso di sé la clip del filtro dell'aria sui lati inferiore sinistro
e destro del filtro, quindi staccare il filtro.

3 Pulire il filtro dell'aria. (Vedere figura 25)

Usare un aspirapolvere o lavare il filtro con dell'acqua.
Quando il filtro dell'aria & molto sporco, usare una spazzola
morbida e un detergente neutro.

4  Rimuovere l'acqua e lasciarlo asciugare all'ombra.

5 Installare di nuovo il filtro dell'aria (azioni da 2 a 4 nell'illustrazione
in ordine inverso).

Il filtro dell'aria deve essere montato sulla griglia di aspirazione
agganciandolo alla sporgenza che si trova sulla parte superiore
della griglia stessa.

Premere il fondo del filtro dell'aria contro le sporgenze presenti
sul fondo della griglia per far scattare il filtro dell'aria in
posizione.

6 Chiudere la griglia di aspirazione ripetendo il punto 1 della
procedura in ordine inverso.

7 Dopo [l'accensione dell'apparato, premere il tasto di
ANNULLAMENTO ICONA DEL FILTRO.

Il display "TEMPO DI PULIRE IL FILTRO DELL'ARIA"
scompare.

NOTA Non rimuovere il filtro dell'aria, tranne che per la
‘!l— pulizia. Eccessiva manipolazione potrebbe
dannegagiare il filtro.
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Come pulire la griglia di aspirazione
(Vedere figura 20)

1 Aprire la griglia di aspirazione (azione 1 nell'illustrazione).

Fare riferimento al passo 1 della procedura in "Come pulire il
filtro dell'aria" a pagina 10.

2  Staccare la griglia di aspirazione
A: Aprire la griglia di aspirazione di 90 gradi, in modo che
rimanga appesa solo per le cerniere.
Premere verso linterno entrambe le cerniere a cavo
metallico, come mostrato in figura 23A.
B: Aprire la griglia di aspirazione di 45 gradi e sollevarla verso
l'alto, come mostrato in figura 23B

3 Rimuovere il filtro dell'aria (azioni da 2 a 4 nell'illustrazione).
Fare riferimento al passo 2 della procedura in "Come pulire il
filtro dell'aria" a pagina 10.

4  Pulizia della griglia di ripresa.

Lavare con una spazzola morbida di setola e detergente neutro
0 acqua, quindi asciugarla completamente. Vedere figura 26.

NOTA Se la griglia di aspirazione &€ molto sporca, lavarla con
‘.L— detersivo neutro per piatti, lasciandola a bagno per
10minuti circa. Sciacquare con acqua corrente.

Non lavare la griglia di aspirazione con acqua calda
avente una temperatura superiore a 50°C. Cosi
facendo, si potrebbe scolorire e/o deformare.

5 Installare di nuovo il filtro dell'aria (azioni da 2 a 4
nell'illustrazione in ordine inverso).

6 Fissare di nuovo la griglia di aspirazione ripetendo il punto 2
della procedura in ordine inverso (azioni da 5 a 6
nell'illustrazione in ordine inverso).

7 Chiudere la griglia di aspirazione ripetendo il punto 1 della
procedura in ordine inverso.

Pulizia dell'uscita dell'aria e dei pannelli esterni

B Pulire con un panno morbido.

B Quando ¢ difficile rimuovere le macchie, utilizzare acqua o un
detergente neutro.

NOTA Non utilizzare benzina, benzene, solventi, polvere di
‘.L— lucidatura, insetticidi liquidi. Potrebbero scolorirlo
o deformarlo.

Non far bagnare I'unita interna. Si potrebbero causare
folgorazioni o un incendio.

Quando si lava la lama evitare di sfregare
energicamente. Il rivestimento della superficie
potrebbe staccarsi.

Non usare acqua o aria a 50°C o piu per la pulizia dei
filtri aria e dei pannelli esterni.

Requisiti per lo smaltimento

Questo prodotto e le batterie fornite in dotazione al

comando a distanza sono contrassegnate da

questo simbolo. Questo simbolo significa che i

prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie,

non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti

domestici non differenziati. Per le batterie, pud
essere stampato un simbolo chimico sotto al loro simbolo. Tale
simbolo chimico significa che la batteria contiene un metallo pesante
al di sopra di una certa concentrazione. | simboli chimici che &
possibile trovare sono:

m Pb: piombo (>0,004%)

Non cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del
sistema, nonché il recupero del refrigerante, dell'olio e di altre parti
devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformita
alla legislazione locale e nazionale vigente in materia. Le unita e le
batterie da smaltire devono essere trattate presso una struttura
specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il
corretto smaltimento del prodotto evitera le possibili conseguenze
negative sull'ambiente e sulla salute. Per maggiori informazioni
contattare l'installatore o le autorita locali.
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Legenda dello schema unificato dei collegamenti elettrici

Legenda dello schema unificato dei collegamenti elettrici

Per le parti applicate e la loro numerazione, far riferimento all'etichetta adesiva del circuito elettrico fomita con l'unita. La numerazioni delle parti & fatta con numeri arabi
in ordine ascendente per ogni parte, ed & rappresentata nella panoramica seguente con il simbolo " contenuto nel codice parte.

> INTERRUTTORE (@) MESSAATERRADI PROTEZIONE
- CONNESSIONE D MESSAATERRA (VITE) DI PROTEZIONE
—=- , D» CONNETTORE @ RADDRIZZATORE
L TERRA ——)— CONNETTORE DEL RELE
- I N == COLLEGAMENTIINLOCO Iﬁ CONNETTORE DI CORTO CIRCUITO
+—3 FUSIBILE —O— TERMINALE
@_ UNITAINTERNA [T 1] MORSETTIERAASTRISCIA
INDOOR
-_ﬁ UNITAESTERNA ce MORSETTO DEL CABLAGGIO
OUTDOOR
BLK : NERO GRN : VERDE PNK ROSA WHT :  BIANCO
BLU : BLU GRY : GRIGIO PRRPPL : PORPORA YLw GIALLO
BRN : MARRONE ORG : ARANCIONE RED ROSSO
AP SCHEDA DEL CIRCUITO STAMPATO Ps COMMUTATORE DELL/ALIMENTAZIONE
BS* PULSANTE ATTIVATO / DISATTIVATO, INTERRUTTORE DI PTC* TERMISTORE PTC
FUNZIONAMENTO
BZ HO CICALINO a TRANSISTOR BIPOLARE CON GATE
ISOLATO(GBT)
c CONDENSATORE aDl INTERRUTTORE DI DISPERSIONE ATERRA
AC*, CN", E%, HA®, HE, HL, HN", CONNESSIONE, CONNETTORE at PROTEZIONE DAl SOVRACCARICHI
HR*, MR*_A, MR* B, S, U, V,
W, XA, KR_*
DA VD DIODO am INTERRUTTORE TERMOSTATICO
DB* PONTEADIODI R RESISTORE
Ds* MICROINTERRUTTORE RT TERMISTORE
EH RISCALDATORE RC RICEVITORE
F*U, FU* (PER LE CARATTERISTICHE, FUSIBILE sC INTERRUTTORE LIMITATORE
VEDERE LASCHEDAPCB
CONTENUTANELL'UNITA)
FG* CONNETTORE (MASSADEL TELAIO) st INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
H CABLAGGIO SNPH SENSORE DI PRESSIONE (ALTA)
H'P,LED", VL SPIAPILOTA, DIODOAD EMISSIONE LUMINOSA(LED) ~ S'NPL SENSORE DI PRESSIONE (BASSA)
HAP DIODOAD EMISSIONE LUMINOSA (MONITOR DI S'PH,HPS* PRESSOSTATO (ALTAPRESSIONE)
SERVIZIO, VERDE)
HIGH VOLTAGE ALTATENSIONE SPL PRESSOSTATO (BASSAPRESSIONE)
IES SENSORE OTTICO INTELLIGENTE ST TERMOSTATO
PV MODULO INTELLIGENT POWER SW, SW INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO
K'R, KCR, KFR, KHUR, K'M RELE MAGNETICO SA*F1S SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
L FASE SR, WLU RICEVITORE DEL SEGNALE
L SERPENTINA ss* INTERRUTTORE SELETTORE
LR REATTORE SHEET METAL PIASTRAFISSAPER MORSETTIERAASTRISCIA
Ve MOTORE PASSO PASSO TR TRASFORMATORE
MC MOTORE DEL COMPRESSORE TC, TRC TRASMETTITORE
MF MOTORE DELLAVENTOLA VLRV VARISTORE
MP POMPADI SCARICO VR PONTEADIODI
M's MOTORINO DI OSCILLAZIONE WRC TELECOMANDO WIRELESS
MR, MRCW*, MR, MRN* RELE MAGNETICO Xt TERMINALE
N NEUTRO XM MORSETTIERAASTRISCIA (BLOCCO)
n="* N=- NUMERO DI PASSAGGIATTRAVERSO ILNUCLEODI  Y'E SERPENTINAVALVOLA DI ESPANSIONE
FERRITE ELETTRONICA
PAM MODULAZIONE DI AMPIEZZAAIMPULS YR Y'S SERPENTINAELETTROVALVOLADI
INVERSIONE
PCB* SCHEDA DEL CIRCUITO STAVPATO zc NUCLEO DI FERRITE
P MODULO DI ALIMENTAZIONE ZFZF FILTROANTIRUMORE
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