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INFORMATION

Dieses Gerat ist fur die Nutzung durch erfahrene oder
geschulte Anwender in der Leichtindustrie oder in
landwirtschaftlichen Betrieben oder durch Laien in
gewerblichen Betrieben oder privaten Haushalten
konzipiert.

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstandige Satz besteht aus:

= Installationsanleitung fiir Ventilator-Konvektor Einheit:
= Installationsanweisungen
= Format: Papier (in der Packung des Ventilator-Konvektors)

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kénnen auf der
regionalen Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler
verflgbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Geltungsbereich der Anleitung

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Einheit gehandhabt,
installiert und angeschlossen wird. Diese Anleitung informiert
dariiber, wie die Einheit korrekt gewartet wird, und sie gibt
Hilfestellung, falls es Probleme geben sollte.

1.2 Bedeutung der Warnhinweise und
Symbole

A GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fuhrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

LeItUNGeN ... 20 Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag
533 Elektrokabel an der Ventilator-Konvektor-Einheit fihren kann.
anschlielen 20
5.3.4  Richtung der elektrischen Verkabelung &ndern .. 21 Aﬁ GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
5.4  Abflussrohr anschlieRen 23 VERBRUHEN
541 Abflussrohran der Einheit anschlieften 23 Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze
5.4.2 Abflussrohr kontrollieren ...................... 23 oder Kalte zu Verbrennungen / Verbriihungen fiihren kann.
6 Inbetrlebnahme“ 23 I
6.1 Probelauf durchfiihren............ 23 4 “ 5
6.2  Checkliste vor INbetriebnahme...............ccoovvvvereereeeeeerrereiseneees 23 Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fuhren kann.
7 Instandhaltung und Wartung 24
74 LURIE FEINIGEN .o eereeeeeeeeee oo eeeeseeee e 24 A VORSICHT
Entsorgung 27 Weist auf eine ) Situation hin, difa zu leichten oder
mittelschweren Korperverletzungen fiihren kann.
Technische Daten 27
9.1 Erforderliche Informationen fiir Ventilator-Konvektoren ............ 27 HINWEIS
9.2 ADMESSUNGEN ...t 27 Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren
9.3 SChAltPIAN.......cviiieieecieeee e 31 kann.
INFORMATION
1 Uber dle DOkumentatlon \é\ilslst auf nitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen
. . Symbole auf der Einheit:
1.1 Informationen zu diesem -
Dokument Symbol Erklarung
Lesen Sie vor der Installation erst die Installations-
Zielgruppe und Betriebsanleitung sowie die
. Verkabelungsinstruktionen.
Autorisierte Monteure -
@ Lesen Sie vor der Durchfiihrung von Wartungs-
und Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.
FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung

Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12

5



2 Uber die Verpackung

Symbol Erklarung

flr Installateure und Benutzer.

[‘I:D-| Weitere Informationen finden Sie in der Referenz

1.3 Allgemeines

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu
betreiben ist, wenden Sie sich an Ihren Handler.

A WARNUNG

Unsachgemales Installieren oder Anbringen des Gerates
oder von Zubehdrteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss,
Leckagen, Brand und weiteren Schaden flhren.
Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder
zugelassene Zubehorteile, optionale Ausristungen und
Ersatzteile.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die
verwendeten Materialien der glltigen Gesetzgebung
entsprechen  (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgeflihrten Anweisungen).

A VORSICHT

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des
Systems angemessene personliche Schutzausristungen
(Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

A WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen
unzuganglich fur andere Personen und insbesondere
Kinder. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

A WARNUNG

Treffen Sie geeignete Mallnahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauch oder Feuer verursachen.

A VORSICHT

= Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder
Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerat steigen oder auf ihm sitzen oder
stehen.

A WARNUNG

Diese Anlage kann von Kindern ab 8 Jahren und von
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mit mangelnden
Kenntnissen und Erfahrungen verwendet werden, wenn
diese beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den
sicheren Gebrauch dieser Anlage erhalten haben und sie
die damit verbundenen Risiken verstanden haben.

Kinder dirfen mit dieser Anlage NICHT spielen.

Die Reinigung und Wartung sollte NICHT durch
unbeaufsichtigte Kinder durchgefiihrt werden.

A VORSICHT

Berihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die
Aluminiumlamellen des Gerats.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

= Achten Sie darauf, dass das System korrekt geerdet
wird.

= Schalten Sie erst die Stromzufuhr ab, bevor Sie
Wartungsarbeiten vornehmen.

= Erst die Abdeckung des Schaltkastens installieren,
bevor Sie die Stromversorgung einschalten.

A VORSICHT

= Prifen Sie, ob der Platz der Installation tragfahig genug
ist, um das Gewicht der Einheit zu tragen. Eine
mangelhafte Installation ist gefahrlich. Es kénnen auch
Vibrationen  dadurch  verursacht werden oder
ungewohnliche Betriebsgerausche.

= Achten Sie darauf, dass genltgend Platz fir
Wartungsarbeiten ist.

= Die Einheit NICHT so installieren, dass sie Kontakt mit
der Decke oder einer Wand hat, weil dadurch
Vibrationen entstehen kénnen.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Die Ventilator-Konvektoren NICHT mit feuchten Handen
beriihren. Sonst besteht Stromschlaggefahr.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

Wahrend des Betriebs und unmittelbar danach NICHT die
Wasserrohre oder Teile im Inneren beriihren. Sie konnten
zu heifl oder zu kalt sein. Warten Sie, bis eine normale
Temperatur wieder vorhanden ist. Falls eine Berlhrung
notwendig ist, immer Schutzhandschuhe tragen.

2 Uber die Verpackung

2.1 Ubersicht: Uber die Verpackung

Bitte auf Folgendes achten:

= Das Gerat MUSS bei Anlieferung auf Beschadigungen Uberprift
werden. Jegliche Beschadigungen MUSSEN unverziiglich dem
Schadensbearbeiter der Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerat so nahe wie moglich an den
endgltigen Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des
Transports zu vermeiden.

= Uberlegen Sie sich im Voraus, auf welchem Wege die Einheit am
besten zum Installationsort gebracht werden kann.

2.2 Ventilator-Konvektor auspacken
und handhaben

Verwenden Sie zum Anheben der Einheit eine Schlinge aus
weichem Material oder Schutzplatten zusammen mit einem Seil. So
verhindern Sie, dass die Einheit beschadigt oder auen zerkratzt
wird.

1 Halten Sie die Einheit zum Anheben an der Aufhdngung, ohne
Druck auf andere Bauteile auszuiiben. Dies gilt besonders fiir
die Ablassrohre und Warmedammung.

Installationsanleitung
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3 Uber die Einheit

2.3 Zubehor vom Ventilator-Konvektor
entfernen

1%

a Installationsanleitung

3 Uber die Einheit

3.1 Ubersicht: Uber die Gerate und
Optionen

Dieses Kapitel informiert Giber folgende Punkte:

= Den Ventilator-Konvektor korrekt bestimmen.

3.2 Identifikation

HINWEIS

Achten Sie bei der gleichzeitigen Installation oder Wartung
von mehreren Geraten darauf, die Wartungsblenden der
verschiedenen Modelle NICHT zu vertauschen.

3.21 Typenschild: Ventilator-Konvektor

Wo?

)

»
v

(%

(=)

G/

\\,’
Modellkennung
Beispie: FWEO3DAFN5V3 —L
Code Beschreibung
FW Wasser-Ventilator-Konvektor
E Flex. niedriger statischer Druck (LSP - Low Static
Pressure) ohne Gehause
03 Leistungsklasse: 03=1,5 kW
D GrofRer Modellwechsel (A zu Z)
Kleiner Wechsel
F F: 4-Rohr
T: 2-Rohr
N N: Ohne Ventil

V:3-Wege ON/OFF 230 V Ventil
T:2-Wege ON/OFF 230 V Ventil

5 Hendek Werk

V3 Ventilatormotor / einphasig / 50 Hz / 220~240 V
- Keine Option

L S: Linksseitig Wasser- — linksseitig

Stromanschluss

L: Linksseitig Wasser- — rechtsseitig
Stromanschluss

T: Rechtsseitig Wasser- — rechtsseitig
Stromanschluss

R: Rechtsseitig Wasser- — linksseitig
Stromanschluss

4 Vorbereitung

4.1 Ubersicht: Vorbereitung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie wissen und was Sie tun
mussen, bevor Sie zur Baustelle gehen.

Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:
= Den Ort der Installation vorbereiten

= Wasserleitungen vorbereiten

FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12
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4 Vorbereitung

= Elektrische Verkabelung vorbereiten

4.2 Den Ort der Installation vorbereiten

A WARNUNG

Legen Sie KEINE Gegensténde unter die Ventilatoreinheit,
die nicht nass werden durfen. Andernfalls kann
Kondenswasser an der Haupteinheit oder den
Wasserleitungen sowie ein verschmutzter Luftfilter oder
verstopfter Abfluss zur Tropfenbildung fihren, sodass die
betreffenden Gegenstande verschmutzen oder beschadigt
werden.

HINWEIS

e

Wenden Sie sich an Ihren Handler, um sicherzustellen,
dass der externe statische Druck der Einheit nicht
Uberschritten wird.

INFORMATION
Der Schalldruckpegel liegt unter 70 dBA.

VORSICHT

Verwenden Sie bei der vertikalen Installation keine
Tragbolzen. Die vertikale Installation muss mit dem daflr
vorgesehenen Einbausatz fir vertikale Installation erfolgen
(ESFHO1D5 ,ESFH02D5 ,ESFHO3D5 ).

INFORMATION

Der Abstand zwischen Decke und Einheit sollte
mindestens 10 mm betragen, der Ansaugabstand
mindestens 150 mm.

> @

Die Einheit darf in nachfolgend aufgefiihrten Rdumen nicht installiert
oder betrieben werden.

= Raume, in denen Mineraldl gelagert wird oder in denen es
Oldampfe oder Olspritzer gibt wie zum Beispiel in Kiichen
(Kunststoffteile kdnnten zersetzt werden).

= Raume mit atzenden Gasen wie Schwefelgas. Kupferleitungen
und geldtete Teile kdnnten korrodieren.

= Orte mit stark salzhaltiger Luft z. B. in Meeresndhe, sowie
Standorte mit starken Spannungsschwankungen (z. B. in
Fabriken). In Fahrzeugen und auf Schiffen.

= An Orten mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische
Wellen abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kénnen das
Steuerungssystem stoéren, was Funktionsstorungen der Anlage
zur Folge haben kann.

= An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase
(Beispiel: Verdunner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher
Kohlenstofffasern oder entziindlicher Staubpartikel Brandgefahr
besteht.

Wahlen Sie einen Installationsort, der die folgenden Bedingungen
erflllt und der den Anforderungen des Kunden entspricht.

Fur Wartungs- und Servicearbeiten sind ausreichend Abstédnde um
die Einheit herum vorhanden. Der Platz um die Einheit herum lasst
eine ausreichende Luftzirkulation und -verteilung zu - siehe
bendtigter Platz fur die Installation.

Horizontale Installation

— e e 7

f @g o 0O © @ — g ﬁ
N = i -
— @@@@ . ] & bs
@ -

C— S o)) 2150
(mm)
Hochboden-Standgerat
210
5 ©
T R
© Q|
O o ® o ® e
. .
(mm)

Boden-Standgerat

Der Platz fur Wartungsarbeiten am vertikal angebrachten Filter muss
wie angegeben berlcksichtigt werden.

2150

t

Die Einheit muss mindestens 22,5 m tGber dem Boden an der Decke (mm)
hangend installiert werden.
Installationsanleitung DAIKIN FWEO03~11D
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4 Vorbereitung

Typ fiir Wandmontage (Ansaugen von unten)

2150

ttt

(mm)

(mm)

4.3 Vorbereiten der Wasserleitungen

Die Einheit wird Uber ihren Wasser-Einlass und ihren Wasser-
Auslass am Wasserkreislauf angeschlossen. Der Wasserkreislauf
muss von einem qualifizierten Installateur angeschlossen werden
und den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Vor Anschlieflen der Wasserleitungen sind die folgenden Punkte zu
Uberprifen:

= Der maximale Wasserdruck betragt 1,6 MPa.
= Die minimale Wassertemperatur betragt 5°C.
= Die maximale Wassertemperatur betragt 90°C.

= Achten Sie darauf, bauseitig nur Komponenten zu installieren, die
dem Wasserdruck und der Temperatur standhalten.

= Sehen Sie Im Wasserkreislauf die notwendigen
Sicherheitsvorrichtungen vor, damit dass der Wasserdruck den
maximal zulassigen Betriebsdruck nie Ubersteigt.

= Sorgen fur einen ordnungsgemafen Abfluss fir das
Druckentlastungsventil, damit kein Wasser zu stromfiihrenden
Teilen gelangen kann.

= Installieren Sie am Gerat Absperrventile, um die routinemafligen
Wartungsarbeiten ohne Entleeren des Systems zu ermdglichen.

= Sehen Sie an allen niedrigen Stellen des Systems Abflusshahne
vor, um fir Wartungszwecke eine vollstandige Entleerung des
Kreislaufs zu ermdglichen.

= Sehen Sie an allen hohen Stellen des Systems Entliftungsventile
vor. Diese sollten sich an leicht zuganglichen Stellen befinden.

@ HINWEIS

Die Einheit darf NUR in einem geschlossenen
Wasserkreislaufsystem betrieben werden. Der Einsatz in
einem offenen  Wasserkreislaufsystem kann  zu
Ubermafiger Korrosion der Wasserleitungen fihren.

4.4 Vorbereiten der Elektroinstallation

441 Verdrahtung vorbereiten

A WARNUNG

Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit
Kupferadern.

= Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige
Verkabelung den dafur glltigen Gesetzen und
Vorschriften entspricht.

= Die gesamte bauseitige Verkabelung MUSS gemaly
dem Elektroschaltplan durchgefiihrt werden, der mit
dem Produkt mitgelieferten wurde.

= Kabel und Kabelbiindel NIEMALS quetschen. Darauf
achten, dass Kabel NIEMALS mit Rohren oder
scharfen Kanten in Berihrung kommen. Darauf achten,
dass auf die Kabelanschliisse kein zusatzlicher Druck
von aufRen ausgeubt wird.

= Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie
das Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr, einen
Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter.
Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen
Sicherungen und Schutzschalter installiert sind.

Installieren Sie immer  einen Fehlerstrom-
Schutzschalter. Bei Missachtung dieser Regeln besteht
Stromschlag- und Brandgefahr.

FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12
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5 Installation

®

HINWEIS

Das in diesem Handbuch beschriebene Gerat kann durch
die Aussendung von Funkwellen elektronische Stérungen
verursachen. Das Gerat entspricht Spezifikationen, die fir
den Schutz gegen solche Art von Interferenzen fir
angemessen gelten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass
bei besonderen Installationsszenarien keinerlei Stérung
auftreten kann.

Darum wird empfohlen, bei der Installation des Gerates
und der Verlegung von Kabeln darauf zu achten, dass zu
Stereoanlagen, PCs usw. ein hinreichender Abstand
besteht.

WARNUNG

Samtliche bauseitigen Verkabelungen und Bauteile
MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden, und sie MUSSEN den geltenden Vorschriften und
Gesetzen entsprechen.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A

WARNUNG

Bei der festen Verkabelung MUSS ein Hauptschalter oder
ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei
dem beim Ausschalten alle Pole getrennt werden. Die
Installation muss den geltenden gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

Elektrische Eigenschaften

FWE-D
Phase 1Ph
Frequenz 50 Hz
Spannungsbereich 220~240 V
Spannungstoleranz +10%
Maximaler Betriebsstrom 0,46 A
Uberstromsicherung 5A
Fehlerstrom-Schutzschalter Muss den geltenden gesetzlichen

Vorschriften entsprechen

Spezifikationen zur bauseitigen

Verkabelung

5

5.1

Installation

Den Ventilator-Konvektor
montieren

@ HINWEIS

Verwenden Sie beim Verbinden der Rohrleitungen KEINE
Ubermafige Kraft. Eine Verformung der Rohrleitungen
kann zur Fehlfunktion der Einheit flhren. Ziehen Sie alle
Schrauben mit einem Anzugsmoment von 3 Nem an.

5.1.1

-

Horizontale Installation

t

10s| (mm)

Erstellen Sie an geeigneter Stelle eine Deckendffnung fiir die

Installation.

Gegebenenfalls muss die abgehangte Deckenkonstruktion
verstarkt werden, um die Decke in Waage zu halten und
Vibrationen zu verhindern. Wenden Sie sich fur nahere
Informationen an Ihr Bauunternehmen.

2 Bringen Sie die Aufhangebolzen an. Verwenden Sie Bolzen der
GroRen W3/8 oder M10. Verwenden Sie bei vorhandenen
Decken Anker, bei neuen Decken hingegen eingelassene

Gewindeeinsatzbuchsen,

eingelassene Anker oder andere

bauseitige Teile, um die Decke zu verstarken, sodass diese das
Gewicht der Einheit tragen kann. Uberpriifen Sie die Punkte,
die verstarkt werden mussen. Passen Sie den Abstand zur
Decke an, bevor Sie fortfahren.

)

[ T - T T T T
! T T T T
S | T T T T
- | | — T T T T
L T T T T T T

(D)

]

T—)

T )
1

Kabel GroBe (mm?) |Lénge
Stromversorgun |HO5VV-U3G@® |GemaR — ¢
gsleitung gesetzlichen d
Vorschriften<
4‘0 s — —— —
Fernbedienungs|Ummanteltes  |0,75~1,25 <500 m@ % e %
-und Kabel, 2-adrig®©
Ubermittlungsve ﬁ gﬁgi?”platte
rdrahtung ¢ Lange Mutter oder Spannschraube
@ ) . . R ) d Tragbolzen
Nur bei Verwendung geschiitzter Leitungskanale. Falls kein e Abgehangte Decke

Schutz vorhanden ist, HO7RN-F verwenden.
® Fiihren Sie die elektrische Verdrahtung durch ein Schutzrohr, um

sie gegen aullere Beschadigungen zu schiitzen.

© Verwenden Sie flr die Fernbedienung doppelt isoliertes Kabel
(Ummantelungsdicke: 21 mm), oder fiihren Sie die Kabel durch
die Wand oder das Schutzrohr, sodass der Anwender nicht damit

in Kontakt kommen kann.

@ Diese Lange ist die maximal zulassige Lange in einem System

mit Gruppenregelung.

3 Installieren Sie die Einheit provisorisch.

Befestigen Sie den Aufhangebiigel am Tragbolzen. Die
Einheit sicher befestigen.

Installationsanleitung
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5 Installation

Boden steht. Falls die Einheit umfallen kdnnte, befestigen Sie sie am
Boden mithilfe von Schrauben an den Léchern der Montagesockel.

1 Die Aufhanger (a) mit Schrauben (b) von der Einheit
demontieren.

25

Mutter (bauseitig zu liefern)
Unterlegscheibe (bauseitig zu liefern)
Aufhangebigel

Mutter (bauseitig zu liefern)

0T

4 Die Einheit so ausrichten, dass sie in der korrekten Position fir
die Installation ist.

nialala

2 Die hoch stehenden Montagesockel (d) mit Schrauben (c) (in
1/100 . )
: Erweiterungsbausatz) anbringen.

5 Uberpriifen Sie, dass die Einheit waagerecht ausgerichtet ist.

Die Einheit NICHT geneigt installieren. Wenn die Einheit
gegen die FlieRrichtung des Kondenswassers geneigt ist (falls
die Abflussrohrseite hoher ist), kann Wasser austreten.

An allen 4 Ecken mit einer Wasserwaage oder einem
wassergeflllten transparenten Schlauch prifen, dass die
Einheit waagerecht ausgerichtet ist.

3 Die Einheit so ausrichten, dass sie in der korrekten Position fir
die Installation ist.

a Plastikschlauch
b Wasserwaage

5.1.2 Vertikale Installation

@ HINWEIS

Fir die vertikale Installation der Einheit sollte der
Erweiterungsbausatz  (ESFHO1D5 , ESFH02D5 ,
ESFHO03D5) von einem Handler vor Ort beschafft werden.

Hochboden-Standgerat Typ (ESFH03D5)

Bei Installation eines Hochboden—Standgerats bitte die Anleitung
unten befolgen. Installieren die Einheit mittels Montagesockeln auf
dem Boden. Achten Sie darauf, dass die Einheit sicher auf dem

FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung
Ventilator-Konvektoren 1 1
3P443944-5P — 2021.12



5 Installation

[l 1]
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{ 1/100 5

A /

4 Uberpriifen Sie, dass die Einheit waagerecht ausgerichtet ist. 6
Die Einheit NICHT geneigt installieren. Wenn die Einheit gegen
die FlieRrichtung des Kondenswassers geneigt ist (falls die
Abflussrohrseite hoher ist), kann Wasser austreten. An allen 4
Ecken mit einer Wasserwaage (a) oder einem wassergeflllten,
transparenten Schlauch (b) priifen, dass die Einheit waagerecht
ausgerichtet ist.

Hochboden-Standgerat Typ (ESFH01D5)

Bei Installation eines Hochboden-Standgerats bitte die Anleitung
unten befolgen.

1 Den Luftfilter entfernen.

2 Die Wartungsblende (c) und den Luftfilter (a) von der Einheit
abnehmen.

In den leeren Bereich zwischen Seitenblende und unteren
Flanschen die Gummiunterlage (b) (im Erweiterungsbausatz)
einsetzen.

Die zuvor entfernte Wartungsblende (c) an der Unterseite
wieder anbringen.

Mit den 4 Schrauben (e) aus dem Erweiterungsbausatz 2
Montagesockel (d) des Erweiterungsbausatz fir vertikale
Installation an der Wartungsblende anbringen.

Den Luftfilter (a) an der Filterfihrung der Wartungsblende
wieder anbringen.

Damit ist die Einheit flir die vertikale Installation vorbereitet.

DAIKIN

Installationsanleitung
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5 Installation
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10 Uberpriifen Sie, ob die Einheit waagerecht ausgerichtet ist.

Die Einheit NICHT geneigt installieren. Wenn die Einheit gegen die
FlieRrichtung des Kondenswassers geneigt ist (falls die
Abflussrohrseite hoher ist), kann Wasser austreten.

e
of A\, An allen vier Ecken mit einer Wasserwaage (a) oder einem
O 2 wassergefillten, transparenten Schlauch (b) priifen, dass die Einheit
A waagerecht ausgerichtet ist.

SO
SO
1Y

8 Installieren Sie die Einheit mittels Montagesockeln (d) auf dem
Boden. Achten Sie darauf, dass die Einheit sicher auf dem
Boden steht. Falls die Einheit umfallen kénnte, befestigen Sie
sie am Boden mithilfe von Schrauben (f) an den Lochern der
Montagesockel.

@[ (0]
ﬁ”

513 Typ fur Wandmontage
Fir Wandmontage (ESFH02D5)

@ HINWEIS

Beim Gerat fur Wandmontage kann der Filter benutzt
werden fir Ansaugen von unten oder von vorne.

Bei Wandmontage bitte die Installationshinweise unten befolgen.

1 In die Wand die Lécher bohren gemaR den in der Tabelle unten
angegeben Abmessungen.

f Schraube (bauseitig zu liefern)

9 Die Einheit so ausrichten, dass sie in der korrekten Position fiir
die Installation ist.

FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung
Ventilator-Konvektoren 1 3
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5 Installation

Modell a (mm) b (mm) c (mm)
FWE03~05D 485 50 710
FWEO06D 910
FWEQ7~11D 1110

2 Mit den Dubeln (a) und Schrauben (b) die Aufhangeblgel an
der Wand befestigen.

(=)

@

J b
o|f
b
P
b
b

3 Die Einheit an die Aufhangebligel hangen und dabei darauf
achten, dass die Aufhangebuigel ordnungsgemaR sitzen - siehe
Abbildung unten.

4 Die Einheit NICHT geneigt installieren. Wenn die Einheit gegen
die FlieRrichtung des Kondenswassers geneigt ist (falls die
Abflussrohrseite héher ist), kann Wasser austreten.

5 Mit einer Wasserwaage (a) oder einem wassergefillten
transparenten Schlauch (b) priifen, dass die Einheit waagerecht
ausgerichtet ist.

Installationsanleitung DAIKIN FWE03~11D
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5 Installation
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5.2 AnschlieBen der Wasserleitungen

@ HINWEIS

Verwenden Sie beim Verbinden der Rohrleitungen KEINE
UbermaRige Kraft. Das konnte die Rohrleitungen
verformen. Eine Verformung der Rohrleitungen kann zur
Fehlfunktion der Einheit fiihren.

A VORSICHT

Zur Regelung des Wasserkreislaufs in der Einheit sollten
stets Ventile genutzt werden. Die Ventile sollte vom Typ
NC (Schliel3er) sein, sodass sie geschlossen sind, wenn
die Einheit nicht in Betrieb sind. Hierdurch wird die Bildung
von Kondenswasser vermieden.

5.21 So schlieBen Sie die Wasserleitungen an

1 Verbinden Sie die einlauf- und auslaufseitigen
Wasseranschliisse des Ventilator-Konvektors mit  den a  Anschlussrohr

Wasserleitungen.

5.2.2 Wasserkreislauf befiillen
1 Offnen Sie die Abdeckkappe.

2 Dricken Sie das Druckentlastungsventil ein, um die Luft aus
dem Wasserkreislauf zu entfernen.

Schlielen Sie die Kappe.

AnschlieBend muss eventuell nachtraglich Wasser nachgefullt
werden (jedoch niemals Uber das Entliftungsventil).

a
b
/ c
a Kaltwasser-Einlass (3/4" weiblich BSP)
b Kaltwasser-Auslass (3/4" weiblich BSP)
¢ Heizwasser-Einlass (3/4" weiblich BSP)
d Heizwasser-Auslass (3/4" weiblich BSP)
e Abflussrohr-Anschluss (@17 mm mannlich kein Gewinde)
f Entliftungsventil a Entliftung
Bemerkung: Verwenden Sie bei direktem Anschluss der Einheit ein 2 E;‘;;)kee”“asmngsve”t”
3/4"-Rohr mit AuRengewinde BSP.
2 Der gesamte Wasserkreislauf muss einschlieRlich aller
Rohrleitungen warmegedammt werden, um Kondensatbildung
und eine Verringerung der Leistung zu verhindern.
FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung
Ventilator-Konvektoren 1 5
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5 Installation

®

HINWEIS

= Wenn sich Luft im Wasserkreislauf befindet, kann das
den Betrieb beeintrachtigen. Wahrend der Beflllu8ng
ist es evtl. nicht moglich, die gesamte Luft aus dem
Kreislauf zu entfernen. Wahrend der ersten
Betriebsstunden des Systems wird die verbliebene Luft
durch die automatischen Entliftungsventile
abgelassen. Dann muss eventuell nachtraglich Wasser
nachgefiillt werden.

= Um das System zu entleeren, benutzen Sie die
entsprechende Funktion, die unter
"6 Inbetriebnahme" [» 23] beschrieben ist.

Modell Erweiterungsbau | K, Wert (m*h) Max. Stromversorgung
satz Betriebsdruck PN des
(bar) Ventilantriebs
2-Rohr/2-Wege |E2V2VNO1V3WA 2,8 16 1Ph230V,
4-Rohr/ 2-Wege | E2VAVNOTV3WA 50~60 Hz NC

(Normalerweise

geschlossen.)

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-
Richtlinie 2020/2184 entspricht.

5.2.3

Installation des Ventil-Zusatzes

HINWEIS

Die Verkabelung anhand des Schaltplans des Fernreglers
durchfihren.

INFORMATION

Die Abbildungen unten zeigen 4-Rohr-Modelle. 2-Rohr-
Modelle werden auf dieselbe Weise angeschlossen.

2-Wege EIN/AUS Ventil-Kit

@

HINWEIS

Falls bei vertikaler Position das 2-Wege-Ventil benutzt
wird, muss die Position des Ventilantriebs (a) wie unten
gezeigt angepasst werden.

‘ 205 mm

1 Das Ende des Wasserrohrs (a) mit Teflonband (bauseitig zu
liefern) umwickeln und das Rohr an der Wasserzulaufleitung
anschlieflen.

2 Den Korpus des 2-Wege-Ventils (b) am Wasserrohr (a)
anschlielRen.

3 Den Ventilantrieb (c) mit dem Ventilkérper verbinden.

Installationsanleitung
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5 Installation

4 Die Thermoisolierung (d) aus dem Bausatz herumwickeln, um
Kondensation und Warmeverlust zu verhindern.

5 Das Kit ist bereit fiir Hauptrohr-Verbindungen. Die Gewinde (e)
an den Hauptrohren des Ventilkérpers entsprechen DN20. Da
kein Anschluss an den Wasserablaufleitungen durchgefihrt
worden ist, sind Gewinde fiir Wasserablauf 3/4" weiblich BSP.

FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung
Ventilator-Konvektoren 1 7
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5 Installation

3-Wege EIN/AUS Ventil-Kit

@ HINWEIS

Der Ventilantrieb (a) des 3-Wege-Ventils Uberragt um
5 mm die obere Abdeckung (b) der Einheit (bei vertikaler
und bei horizontaler Installation). Bei der Vorbereitung des

Installationsortes sollte dieser

werden.

Unterschied beachtet

]

Modell Erweiterungsbau | K, Wert (m%h) Max. Stromversorgung
satz (Umsteller / Betriebsdruck PN des
Mischen) (bar) Ventilantriebs
2-Rohr / 3-Wege | E3V2VN02V3WA 28/25 16 1Ph 230V,
4-Rohr / 3-Wege | E3VAVNO2V3WA 50-60 Hz NC

(Normalerweise

geschlossen.)

1 Das Ende der Wasserrohre (a) mit Teflonband (bauseitig zu

2 Den Korpus des 3-Wege-Ventils (b) an den Wasserrohren (a)
anschliel3en.

3 Den Ventilantrieb (c) mit dem Ventilkérper verbinden.

liefern) umwickeln und an der Wasserzulauf- und
Wasserablaufleitung anschlielRen.
Installationsanleitung DAIKIN
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5 Installation

T

3-Wege Proportional Ventil-Kit
Modell Proportional Ventil-Kit K, Wert | Stromversorg | Stellsignal
4 Die Thermoisolierung (d) aus dem Bausatz herumwickeln, um 2-Rohr 3-Rohr (m/h) ung des
. . . Ventilantriebs
Kondensation und Warmeverlust zu verhindern.
FWE03~05D |E4V2PNO4V3DA |E4V4PN04V3DA 04 24V AC (+10 | 0-10V (2-10)
FWE06~08D | E4V2PNOBV3DA |E4V4PNOGV3DA 0,63 tgg/;(f:/:z) [R=200 k0
FWE10~11D |E4V2PN10V3DA |E4V4PN10V3DA 1

1 Das Ende des Rohrstutzens (c) und des Wasserrohres (d) mit
Teflonband (bauseitig zu liefern) umwickeln und dann an der
Wasserzulauf- und Wasserablaufleitung anschlieBen. Dann das
Verbindungsrohr (a) anschlieBen, dabei zwischen Rohr und
Rohrstutzen (c) eine Dichtung (b) einsetzen.

5 Das Kit ist bereit fiir Hauptrohr-Verbindungen. Die Gewinde (e)
an den Hauptrohren des Ventilkérpers entsprechen DN20.

2 Den Korpus des Proportional-Ventils (e) anschlielen, dabei
eine Dichtung (b) dazwischen einsetzen.

FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung
Ventilator-Konvektoren

3P443944-5P —2021.12 1 9



5 Installation

4 Die Thermoisolierung (g) aus dem Bausatz herumwickeln, um
Kondensation und Warmeverlust zu verhindern.

5 Das Kit ist bereit flir Hauptrohr-Verbindungen. Die Gewinde (h)
an den Hauptrohren des Ventilkérpers entsprechen DN15.

5.3 AnschlieBen der Kabel

5.3.1 Uber das AnschlieRen der elektrischen
Leitungen

Typischer Ablauf

Der Anschluss der elektrischen Leitungen erfolgt in der Regel in

diesen Phasen:

1 Uberzeugen Sie sich, dass das Stromversorgungssystem den
elektrischen Spezifikationen der Einheiten entspricht.

2  Elektrokabel an Ventilator-Konvektor-Einheit anschlief3en.

3 Die Richtung der elektrischen Verkabelung andern (sofern
relevant).

5.3.2 Richtlinien zum AnschlieBen der
elektrischen Leitungen

Gehen Sie beim AnschlieBen von Kabeln desselben Durchmessers
entsprechend der Abbildung vor.
VN
@

10 =
X

O X

Beachten Sie beim AnschlieBen von Kabeln die unten stehenden
Hinweise.

= Die an Stromversorgungs-Anschlussklemmen angeschlossenen
Kabel MUSSEN denselben Durchmesser haben. Lose Anschliisse
kénnen eine Uberhitzung verursachen.

= Die am Erdungsanschluss angeschlossenen Kabel MUSSEN
denselben Durchmesser haben. Durch lockere Anschlisse wird
die Schutzwirkung beeintrachtigt.

= Verwenden Sie das spezifizierte Stromkabel. (Siehe
"Spezifikationen zur bauseitigen Verkabelung" [» 10]). Verbinden
Sie das Kabel sicher an der Anschlussklemme. Verwenden Sie
das korrekte Anzugsdrehmoment (N+m).

= Anzugsmoment bei
1,44~1,88 Nem.

= Achten Sie auf eine saubere Verkabelung, um andere Bauteile
NICHT zu behindern und damit die Klemmleisten-Abdeckung nicht
aufspringt. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung richtig schlief3t.
Fehlerhafte ~ Anschliisse  kénnen zu  Uberhitzung  und
schlimmstenfalls zu Stromschlag oder Feuer fiihren.

Stromversorgungs-Klemmleiste:

5.3.3 Elektrokabel an der Ventilator-Konvektor-
Einheit anschlieRen

Siehe Elektroschaltplan-Aufkleber auf der Abdeckung der
Klemmleiste.

Installationsanleitung
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5 Installation

@ HINWEIS

= Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im
Lieferumfang der Einheit enthalten, befindet sich auf
der Abdeckung der Klemmleiste).

= Achten Sie darauf, dass die ordnungsgemafe
Anbringung der Klemmleisten-Abdeckung NICHT durch
Kabel behindert wird.

1 Die Klemmleisten-Abdeckung von der Einheit entfernen.

]

2 Die bauseitige Verkabelung durch das Gummi der
Klemmleisten-Abdeckung (c) einflihren.

3 Die Fernregler- und Stromversorgungskabel an der
Anschlussleiste anschlief3en.

) ® ® ]
) _
' i ® | ©
” o LU
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4 Die Klemmleisten-Abdeckung der Einheit wieder anbringen.

5.34 Richtung der elektrischen Verkabelung
andern

HINWEIS

Die Richtung der elektrischen Verkabelung kann bauseitig
geandert werden.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass Sie keine Kabel einklemmen,
wenn Sie den Schaltkasten-Deckel anbringen.

1 Klemmleisten-Abdeckung, Klemmleiste, Kabelhalter,

Erdungskabel und Ventilatormotorkabel entfernen.

Klemmleisten-Abdeckung
Schaltplan-Aufkleber
Stromversorgungskabel
Klemmleiste
Erdungskabel
Kabelhalter

-0 Q0T Q

2 Das Ventilatormotorkabel von den Kabelhaltern I6sen.

FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12
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5 Installation

4 Die Kabel an der Trennplatte befestigen. Daran denken, die
nicht genutzten langen Kabel mit einer Kabelklemme fest an
der neuen Position zu fixieren.

a Ventilatormotorkabel

3 Die Richtung der Ventilatormotorkabels wechseln.

6 Die Fernregler- und Stromversorgungskabel an der Klemmleiste
anschlief3en.

Ié-)jl - - @

e ———
Ir T = T T

7 Die Klemmleisten-Abdeckung anbringen und das
Stromversorgungskabel mit dem Kabelhalter befestigen.

Installationsanleitung DAIKIN FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
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6 Inbetriebnahme

1 Lassen Sie dazu ca. 1 | Wasser langsam in die
Luftauslasséffnung laufen.

54 Abflussrohr anschlieBRen

5.41 Abflussrohr an der Einheit anschlieRen

Horizontale Installation a Kunststoff-Wasserflasche

b  Abflussstutzen
‘L E 7 a

(

]

Luftauslass
Tragbare Pumpe
Behalter
Abflussstutzen

Q0T o

Vertikale Installation

2 Prifen Sie den Kondensat-Abfluss durch Beobachten des
Ablaufstutzens.

HD(E)
—Eﬂ@

a -
6 Inbetriebnahme
. . . o Bitte stellen Sie dem Kunden die Eco-Auslegungswerte geman
b (EU)2016/2281 zur Verfiigung. Weitere Daten finden Sie in der
Referenz fir Installateure oder auf der Website Daikin.
HINWEIS
IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder
Drucksensoren / Druckschalter betreiben. SONST kdnnte
@n n@ der Verdichter durchbrennen.
0
i
6.1 Probelauf durchfiihren
Der Techniker ist verpflichtet, nach der Installation den korrekten
‘ : : : Betrieb zu prifen. Wenden Sie sich bei einem Problem mit der
Einheit an Ihren ortlichen Handler.
@ HINWEIS
Den Probelauf NICHT unterbrechen.
Verlegen Sie die Leitungen so kurz wie mdéglich und mit einem . .
Geféalle von mindestens 1/100, so dass sich keine Luft im Rohr 6.2 Checkliste vor Inbetriebnahme
sammeln kann. 1 Uberpriifen Sie die unten aufgefilhrten Punkte, nachdem die

Einheit installiert worden ist.

5.4.2 Abflussrohr kontrollieren Die Einheit schlieen.

Uberpriifen Sie nach der Montage des Abflussrohrs, ob das 3 Die Einheit einschalten.
Kondensat gleichmaRig abflief3t.

FWE03~11D DAIKIN Installationsanleitung
Ventilator-Konvektoren 23
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7 Instandhaltung und Wartung

]

Installation

Uberpriifen Sie, dass das Gerét gut verankert steht, damit
nach dem Einschalten keine  ungewodhnlichen
Betriebsgerausche oder Vibrationen auftreten.

Abfluss
Darauf achten, dass Kondenswasser reibungslos ablauft.

Mogliche Folge: Kondensierendes Wasser konnte
tropfen.

Versorgungsspannung

Uberprifen Sie die vorliegende Netzspannung anhand
des entsprechenden Schildes im Zahlerkasten. Die
Spannung MUSS mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung lbereinstimmen.

Erdung

Vergewissern Sie sich, dass die Erdungsleitungen
ordnungsgemaf angeschlossen und die
Erdungsklemmen festgezogen sind.

Sicherungen, Schutzschalter und
Schutzeinrichtungen

Uberpriifen Sie, dass GroRe und Ausfiihrung der
Sicherungen,  Hauptschalter oder der bauseitig
installierten Schutzeinrichtungen in Grée und Typ den
Angaben in Kapitel "4.4 Elektrische Verkabelung
vorbereiten" [» 9] entsprechen. Achten Sie aullerdem
darauf, dass keine Sicherung und keine Schutzeinrichtung
Uberbriickt wurde.

Innenverkabelung

Uberpriifen Sie per Sichtkontrolle, ob es im
Elektroschaltkasten und innerhalb der Einheit lose
Anschlisse oder beschadigte elektrische Bauteile gibt.

Beschéadigte Teile

Uberpriifen Sie die Einheit innen auf beschadigte Teile
oder zusammengedruckte Rohrleitungen.

L]

Lufteinlass und Luftauslass

Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und Luftauslass
der Einheit NICHT durch Papier, Pappe oder andere
Materialien verstopft sind.

Es ist die richtige Rohrgrof3e installiert und die Rohre sind
ordnungsgemal isoliert.

Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des
Innengerats.

Die Absperrventile sind ordnungsgemaR installiert und
vollstandig gedffnet.

HENEEEEE NN

Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemaf} den
Angaben in der verfligbaren Dokumentation und geman
den geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgefiihrt:

= Zwischen dem Netz-Verteilerschrank und der
Inneneinheit

= Zwischen der Inneneinheit und den Ventilen (sofern
vorhanden)

= Zwischen der Inneneinheit und dem Raumthermostat

Instandhaltung und Wartung

HINWEIS

Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten

Installateur oder Service-Mitarbeiter durchgeflihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu
warten. Gesetzliche Vorschriften kdnnen aber kiirzere

Wartungsintervalle fordern.

71 Luftfilter reinigen

Wann

= Alle 6 Monate reinigen. Ist die Luft im Raum extrem belastet, sollte
der Luftfilter haufiger gereinigt werden.

= Wenn der angesammelte Schmutz nicht mehr restlos entfernt
werden kann, muss der Luftfilter durch ein Original-Ersatzteil
ersetzt werden.

Wie
1 Schalten Sie die Stromzufuhr ab.

2 Der Filter kann an diesem Produkt an 1 von 2 Positionen
eingebaut werden (seitlich und von unten). Schieben Sie den
Filter wie unten abgebildet heraus.

Horizontale Installation

Den Luftfilter herausschieben.

Installationsanleitung
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7 Instandhaltung und Wartung
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Driicken Sie auf die Laschen des Luftfilters und ziehen Sie sie
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7 Instandhaltung und Wartung

3 Verwenden Sie einen Staubsauger oder reinigen Sie den
Luftfilter mit Wasser. Verwenden Sie bei stark verschmutztem
Luftfilter eine weiche Birste und ein neutrales Reinigungsmittel.

4 Setzen Sie den Luftfilter wieder zurlick an seine urspruingliche
Position.

Installationsanleitung DAIKIN FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
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8 Entsorgung

8 Entsorgung

= Einheiten sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

154

Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte NICHT
zusammen mit unsortiertem Hausmull entsorgt werden durfen.
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander
zu nehmen. Die Demontage des Systems sowie die Handhabung
von Kaltemittel, Ol und weiteren Teilen MUSS von einem
autorisierten  Monteur in Ubereinstimmung  mit  den
entsprechenden Vorschriften erfolgen.

Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die
auf Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist. Indem Sie dieses Produkt einer korrekten
Entsorgung zuflihren, tragen Sie dazu bei, dass fir die Umwelt
und fir die Gesundheit von Menschen keine negativen
Auswirkungen entstehen. Fur weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Installateur oder an die zustandige Behdrde vor

Ort.
HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung
spezialisiert ist.

Verwenden Sie zum Loésen der Schrauben ein geeignetes
Werkzeug. Das Produkt kann wie unten abgebildet zerlegt werden.

FWE-D Recyclingliste

Werkstoffe Position

Verzinktes Stahlblech 5,9, 13, 14, 16, 20, 23, 25, 26

Verzinktes Stahlblech + 6,7,11,12,15,19

FWE-D Recyclingliste

Werkstoffe Position

[N

Elektrische Teile (Ventilatormotor
+ Kondensator)

Aluminium (Kihlrippe) + Kupfer |10
(Rohr) + verzinktes Stahlblech
(Platte) + Messing

Kunststoff 2,18, 8, 22,27

Kunststoff + Metall 3,17, 24

Kunststoff (Rahmen) + Kunststoff |4

(Gitter)

Schaumstoff
Schaumstoff 21
9 Technische Daten

= Ein Teil der jlungsten technischen Daten ist verfugbar auf der
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der volistindige Satz der jiungsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich).

9.1 Erforderliche Informationen fiir
Ventilator-Konvektoren

Gehen Sie wie folgt vor, um an die Daten fiir die Einheit mit dem
Energiezeichen — Lot 21 zu gelangen sowie Daten zu Innen-Aufien-
Kombinationen.

1 Besuchen Sie die Webseite:

energylabel.daikin.eu/

folgende https://

2 Um fortzufahren, wahlen Sie:

= "Continue to Europe" (Weiter nach Europa), um zur
internationalen Website zu gelangen.

= "Other country" (Anderes Land), um zu einer
landerspezifischen Website zu gelangen.

Ergebnis: Sie werden zur  Website
efficiency" (Saisonale Wirtschaftlichkeit) geleitet.

"Seasonal

3 Kilicken Sie unter "Eco Design — Ener LOT 21" auf "Generate
your data" (Generieren Sie lhre Daten).

Ergebnis: Sie werden zur  Website "Seasonal
efficiency" (Saisonale Wirtschaftlichkeit (LOT 21)) geleitet.

4 Folgen Sie der Anleitung auf der Website, um die richtige
Einheit auszuwahlen.

Ergebnis: Nach Auswahl der Einheit kann ein LOT 21-Datenblatt als
PDF- oder HTML-Datei angezeigt werden.

INFORMATION

Auf der betreffenden Webseite konnen Sie auch andere
Dokumente (z. B. Handbiicher, ...) einsehen.

9.2 Abmessungen

Horizontale Ansicht

FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12
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9 Technische Daten

525

485

460

400

76

126

185
172
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4] (mm)
Einheit: mm A B C D
FWEO03~05D 719 757 799 909
FWEO06D 919 957 999 1109
FWEOQO7~11D 1119 1157 1199 1309

Vertikale Ansicht
Hochboden-Standgerat

220

7M1
561
501
418
404

79
112
129
175
2062 (mm)

a Bei einem Hochboden-Standgerat-Kit (ESFHO3D5 )
benutzen

Standgerat-Ausblick

Installationsanleitung
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9 Technische Daten
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a Bei einem Hochboden-Standgerat-Kit (ESFHO1D5 )
benutzen
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Einheit: mm A B (o3 D
FWE03~05D 719 757 747 909
FWE06 919 957 947 1109
FWEO07~11D 1119 1157 1147 1309

Zusatzliche Ablaufwanne (ESFD01D6)

A VORSICHT

Bringen Sie nach Montage der zusatzlichen Ablaufwanne
den Gummiring am Ablaufstutzen an. Andernfalls kann
Kondenswasser an der Haupteinheit oder den
Wasserleitungen sowie ein verschmutzter Luftfilter oder
verstopfter Abfluss zur Tropfenbildung flihren, sodass die
betreffenden Gegenstande verschmutzen oder beschadigt
werden.

Horizontale Installation

a Zusatzliche Ablaufwanne
b  Ablaufstutzen-Gummiring
¢ Abflussstutzen

FWEO03~11D

Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12
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9 Technische Daten

Vertikale Installation b  Ablaufstutzen-Gummiring
¢ Abflussstutzen

SN

a Zusatzliche Ablaufwanne

Installationsanleitung DAIKIN FWE03~11D
Ventilator-Konvektoren
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9 Technische Daten

9.3 Schaltplan

An Klemme

Englisch Ubersetzung
4 Verbindung
X1M Hauptklemme
——————— Bauseitig zu liefern
D Schutzerde
<+ Erde

NN Bauseitige Verkabelung

Ventilatormotorkabel

WHT Weil}

GRN Griin

RED Rot

ORG Orange

BRN Braun

YLW Gelb

BLU Blau

GRN/YLW Griin/gelb

C1 Kondensator

F1U Sicherung

X1M Anschlussleiste

M Ventilatormotor
FWE03~11D DAIKIN

Ventilator-Konvektoren
3P443944-5P — 2021.12
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