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Kompakte wassergekuhlte Kaltwassererzeuger

Installationsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS Seite
EINIEItUNG o 1
Technische Daten .
Elektrische Daten ............
Zubehérteile und Merkmale.............cccooeiiiiiiiiin s 1
Betriebsbereich ... 2
Hauptbestandteile ... 2
Auswahl des standortes ..o 2
Inspektion und Handhabung der Einheit .2
Auspacken und Aufstellen der Einheit..........ccooceeiiiieiiiicieec, 2
Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kaltemittels... 2
Uberpriifen des Wasserkreislaufs ............ccocoevoveeevececeereeeereseceeenes 2
Anforderungen an die Wasserqualitat .............cccccoovrviiiniiiiiicinne 3
Anschlu3 des Wasserkreislaufs .............cccccoe... .3
Fullmenge, DurchfluB und Qualitét des Wassers..........cccccoovercveeenene 3
Isolierung der Rohrleitungen ... 3
Bauseitige Verdrahtung ..o 3
Schaltkasten (ECB*MUAW) installieren............cccccoooiiiiiiiiiniiiccie e 3

Tabelle der Teile .........ccecvvieceiiiicice
Anweisungen zu Stromkreis und Kabel
AnschluB3 der Stromversorgung des wassergekihlten

KaltwasSererzeUgers ...........ccooviiiriiiiiiii s 4
Hinsichtlich der Eigenschaften des 6ffentlichen Netzanschlusses ist zu
DEACKTEN ... 4
Verbindungskabel .............cccoiviiiiiiiiii 4
Vor der Inbetriebnahme............cccoooiiiiiiiiiii e 4
Weitere VOrgenenSWEISEe ..........ccovuiiiiiiiieiiee e 5

Vielen Dank, daB Sie sich fiir diese Daikin-Klimaanlage entschieden haben.

A LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG VOR DER

INBETRIEBNAHME DES GERATS SORGFALTIG DURCH.

WERFEN SIE SIE NICHT WEG. BEWAHREN SIE SIE AUF,

SO DASS SIE AUCH SPATER NOCH DARIN
NACHSCHLAGEN KONNEN.

UNSACHGEMASSE INSTALLATION ODER BEFESTIGUNG
DER AUSRUSTUNG ODER DER ZUBEHORTEILE KANN zZU
ELEKTRISCHEM SCHLAG, KURZSCHLUSS, AUSLAUFEN
VON FLUSSIGKEIT, BRAND ODER ANDEREN SCHADEN
DER AUSRUSTUNG FUHREN. VERWENDEN SIE NUR
ZUBEHORTEILE VON DAIKIN, DIE SPEZIELL FUR DEN
EINSATZ MIT DER AUSRUSTUNG ENTWICKELT WURDEN,
UND LASSEN SIE SIE VON EINEM FACHMANN
INSTALLIEREN.

SOLLTEN FRAGEN ZUM INSTALLATIONSVERFAHREN
ODER ZUM EINSATZ AUFTRETEN, WENDEN SIE SICH
BITTE AN IHREN DAIKIN-HANDLER. VON IHM ERHALTEN
SIE DIE NOTWENDIGEN RATSCHLAGE  UND
INFORMATIONEN.

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das
Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich
um Ubersetzungen des Originals.

EINLEITUNG

Die kompakten wassergekihlten Kaltwassererzeuger Daikin
EWWP-KA sind fir Innenanwendungen im Bereich Kiihlung und/oder
Heizung konstruiert. Die Geréte sind in 11 StandardgroBen erhéltlich
und verfligen Uber eine Nenn-Kuhlleistung zwischen 86-195 kW.

Die Gerate der Baureihe EWWP lassen sich mit Verdampfereinheiten
oder Luftbehandlungsgerdten von Daikin zur Klimatisierung
verwenden. Sie kénnen zudem zur Versorgung mit Kiuhlwasser zur
Verfahrenskiihlung eingesetzt werden.

Diese Anleitung beschreibt die Vorgehensweise beim Auspacken,
Installieren und AnschlieBen der EWWP-Geréte.

Technische Daten("

Hp= Einheit + schaltkasten
32 Hp 2x EWWP045KAW1M ECB2MUAW
36 Hp 1x EWWPO045KAW1M + 1x EWWPO055KAW1M ECB2MUAW
40 Hp 2x EWWP055KAW1M ECB2MUAW
44 Hp 1x EWWP055KAW1M + 1x EWWP065KAW1M ECB2MUAW
48 Hp 2x EWWP065KAW1M ECB2MUAW
52 Hp 2x EWWP045KAW1M + 1x EWWP055KAW1M ECB3MUAW
56 Hp 1x EWWP045KAW1M + 2x EWWP055KAW1M ECB3MUAW
60 Hp 3x EWWPO55KAW1M ECB3MUAW
64 Hp 2x EWWP055KAW1M + 1x EWWP065KAW1M ECB3MUAW
68 Hp 1x EWWP055KAW1M + 2x EWWP065KAW1M ECB3MUAW
72 Hp 3x EWWPO065KAW1IM ECB3MUAW
Abmessungen HxBxT (mm) 1200x600x1200
Maschinengewicht (kg) 600 620 640 654 668
Anschlisse

. :li;'u:II:'gassereinlaB und — (zoll) 2x FBSP 1,5

 WasserauslaB (zoll) 2x FBSP 1,5
Abmessungen HxBxT (mm) 1800x600x1200
Maschinengewicht (kg) 920 940 960 974 988 1002
Anschlisse

. :Egl:l/'sassereinlaﬁ und — (zoll) 3x FBSP 1,5

 WasserauslaB (zolly 3x FBSP 1,5
Elektrische Daten(")

Hp 32~-72

Starkstromleitung

* Phase 3N~

« Frequenz (Hz) 50

« Spannung () 400

* Spannungstoleranz (%) +10

Zubehérteile und Merkmale(")

Zubehorteile

B Einsatz von Glykol zur Senkung der Temperatur des
Verdampferwassers auf —10°C oder —5°C

B Kit fir schallgedampften Betrieb (bauseitige Installation)

Merkmale

B Spannungsfreie Kontakte
¢ Hauptbetrieb/Pumpenkontakt
e alarm
B Ferneingénge
¢ Fernbedienungsschalter ein/aus
* Fernbediente Umschaltung Kiihlung/Heizung

(1) Die vollstandige Liste der technischen Daten, Optionen und Funktionen ist
der Bedienungsanleitung oder dem technischen Datenbuch zu
entnehmen.
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BETRIEBSBEREICH

LWC Wassertemperatur bei Austritt aus dem Verfllssiger
LWE Wassertemperatur bei Austritt aus dem Verdampfer
a Glykol
b Wasser

[ — Standardbetriebsbereich

HAUPTBESTANDTEILE (siche das der Einheit beiliegende
Schaubild)

Verdichter

Verdampfer

Verflussiger

Schaltkasten

Kihlwassereinla3

KihlwasserauslaB

Kondenswasserauslaf3

Kondenswassereinlai3

© 0O N O g~ WON =

Wassertemperaturfihler Verdampfereingang

iy
o

Frostschutzfuhler

Y
ry

Temperaturfihler des Verflussigers fur EinlaBwasser

-
N

Regler mit Digitaldisplay

ury
w

Netzeingang

AUSWAHL DES STANDORTES

Die Einheiten missen in Innenrdumen installiert werden. Sie miissen
an einem Standort installiert werden, der den folgenden
Anforderungen entspricht:

1 Das Fundament ist stark genug, um das Gewicht der Einheit zu
tragen, und der Boden ist eben, so daB Vibrationen und
Gerauschbildung vermieden werden.

2 Der Freiraum um die Einheit ist fir Wartungsarbeiten
ausreichend.

3 Eine Brandgefahr aufgrund austretender entziindlicher Gase
besteht nicht.

4 Der Standort der Einheit sollte so gewéahlt werden, daB3 die
durch die Einheit erzeugten Gerdusche keine Ruhestérung
bedeuten.

5 Achten Sie bitte darauf, daB es am Aufstellungsort nicht zu
Wasserschdden kommen kann, wenn Wasser aus der Einheit
austritt.

Das Gerat nicht an einem Ort benutzen, wo sich ein explosives
Gasgemisch in der Luft befinden kénnte.

INSPEKTION UND HANDHABUNG DER EINHEIT

Bei Anlieferung muB die Einheit Gberprift werden. Jede
Beschadigung muB unverziglich der Schadensabteilung des
Spediteurs mitgeteilt werden.

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN DER EINHEIT

1 Laschen trennen und Verpackungsmaterial von der Einheit
entfernen.

2 Die vier Schrauben, mit denen die Einheit an der Palette
befestigt ist, 16sen.

3 Einheit in beiden Richtungen mit Hilfe der zusammen mit dem
Schaltkasten (ECB*MUAW) gelieferten Tragdésen in beiden
Richtungen ausrichten.

4  Zur Befestigung der Einheit auf einem Zementsockel oder —
boden (direkt oder mit Hilfe der StiitzfiBe) sind vier Ankerbolzen
mit M8-Gewinde zu verwenden.

WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH DES
VERWENDETEN KALTEMITTELS

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase, die durch das
Kyoto-Protokoll abgedeckt werden. Lassen Sie Gase nicht in die
Atmosphére ab.

R407C

1652,5

Kéltemitteltyp:
GWP™ Wert:

M gwp = Treibhauspotential

Die Kaltemittelmenge ist am Typenschild der Einheit angegeben.

UBERPRUFEN DES WASSERKREISLAUFS

Zum AnschlieBen an einen Kaltwasserkreislauf und einen Heif3-
wasserkreislauf sind die Einheiten mit Wassereinldssen und
Wasserabflissen ausgestattet. Diese Wasserkreisldufe miissen von
einem qualifizierten Techniker installiert werden und allen
entsprechenden  europaischen und nationalen Vorschriften
entsprechen.

A Die Einheit darf nur in einem geschlossenen Wasser-
system betrieben werden. Der Einsatz in einem offenen
Wasserkreislaufsystem kann zu (berméaBiger Korrosion

der Wasserleitungen fiihren.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie mit der Installation
der Einheit fortfahren:

1 Eine Umwalzpumpe muB3 so installiert werden, daB sie das
Wasser direkt in den Warmeaustauscher leitet.

2 Im WasserabfluBrohr muB3 ein Strémungsschalter angebracht
werden, um zu verhindern, daB die Einheit mit einem zu
niedrigen WasserdurchfluB3 betrieben wird. Fur den elektrischen
AnschluB des Strdmungsschalters ist eine Klemme im
Schaltkasten vorhanden.

3  Es muss ein Drahtsieb (<1 mm) am Pumpenansaug angebracht
werden, um die Pumpe und den Warmetauscher vor
Fremdkdrpern zu schitzen.

4 An allen niedrig gelegenen Stellen des Systems sind
Ablaufhdhne vorzusehen, die bei Wartungsarbeiten oder im
Falle einer Abschaltung eine vollstdndige Entleerung des
Kreislaufs ermdglichen.

5 An allen hohen Punkten des Systems missen
Entliftungshauben angebracht werden, und zwar an allen
Stellen, die zur Wartung leicht zugénglich sind.

EWWP045~065KAW1M + ECB2+3MUAW
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6 Die Einheit sollte mit Absperrventilen ausgerustet werden, damit
die Ublichen Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden kénnen,
ohne daB das System entleert werden muf3.

7 Wir empfehlen, Schwingungsddmpfer an allen an die
Kihleinheit angeschlossenen Wasserleitungen anzubringen, um
eine Belastung der Leitungen und die Ubertragung von
Vibrationen und L&rm zu vermeiden.

FULLMENGE, DURCHFLUB UND QUALITAT DES
WASSERS

Um einen korrekten Betrieb der Einheit zu gewahrleisten, ist eine
Mindestmenge an Wasser im System erforderlich, und der
WasserdurchfluB durch den Verdampfer muB wie in der
untenstehenden Tabelle innerhalb des Betriebsbereichs liegen.

Mindest WasserdurchfluB  Wasserdurchflu
wassermenge () min. max.
ANFORDERUNGEN AN DIE \WASSERQUALITAT 32 Hp 205 123 Umin 493 l/min
36 Hp 268 142 |/min 568 I/min
40 Hp 268 161 I/min 6421/min
Verdampferwasser | Verfliissigerwasser 44 Hp 311 173 I/min 694 I/min
Zirkulie- Zirkulie- - -
rendes rendes Stérung 48 Hp 311 186 I/min 745 |/min
Wasser ZufluB Wasser  ZufluB | bei Abwei- 52 Hp 205 204 I/min 814 I/min
[<20°C] Wasser |[20°C~60°C] Wasser chung 56 Hp 205 292 /min 889 I/min
Zu iiberpriifende Punkte 60 Hp 268 241 I/min 963 I/min
pH bei25°C 6,8~8,0 6,8~8,0 | 7,0~80 7,0~80| A+B 64 Hp 268 254 |/min 1015 I/min
Spezifische ’ 68 Hp 268 267 I/m!n 1066 I/m!n
elektrische MSMl 40 <0 | <3 <30 | A+B 72 Hp 311 280 /min 1118 I/min
Leitfahigkeit beii 25°C
Chloridionen mgCr] <50 <50 <50 <50 A A Der Was.serc.i.ruck dgrf den maximalen Betriebsdruck von
10 bar nicht Ubersteigen.
Sulfationen [mg SO%/1] <50 <50 <50 <50 A
M-Alkalinitt 0 cacogl] <50 50 50 50 B ' ie i i i i
(oH48) Y & < < < < HINWEIS  Bringen Sie im Wasserkreislauf die notwendigen
ol Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewahrleisten
3 CaCoy = ’ : sssigen
IRl <70 <70 <70 <70 daB der Wasserdruck den maximal zuldssigen
Kalkhérte [mg CaCO4l] <50 <50 <50 <50 Betriebsdruck nie Ubersteigt.
Silikaionen [mg SiOA] <30 <30 <30 <30 B

Zu beachtende Punkte

Eisen [mg Fe/l] <1,0 <0,3 <1,0 <0,3 A+B
Kupfer [mg Cu/l] <1,0 <0,1 <1,0 <0,1 A
Svovl [mg 32'/|] nicht nachweisbar A
Ammoniakionen  [mgNH3/]  <1,0 <0,1 <0,3 <0,1 A
Restchlorid [mg CI] <0,3 <0,3 <0,25 <0,3 A
Freies Karbid [mgCO/l] <4,0 <4,0 <0,4 <4,0 A
Stabilitétszahl — — — — A+B

A = Korrosion B = Kesselstein

ANSCHLUB DES WASSERKREISLAUFS

Verdampfer und Verflissiger sind mit einem GAS-Rohr mit
AuBengewinde fur den WassereinlaB und den WasserauslaB
ausgestattet (siehe Ubersichtsdiagramm). Die Wasseranschliisse
des Verdampfers und des Verfliissigers miissen der Ubersicht
entsprechen, wobei der Wassereinla3 und der WasserauslaB3 zu
berlicksichtigen sind.

Gelangt Luft, Feuchtigkeit oder Staub in den Wasserkreislauf,
kénnen Stérungen auftreten. Beachten Sie daher bitte alles
Folgende, wenn Sie den Wasserkreislauf anschlieBen:

1. Nur saubere Rohre verwenden.
2. Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

3. Decken Sie das Rohrende ab, wenn Sie es in die Wand einsetzen, so
daB weder Staub noch Schmutz eindringen kénnen.

ISOLIERUNG DER ROHRLEITUNGEN

Der gesamte Wasserkreislauf muf3 einschlieBlich aller Rohrleitungen
isoliert werden, um Kondensatbildung und Verringerung der
Kuhlleistung zu verhindern.

Schutzen Sie die Wasserleitungen gegen Einfrieren des Wassers
wahrend des Winters (z.B. mit Hilfe einer Glykolldsung oder einer
Verdampferheizung).

BAUSEITIGE VERDRAHTUNG

A Alle bauseitigen Leitungen und Bestandteile missen von

einem zugelassenen Elektriker verlegt werden und den

jeweiligen europdischen und nationalen Vorschriften
entsprechen.

Die bauseitige = Verdrahtung muB gemaB den
untenstehenden Anweisungen und dem Elektroschaltplan
durchgefiihrt werden, der der Einheit beiliegt.

Es muB eine eigene Netzleitung vorhanden sein.
Verwenden Sie nie eine Netzleitung zusammen mit
anderen Geréaten.

Schaltkasten (ECB* MUAW) installieren

Beim Installieren des Schaltkastens in die Einheit die Anweisungen
von “Anhang” (32~72 Hp) am Ende dieser Anleitung befolgen.

Installationsanleitung
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Tabelle der Teile Verbindungskabel

F1,23U. .o Hauptsicherungen fur die Einheit B Zusatzlich zum Netzkabel muf3 ein Kabel fur den Anschluf3 des
H1P..... .. Anzeigelampe, Alarm Strémungsschalters angebracht werden.
) : . Vergessen Sie nicht, zu verriegeln, so daB3 der Verdichter seinen
H3P.. - Verdichterbetriebsanzeigenleuchte Betrieb erst aufnimmt, wenn die Wasserpumpe eingeschaltet
PE. .. Netzerdungsklemme wird. Zu diesem Zweck befinden sich 2 weitere Klemmen im
Y4 T Fernbedientes Umschaltventil Kiihlung/Heizung Schaltkasten  (siche den der Einheit beiliegenden
) . Elektroschaltplan).
SOS.. Ein/Ausschalter der Fernbedienung
. B Spannungsfreie Kontakte
SI0L cinninnis Strémungsschalter Der Regler ist mit einigen spannungsfreien Kontakten
STl i, Kontakt, der bei Betrieb der Pumpe schlief3t ausgestattet, um den Status der Einheit anzuzeigen. Diese
S12S oo, Hauptlastschalter Kontakte kdénnen wie im Elektroschaltplan beschrieben
RN Bauseitige Verdrahtung verdrahtet werden.
B Ferneingénge
Neben den spannungsfreien Kontakten koénnen auch
Anweisungen zu Stromkreis und Kabel Ferneingidnge wie im Elektroschaltplan beschrieben installiert
1 Die Stromversorgung zur Einheit muf3 so durchgefiihrt werden, werden.
daf3 sie unabhangig von der Stromversorgung fir andere Teile
der Anlage und das gesamte System ein- oder ausgeschaltet
werden kann. VVOR DER INBETRIEBNAHME
2  Fur den Anschluf3 der Einheit muf3 eine Starkstromeinspeisung
vorhanden sein. Diese Einspeisung muB mit den A Die Einheit darf nicht gestartet werden (selbst nicht fiir
vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen ausgestattet werden, d. eine kurze Zeit), wenn die folgende Prufliste nicht

h. Schutzschalter, trdge Sicherung in jeder Phase und

vollstdndig abgehakt wurde.

Fehlstromdetektor. Die empfohlenen Sicherungen sind im
Elektroschaltplan aufgefihrt, der der Einheit beiliegt.

A Schalten Sie den Hauptlastschalter aus, bevor Sie
irgendeinen Anschlu3 verlegen (schalten Sie den
Schutzschalter aus, und entfernen Sie die Sicherungen,

Abhaken

v/ wenn Schritte, die vor Inbetriebnahme der Einheit
lberpruft Uberpriift werden miissen

1 | Uberpriifen Sie auf &uBere Beschadigungen.

oder schalten Sie sie aus).

AnschluBB der Stromversorgung des wassergekiihlten

2 Installieren Sie Hauptsicherungen, Fehlstromdetektor und
Hauptschalter.

Empfohlene Sicherungen: aM gemé&B IEC-Norm 269-2.
Siehe Elektroschaltplan fiir Grée.

Kaltwassererzeugers

1 SchlieBen Sie die Starkstromeinspeisung mit dem geeigneten
Kabel an die Klemmen der Einheit N, L1, L2 und L3 an.

2 SchlieBen Sie den Erdleiter (gelb/griin) an die Erdungsklemme
PE an.

3 Schalten Sie die Hauptspannung ein, und Uberpriifen Sie, ob
sie innerhalb des zulassigen Bereichs von +10% der Angaben
auf dem Typenschild liegt.

Die Hauptstromversorgung muf3 so angelegt sein, daB3 sie
unabhangig von der Stromversorgung fir andere Teile der
Anlage oder das gesamte System ein- oder ausgeschaltet
werden kann.

Siehe Elektroschaltplan fiir Klemmen N, L1, L2 und L3.

Hinsichtlich der Eigenschaften des éffentlichen
Netzanschlusses ist zu beachten

4  Speisen Sie den Verdampfer mit Wasser, und Gberprifen Sie,
ob der WasserdurchfluB innerhalb des in der Tabelle unter
"Fullmenge, DurchfluB und Qualitat des Wassers" auf Seite 3
angegebenen Bereichs liegt.

B Diese Anlage entspricht der Norm EN/IEC 61000-3-11(1,
vorausgesetzt, bei der Schnittstelle von Benutzer-Anschluss und

5 Die Leitungen missen vollstandig evakuiert werden. Siehe
auch Kapitel "Uberprifen des Wasserkreislaufs" auf Seite 2.

dem offentlichen System ist die System-Impedanz Zg s kleiner
oder gleich Z,,,,«. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs
oder des Anlagen-Benutzers - gegebenenfalls nach

6  SchlieBen Sie den Stromungsschalter und den
Pumpenschalter hintereinander, so daf3 die Einheit ihren
Betrieb nur dann aufnimmt, wenn die Wasserpumpen arbeiten
und der WasserdurchfluB3 ausreichend ist.

Konsultation des Netzbetreibers - Folgendes sicherzustellen:
Die Anlage wird nur angeschlossen an ein Einspeisungssystem

7 SchlieBen Sie die zusatzliche bauseitige Verdrahtung zum Ein-
und Abschalten der Pumpen an.

mit einer System-Impedanz Zg kleiner oder gleich Zp,y.

8  SchlieBen Sie die zusétzliche bauseitige Verdrahtung fir die
Fernbedienung an.

B Nur fir 32~40 Hp: Anlage gemaB EN/IEC 61000-3-12(),

(1) Festlegung geman europaischer/internationaler technischer Norm fiir die
Grenzen von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen und
flickerverursachenden Schwankungen durch Anlagen mit <75 A
Nennstrom angeschlossen an &ffentliche Niederspannungssysteme.

EWWP045 0,22
EWWPO055 0,21 HINWEIS B Vermeiden Sie 80 wgit wig méglich, die Eipheit
EWWP065 0.20 [ b anzubohren. L&Bt sich dies nicht vermeiden,

entfernen Sie sorgfaltig die Eisenspane, um
Rostbildung zu vermeiden.

B Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der Einheit die
Betriebsanleitung durch, die der Einheit beiliegt.
Sie ermdglicht Ihnen, den Betrieb der Einheit und
der elektronischen Regelung zu verstehen.

B Uberpriiffen Sie anhand des Elektroschaltplans
séamtliche oben genannten Elektroarbeiten, so
daB Sie den Betrieb der Einheit besser verstehen.

B SchlieBen Sie nach Installation der Einheit alle
Schaltkastenklappen.

(2

Festlegung geméan europaischer/internationaler technischer Norm fur die

Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt von an é&ffentlichen Nieder-
spannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit Eingangsstrémen von
>16 A und <75 A pro Phase.

EWWP045~065KAW1M + ECB2+3MUAW DAIKIN
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Ich bestédtige hiermit, daB ich alle oben genannten Punkte HINWEISE
ausgefiihrt und Gberpriift habe.
Datum Unterschrift
Bitte aufbewahren
WEITERE VORGEHENSWEISE
Nach Installation und  AnschluB des  betriebsbereiten
wassergekihlten Kaltwassererzeugers sollte das gesamte System
Uberpruft und getestet werden, wie es im entsprechenden Abschnitt
des im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Betriebshandbuch
beschrieben ist.
Flllen Sie das Formular fur Betriebsanweisungen aus, und bringen
Sie es sichtbar neben dem Standort des Kuhlsystems an.
Installationsanleitung DAIKIN EWWP045~065KAW1M + ECB2+3MUAW
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DAIKIN

BETRIEBSANWEISUNGEN y
EWWP-KA Kompakte wassergekuhlte

Kaltwassererzeuger
Lieferant des Systems : Kundendienstabteilung :
Telefon ... Telefon : ...

TECHNISCHE DATEN DER AUSRUSTUNG

Hersteller : DAIKIN EUROPE.................. Stromversorgung (V/Ph/HZ/A) :...coooeiiiiiiieee e
Modell e Maximaler Hochdruck e 31 bar
Seriennummer L e Fallgewicht (kg) R407C et
Baujahr e

EINSCHALTEN UND ABSCHALTEN

» Schalten Sie die Einheit mit dem Leistungsschalter ein. Der Betrieb des Kaltwassererzeugers wird
danach vom Digitalanzeigenregler gesteuert.

» Schalten Sie den Regler und den Leistungsschalter aus.

A WARNHINWEISE

Abschalten im Notfall :  Schalten Sie den Schutzschalter aus, der sich an
folgender Stelle befindet ...

LufteinlaB und LuftauslaB . LufteinlaB und -auslaf missen immer frei sein, um eine
gréBtmogliche Klhlleistung zu erzielen und um Schaden
des Gerats zu vermeiden.

Kaéltemittelflllung . Verwenden Sie nur Kéaltemittel R407C.
Erste Hilfe . Informieren Sie bei Verletzungen oder Unfallen
unverzuglich:
» Unternehmensleitung : Telefon............................
:] > Notarzt : Telefon.........oocceeeenenn.
>» Feuerwehr : Telefon.........oocovveeeiineeen,




Schaltkasten installieren

ANHANG
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